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1 бүлек. Җылылык белән тәэмин итү максатларына җылылык 

энергиясен перспектив куллану 

Гомуми нигезләмәләр 
 

2014-2029 елга кадәрге чорга Зеленодольск  шәһәрендә перспектив төзелеш өчен җылылык 

энергиясенә ихтыяҗ фаразы архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе мәгълүматлары буенча, 2014 елда 

«Татинвестгражданпроект» баш территориаль проект-тикшеренү, фәнни-җитештерү фирмасы » ТР ДУП 

тарафыннан, Зеленодольск  шәһәренең Генераль планы буенча төзәтмәләр кертеп, эшләгән. 

Җылылык энергиясен куллануның фаразлана торган перспектив күләмнәрен төзегәндә түбәндәге 

материаллар файдаланылды: 

- Зеленодольск ПТС» ААҖ тарафыннан бирелгән « 2015 елга кадәрге чорга гомуми биналарны 

һәм иҗтимагый-эшлекле төзелеш объектларын җылылык челтәрләренә тоташтыруга техник шартлар ; 

- Зеленодольск шәһәре муниципаль берәмлегенең генераль планы мәгълүматлары. 

төзелә торган торак фонды мәйданнарын, бетерелә торган торак фонды мәйданнарын, торак 

район территориясендә төзелеш тибындагы төзелеш типларын, халык тыгызлыгын күрсәтеп; 

Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, «Җылылык белән тәэмин итү схемасы...»нда Зеленодольск 

шәһәре шәһәр төзелеше үсешенең оптимистик сценарие кабул ителде (соңгы елларда барлыкка килгән 

төзелеш динамикасының уңай трендыннан һәм төзелә торган территорияләрнең максималь 

сыешлыгыннан чыгып). 

2018 елга кадәр перспективалы төзелешләрне гамәлгә кертү буенча мәгълүматлар җентекләп 

тәкъдим ителде, төзелешнең алдагы перспективасы планлаштыру проектларын тормышка ашыруга 

мониторинг үткәрүне, димәк, әлеге Җылылык белән тәэмин итүнең  схемасын мониторинглауны һәм 

актуальләштерүне күздә тота. 
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1.1. Җылылык белән тәэмин итү максатларына җылылык куллануның база 

дәрәҗәсе мәгълүматлары 

 

«Төзелеш климатологиясе» СП 131.13330.2012 кабул ителгән тышкы һава температурасы буенча 

уртача җылылык энергиясен куллану фаразы – минус 4,8оС , Зеленодольск шәһәре өчен кабул ителгән 

452370,0 Гкал тәшкил итә. 

Җылылык йөкләнешләре турында тулырак мәгълүматлар әлеге нигезләүче материалларның 

«Җылылык энергиясе чыганаклары гамәлләре зоналарында җылылык энергиясен кулланучыларның, 

җылылык энергиясен кулланучылар төркемнәренең җылылык йөкләнеше» 1 бүлегенең 5 өлешендә 

җылылык белән тәэмин итү схемасына китерелә. 

 
1.1. Территориаль бүленешнең исәп-хисап элементлары һәм җылылык 

энергиясе чыганакларының гамәлдә булу зоналары буенча күпфатирлы 

йортларга, торак йортларга, иҗтимагый-эшлекле биналарга бүленгән зоналар 

буенча берләштерелгән төзелеш фондлары мәйданының һәр этабындагы үсеш 

фаразлары  

Гомуми территорияләрне оештыру, гамәлдәге торак фондын реконструкцияләү һәм яңа торак 

төзелеше мәйданчыкларын урнаштыру буенча проект тәкъдимнәре шәһәр төзелеше анализы 

нәтиҗәләренә таяна: торак фондының техник торышы һәм төзелеш характеристикалары, шәһәр 

районнары буенча торак фондны бүлү, торак төзелеше динамикасы һәм структурасы, төзелешнең 

тарихи, архитектура һәм әйләнә-тирә кыйммәте, территориянең экологик торышы, торак төзелешендә 

заманча шәһәр төзелеше тенденцияләре. 

Генераль планда яңа торак төзелеше. 

Генераль планда яңа торак төзелеше мәйданчыкларын урнаштыру тәкъдимнәре халыкның яшәү 

дәрәҗәсен үстерү гипотезына таяна. Торак шартларын яхшырту, үз чиратында, гамәлдәге торак фондын 

(муниципаль да, хосусый тә) капиталь ремонтлауны, реконструкцияләүне һәм яңа үзләштерелә торган 

территорияләрдә яңа торак төзелешен күздә тота. 

Зеленодольск шәһәрендә күпфатирлы секция биналарының һәм иҗтимагый-эшлекле төзелеш 

объектларының фаразлана торган үсеше җылылык энергиясенә перспективалы ихтыяҗ билгели, ул 

шәһәрнең заманча чиге эчендә үзәкләштерелгән рәвештә фаразлана (күп өлеше). Күпкатлы секция 

төзелешен шәһәрнең көнбатыш һәм төньяк өлешендә төзү күздә тотыла (38, 41, 

221 квартал). 

Генераль планны гамәлгә ашыру беренче чиратта түбәндәге территорияләрне үзләштерү 

каралган. 

1. Тузган фондны яңарту хисабына шәһәр үзәк районының гомуми төзелешен 

формалаштыру (11,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 кв.); 



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

10 

 

 

2. 90, 91, 92, 95, 97, 98 нче кварталларда, «Мирный» торак районында, аның 

иҗтимагый-эшлекле үзәгендә төзелеш эшләрен төгәлләү; 

3. Шәһәрнең төньяк өлешендә индивидуаль йорт төзү  белән  гомуми төзелеш 

формалаштыру(198 квартал); 

4. шәһәрнең үзәк өлешендә Фрунзе урамында (30 квартал), Гагарин урамында 

(31 квартал)күп катлы секцияле төзелеш алып бару; 

5. Гагарин урамында (59 квартал) аз катлы төзелеш алып бару. Исәп-

хисап срогына Зеленодольск шәһәренең генераль планы белән 

түбәндәгеләр тәкъдим ителде: 

6. Шәһәрнең үзәк районындагы гомуми төзелешне формалаштыру (5, 9, 10, 11, 

20, 23,38кв.); 

7. Шәһәрнең көнбатыш өлешендә күпкатлы секция төзелешләре формалаштыру 

(38, 41 квартал); 

8. Шәһәрнең төньяк өлешендә шәхси йорт төзүнең (221 квартал) гомуми 

төзелешен формалаштыру. 
Генераль планны гамәлгә ашыру чорында яңа торак төзелеше 1069,6 мең кв.м. тәшкил итәчәк, 

шуларның 710,7 мең кв.м. гомуми мәйданы беренче чиратта төзеләчәк. 

2029 елга шәһәр торак фондының гомуми күләме 2846,1 мең кв.м га кадәр артачак, шул исәптән 

беренче чиратта - 2521,2 мең кв.м. Бүгенге көндә Зеленодольск шәһәрендә торак мәйданының 

махсуслаштырылган торак фондын исәпкә алмыйча 1877,09 мең кв.м тәшкил итүен исәпкә алып, 

фаразлана торган халыкны торак белән тулысынча тәэмин итү өчен 969,0 мең кв.м. торак төзү зарур. 

Генераль планда фаразлана торган 16 ел (2015-2030 еллар) халыкның торак белән тәэмин ителеше 

1 кешегә гомуми торак мәйданының 24,6 кв.метрыннан 26,8 кв.метрга кадәр артачак. 

Генераль планда яңадан эшләү яки торакның кимүе ике сәбәп буенча каралган: 

1) биналарның физик яктан тузуы һәм яшәүгә яраксызлыгы. 

2) санитар-яклау зонасында төрле объектлардан торак бинаның урнашуы, бу 

гамәлдәге законнар нигезендә ярамый. 
Генераль план буенча, беренче чиратта, гомуми мәйданы 66,6 мең кв.м. булган торак фондның 

кимүен тормышка ашыру каралган: 5, 12, 20-22, 

24-26, 28, 120. Исәп-хисап срогына торак фондының кимүе каралган - 33,9мең кв.м. 

9-11, 23,41, 71 кварталларында  

Торак фонды барышы буенча генераль план белән каралган мәгълүматлар 1 нче таблицада 

китерелгән.  

1 нче таб. Торак фонд барышы (мең кв.м.) 
 

 Беренче чират 
(2015 ел) 

Исәп-хисап срогы 
(2015-2030 еллар.) 

Этапның башына гомуми мәйдан   

барысы,шул исәптән*: 1877,1 2521,2 

- индивидуаль торак 263,1 311,3 
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- күпфатирлы торак 1614,0 2209,9 

Яңа төзелеш чорында   

барлыгы, шул исәптән: 710,7 358,8 

- индивидуаль торак 49,7 20,8 

- күпфатирлы торак 661,0 338,0 

Вакыт эчендә төшеп калу 66,6 33,9 

Этапның гомуми мәйданы   

барлыгы, шул исәптән: 2521,2 2846,1 

- индивидуаль торак 311,3 332,1 

- күпфатирлы торак 2209,9 2514,0 
 

* - махсуслаштырылган торак фондын исәпкә алмыйча 
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2 нче таб. Үсеш + / кимү -2014-2029 еллар чорында Зеленодольск шәһәрендә күпкатлы 

һәм секцияле төзелгән биналарның гомуми мәйданнарының (м.кв.)  
 

 

 квартал № 
Төзеле

ш төре 

 

2014 ел 

 

2015 ел 

 

2016 

ел 

 

2017 

ел 

 

. 
Барлыгы 

2014- 

2018нче 
еллар 

чорында 
. 

Барлыгы 

2019-2024 

нче  еллар 
чорында 

. 

Барлыгы 

2025- 
. 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

4 
секц.3-5 эт. -881,5 -881,5 0 0 0 -1763,0 0 0 -1763,0 

секц.6-9 эт. 771,4 771,4 0 0 0 1542,8 0 0 1542,8 

5 
секц.3-5 эт. -579,8 -579,8 0 0 0 -1159,6 -2932,7 -2932,7 -7025,0 

секц.6-9 эт. 2278,35 2278,35 0 0 0 4556,7 1484,6 1484,600 7525,9 

 

8 

секц.3-5 эт. -835,05 -835,05 0 0 0 -1670,1 0 0 -1670,1 

секц.6-9 эт. 10750,3 10750,3 0 0 0 21500,6 0 0 21500,6 

күп кв.1-2 эт. -641,45 -641,45 0 0 0 -1282,90 0 0 -1282,9 

9 
секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 5753,95 5753,95 11507,9 

секц.3-5 эт. 0 0 0 0 0 0,0 -1533,85 -1533,85 -3067,7 

 

10 

күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -5258,9 -5258,900 -10517,8 

секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 31836,75 31836,75 63673,5 

секц.3-5 эт. 0 0 0 0 0 0,0 -1424,05 -1424,05 -2848,1 

 

11 

күп кв.1-2 эт. -3907,2 -3907,2 0 0 0 -7814,40 0 0 -7814,4 

секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 18525,5 18525,5 37051,0 

секц.3-5 эт. 0 0 0 0 0 0,0 -2457,6 -2457,6 -4915,2 

12 
секц.6-9 эт. 4258,1 4258,1 0 0 0 8516,2 0 0 8516,2 

секц.3-5 эт. -680,4 -680,4 0 0 0 -1360,8 0 0 -1360,8 

13 секц.6-9 эт. 514,8 514,8 0 0 0 1029,6 0 0 1029,6 

15 секц.6-9 эт. 1534 1534 0 0 0 3068,0 0 0 3068,0 

20 
секц.3-5 эт. 0 0 0 0 0 0,0 -444,55 -444,550 -889,1 

секц.6-9 эт. 5683,75 5683,75 0 0 0 11367,5 5165,0 5165 21697,5 

21 
күп кв.1-2 эт. -1548,75 -1548,8 0 0 0 -3097,50 0 0 -3097,5 

секц.6-9 эт. 12600,7 12600,7 0 0 0 25201,3 0 0 25201,3 

22 секц.6-9 эт. 7795,1 7795,1 0 0 0 15590,2 0 0 15590,2 

23 
күп кв.1-2 эт. -10030,8 -10031 0 0 0 -20061,60 0 0 -20061,6 

секц.6-9 эт. 35638,7 35638,7 0 0 0 71277,3 0 0 71277,3 
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24 
секц.6-9 эт. 1879,1 1879,1 0 0 0 3758,2 0 0 3758,2 

секц.3-5 эт. -1503,4 -1503,4 0 0 0 -3006,8 0 0 -3006,8 

25 күп кв.1-2 эт. -2163,2 -2163,2 0 0 0 -4326,40 0 0 -4326,4 
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 квартал № 
Төзеле

ш төре 

 

2014 ел 

 

2015 ел 

 

2016 
ел 

 

2017 
ел 

 

. 
Барлыгы 

2014- 

2018нче 
еллар 

чорында 
. 

Барлыгы 

2019-2024 

нче  еллар 
чорында 

. 

Барлыгы 

2025- 
. 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

 секц.6-9 эт. 20795,6 20795,6 0 0 0 41591,1 0 0 41591,1 

секц.3-5 эт. -1491,5 -1491,5 0 0 0 -2983,0 0 0 -2983,0 

. 
секц.6-9 эт. 15147,1 15147,1 0 0 0 30294,1 0 0 30294,1 

күп кв.1-2 эт. -2823,6 -2823,6 0 0 0 -5647,20 0 0 -5647,2 

27 
күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -196,400 -196,4 -392,8 

секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 936,250 936,250 1872,5 

28 
күп кв.1-2 эт. -2682,9 -2682,9 0 0 0 -5365,80 0 0 -5365,8 

секц.6-9 эт. 8497,95 8497,95 0 0 0 16995,9 0 0 16995,9 

30 секц.6-9 эт. 34000 34000 0 0 0 68000,0 0 0 68000,0 

38 
күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -326,1 -326,1 -652,2 

секц.6-9 эт. 597,25 597,25 0 0 0 1194,5 17432,2 17432,2 36058,9 

41 
секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 21179,9 21179,9 42359,8 

күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -1187,3 -1187,3 -2374,6 

50 секц.6-9 эт. 718,35 718,35 0 0 0 1436,7 0 0 1436,7 

53 
секц.6-9 эт. 5071 5071 0 0 0 10142,0 0 0 10142,0 

күп кв.1-2 эт. -995,4 -995,4 0 0 0 -1990,80 0 0 -1990,8 

69 
күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -249,7 -249,7 -499,4 

секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 3009,45 3009,45 6018,9 

70 
күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -372,55 -372,55 -745,1 

секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 13032,55 13032,55 26065,1 

71 секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 4399,1 4399,1 8798,2 

90 секц.6-9 эт. 24926 24926 0 0 0 49851,9 0 0 49851,9 

91 секц.6-9 эт. 34839 34839 0 0 0 69678,0 0 0 69678,0 

92 секц.6-9 эт. 84869,1 84869,1 0 0 0 169738,2 0 0 169738,2 

94 секц.6-9 эт. 3595,6 3595,6 0 0 0 7191,2 0 0 7191,2 

95 секц.6-9 эт. 4206,1 4206,1 0 0 0 8412,2 36087,7 36087,7 80587,6 

99 күп кв.1-2 эт. 0 0 0 0 0 0,00 -588,55 -588,55 -1177,1 

112 секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 3373,3 3373,3 6746,6 

115 секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0,0 3668,6 3668,6 7337,2 
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120 
күп кв.1-2 эт. -204,95 -204,95 0 0 0 -409,90 0, 0 -409,9 

секц.6-9 эт. 2041,1 2041,1 0 0 0 4082,2 0, 0 4082,2 

132 секц.6-9 эт. 6836,2 6836,2 0 0 0 13672,4 0, 0 13672,4 
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 квартал № 
Төзеле

ш төре 

 

2014 ел 

 

2015 ел 

 

2016 
ел 

 

2017 
ел 

 

. 
Барлыгы 

2014- 

2018нче 
еллар 

чорында 
. 

Барлыгы 

2019-2024 

нче  еллар 
чорында 

. 

Барлыгы 

2025- 
. 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

135 күп кв.1-2 эт. -1102,35 -1102,4 0 0 0 -2204,70 0, 0 -2204,7 

137 секц.6-9 эт. 0 0 0 0 0 0 3096,8 3096,8 6193,6 

155 күп кв.1-2 эт. -480,95 -480,95 0 0 0 -961,90 0 0 -961,9 
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2 нче рәс. 2014-2029г чорына Зеленодольск 

шәһәрендә күпкатлы һәм секцияле төзелеш 

биналарының гомуми мәйданнарының 

фаразлана торган үстерү диаграммасы. 
 

 
Шәһәрнең генераль планы яңа төзелеш мәйданчыкларын үзләштерү белән беррәттән тузган һәм 

авария хәлендәге торак фондының кимүен дә күздә тота. 

2 нче рәсемдә күпкатлы һәм секцион төзелешнең гомуми мәйданнарының чагыштырмача артуын 

фаразлана торган диаграммасы китерелгән._  

3 нче рәс. Зеленодольск  шәһәрен җылылык 

белән тәэмин итү схемасын төзү һәм үстерү 

этаплары буенча күпкатлы һәм секцияле 

төзелеш объектларының фаразлана торган 

үсеше балансы диаграммасы 
 

 

 

 

2025-2029 еллар 
чоры 

16,9% 
 

2019-2024 еллар чоры 

16,9% 

 
 

 
2014-2018 еллар 

чоры 

66,2% 

кв.120 
кв.115 0,4% 

кв.112 0,8% 

кв.950,7% 

8,9% 

кв.94 

0,8% 

кв.132 

1,5% 

0,1% 0,7% 2,1% 0,9% 5,6% 2,7%
 

кв.5 кв.137 кв.8 кв.9  кв.10 кв.11 
кв.12 кв.15 

0,8%

 кв.1

3 

0,3% 
0,1% 

кв.92 

18,8

% 

 
кв.91 

7,7% 

кв.20 

2,3% 

кв.21 

2,4% 
кв.22

,7% 

кв.23

,7% 

кв.24 

0,1% 

кв.25 

3,8% 

кв.26 

кв.272,7

% кв.90 

5,5% 

0,2% 

кв.71 

1,0% 
кв.70 

2,8% 
кв.69 

0,6% 

кв.53 кв.50 

0,9% 0,2% 

кв.30 кв.28 
кв.41 кв.38 7,5% 1,3%

 

4,4% 3,9% 
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 2029 елга кадәр торак фонды (күп катлы һәм секцияле төзелеш) объектларын 

898,6 мең кв. м. дәрәҗәсендә файдалануга тапшыру көтелә. Төп үсеш 2018 елга кадәрге 

чорга төзелешнең 1 этабында фаразлана. Төзелә торган барлык объектлар Зеленодольск 

шәһәренең үзәкләштерелгән җылылык системасына кушыла. 

 Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын төзү һәм үстерү 

этаплары буенча күпкатлы һәм секцияле төзелеш объектларының фаразлана торган үсеше 

балансы диаграммасы 3 нче рәсем диаграммасында китерелгән.  

 Генераль план белән    сыйфатны арттыру юнәлешендә гамәлдәге хезмәт күрсәтү 

объектларын реконструкцияләү һәм модернизацияләү тәкъдим ителә  

юнәлешендәге гамәлдәге хезмәт күрсәтү объектларын реконструкцияләү һәм 

модернизацияләү тәкъдим ителә. 

 Массакүләм яңа торак төзелешенең барлык районнарында, гомуми төзелешкә 

максималь якынайту һәм норма белән каралган файдалану радиусларын тәэмин итү 

максатыннан, көндәлек ихтыяҗга хезмәт күрсәтү учреждениеләренең тулы комплексын 

урнаштыру күздә тотыла. 

 Зеленодольск шәһәре, Зеленодольск муниципаль районының административ үзәге 

буларак, авылара хезмәт күрсәтү үзәге функциясен үти. Шуңа бәйле рәвештә, халыкның 

хезмәт күрсәтү объектлары белән тәэмин ителешен исәпләгәндә, район халкының 

ихтыяҗлары исәпкә алынган. Нормалар нигезендә хезмәт күрсәтү объектларының 

кирәкле куәтләрен исәпләү, район халкының ихтыяҗларын исәпкә алып, түбәндәге 

объектлар өчен башкарылды: хастаханәләр, поликлиникалар, ашыгыч медицина ярдәме 

станцияләре, китапханәләр һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре. 

 Учреждениеләргә шәһәр халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерү 

максатларында  

фаразлана торган характеристикаларны һәм социаль нормаларны исәпкә алып хезмәт 

күрсәтү,  

хезмәт күрсәтү объектларыннан һәркем файдалана алырлык тигез шартлар тәэмин итү, 

генераль план түбәндәгечә тәкъдим ителә: 

 Генераль планны тормышка ашыру өчен, гомуми мәйданы 800 урынлы яңа 

гомуми районнарда (5,30,92,97 квартал) 4 яңа мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе  төзү 

һәм гамәлдәге 2 нче балалар бакчасын (9 квартал) 102 урынга һәм 32 нче балалар 

бакчасын (27 квартал) 100 урынга киңәйтү. Генераль планны гамәлгә ашыруның исәп-

хисап чорына өстәмә рәвештә яңа торак районда (221 квартал) 220 урынлы 1 яңа 

мәктәпкәчә белем бирү балалар учреждениесе төзү каралган. 

 Генераль планны гамәлгә ашыру буенча беренче чиратта 91, 92, 97 кварталларда 

3000 урынга 3 яңа гомуми белем бирү мәктәбе төзү. Исәп-хисап срогына 221 кв.  1000 

укучыга исәпләнгән өстәмә 1 яңа гомуми белем бирү мәктәбен төзү  

 Гомуми егәрлеге 174 койкага исәпләнгән булган хастаханәләрнең койка фондын 

киңәйтү. 
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Беренче чиратта, генераль планны тормышка ашыру җуенча Королев һәм Б.Урманче урамнары 

кисешкән җиргә якын «Мирный» микрорайонында 500 йөрешкә поликлиника төзүне төгәлләү.  

Генераль планны тормышка ашыруның исәп-хисап чорына 92 нче кв.гомуми практика табибы офисын 

урнаштыру 

"Мирный"да яңа төзелә торган гомуми йортларда беренче катларда,шулай ук яңа төзелә торган 

поликлиникаларда кирәкле мәйданнарны урнаштыру исәбенә сөт кухнясы буенча тарату пунктлары 

челтәрен киңәйтү. 

Ашыгыч медицина ярдәме станциясен 10 автомобильгә киңәйтү. 

Яңа үзләштерелә торган территорияләрдә яңа мәдәни-күңел ачу учреждениеләрен урнаштыру (кв. 

92, 221). 

Гамәлдәге китапханәләрнең китапханә фондын 204 мең томга киңәйтү. Һәрберсе 450 кв.м. булган 

өч бассейн (кварталларда 14, 

38, 90), шулай ук Төзүчеләр проспектындагы спорт комплексы составында 450 кв.м. бассейн (92 кв.) 

Яңа кибетләр (аерым торучы яки гомуми йортларның беренче катларында төзелгән), көндәлек 

хезмәт күрсәтү элементы буларак яңа гомуми районнардагы базарлар төзү. 

18 нче кварталларда эре сәүдә үзәкләрен 8076 кв. м һәм 14500 кв.м сәүдә мәйданын урнаштыру. 

Уртак биналарның беренче катларында, шулай ук сәүдә үзәкләре составында көнкүрештә хезмәт 

күрсәтү предприятиеләрен 425 эш урынына урнаштыру. 

92 кв.50 юыну урыны булган һәм бер сменага 500 кг кер юу өчен яңа мунча-кер юу комплексы 

төзү.  

Казан шәһәре ягыннан шәһәргә нигездә керү урынында 92 кв.күңел ачу үзәге һәм рестораны 

булган 360 урынга кунакханә комплексы урнаштыру  Зур булмаган кунакханә комплексларын 70 

урынга исәпләнгән 14 кв.м һәм 31 кв. м. урнаштыру планлаштырыла. 

3 нче таб. Зеленодольск шәһәрендәге 

иҗтимагый-эшлекле төзелеш һәм 

инфраструктура объектларын төзүгә генераль 

план белән каралган 
 

 

квартал 
№ 

 
Төзелеш төре 

Төзелеш чоры 

2014-
2018нче 
елның 1 
этабы 

. 

2019 -2024 
нче  еның 2 

этабы 
. 

2025-2029 
нчы елның 3 

этабы  
. 

9 
Балалар бакчасы №1 
190 урынга 
(реконструкция) 

* 
  

5 90 урынга балалар бакчасы *   

30 260 урынлы балалар бакчасы *   

 

 

 
92 

260 урынлы балалар бакчасы *   

Гомуми белем бирү мәктәбе 1000 ук. * 
  

Мәдәни-ял үзәге . 
кинозал белән 

 
* 

 

Спорт үзәге . йөзү 
бассейны белән 

 
* 
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квартал 

№ 

 
Төзелеш төре 

Төзелеш чоры 

2014-
2018нче 
елның 1 
этабы 

. 

2019 -2024 
нче  еның 2 

этабы 
. 

2025-2029 
нчы елның 3 

этабы  
. 

Мунча-кер юу комплексы  *  

Кунакханә 360 урын    

 
97 

190 урынлы балалар бакчасы *   

Гомуми белем бирү мәктәбе 1000 ук. * 
  

 
221 

120 урынлы балалар бакчасы  *  

Гомуми белем бирү мәктәбе 1000 ук. 
 

* 
 

91 Гомуми белем бирү мәктәбе 1000 ук. * 
  

 
90 

Поликлиника . гомуми . балалар 
бүлекләре белән,1000 кеше 

* 
  

Йөзү бассейны  450  м.кв.м. 
су көзгесе белән 

 
* 

 

 
14 

Йөзү бассейны  450  м.кв.м. 
су көзгесе белән 

 
* 

 

Кунакханә 70 урын 
 

* 
 

38 
Йөзү бассейны  450  м.кв.м. 
су көзгесе белән 

 
* 

 

18 Сәүдә үзәге 8076 кв.м. *   

232 Сәүдә үзәге 14500 кв.м. * 
  

 

2029 елга кадәр исәпләнгән чорга шәһәрнең генераль планы буларак Зеленодольск шәһәре 

иҗтимагый-эшлекле төзелеш һәм инфраструктура объектларын төзү карала. Шәһәр инфраструктурасы 

объектларын төзүнең күпчелек өлеше җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында 

каралган. Шәһәрнең иҗтимагый-эшлекле төзелеше һәм инфраструктурасы объектлары перспектив 

төзелеше 3 нче таб. китерелгән.  

Генераль планда каралган Зеленодольск шәһәрендәге йорт төзелешенең гомуми мәйданнарының 

фаразланган күрсәткечләре 4 нче таблицада һәм 23 нче диаграммада китерелгән._  

.    
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4 нче таб. Үсеш + / кимү- 2014-2029 елга кадәр Зеленодольск 

шәһәрендә йорт төзелешенең гомуми мәйданнары (м.кв.). 
 

 
 квартал № 

 

Төзеле

ш төре 

 
2014 ел 

 
2015 

ел. 

 
2016е

л 

 
2017ел 

 
2018е

л 

Барлыгы 

2014-2018 

нче еллар  

чорында 

Барлыгы 

2019-2024 

ел 

чорында 

Барлыгы 

2025-2029 

чорында 

Барлыг

ы бөтен 

чор 

эченә 

 59 нчы кв. Йорт 750 750 0 0 0 1500,0 0 0 1500,0 

 69нчы кв. Йорт 0 0 0 0 0 0,0 205,45 205,45 410,9 

91 кв. Йорт 4900 4900 0 0 0 9800,0 0 0 9800,0 

 97 нчы кв. Йорт 11600 11600 0 0 0 23200,0 0 0 23200,0 

 98 кв. Йорт 700 700 0 0 0 1400,0 0 0 1400,0 

99кв.  Йорт 0 0 0 0 0 0,0 266,3 266,3 532,6 

113кв.  Йорт 0 0 0 0 0 0,0 266,3 266,3 532,6 

 132кв. Йорт -461,85 -461,85 0 0 0 -923,7 0 0 -923,7 

135 кв. Йорт -313,5 -313,5 0 0 0 -627,0 0 0 -627,0 

 198кв. Йорт 6927,3 6927,3 0 0 0 13854,6 0 0 13854,6 

 212кв. Йорт 0 0 0 0 0 0,0 9958,8 9958,8 19917,6 
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4 нче рәс. 2014-2029 еллар чорына 

Зеленодольск шәһәре йорт төзелеше 

биналарының гомуми мәйданнарын фаразлана 

торган үстерү диаграммасы 
 

 
Иң тыгыз йорт төзелеше 198, 212, 97, 91кв.карала Йорт төзелешенең тузган торак фондын киметү 

132, 135 кварталларында күздә тотыла Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын 

үстерүнең карала торган этаплары чикләрендә утырту объектлары буенча гомуми мәйданнарның 

гомуми артуы 69,6 мең метр квадрат метр чамасы булыр дип көтелә. 

Генераль планда китерелгән мәгълүматларга караганда, торак фонд объектларының иң зур 

үсеше җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында күздә тотыла 5 нче рәс. 

5 нче рәс. Зеленодольск шәһәрен җылылык белән 

тәэмин итү схемасын төзү һәм үстерү этаплары буенча 

утар төзелеше объектларының фаразлана торган үсешен 

баланс диаграммасы. 
 

212кв. 

28,0% 

59кв. 

2,1% 

69кв. 

0,6% 91кв. 

13,8% 

198кв. 

19,5% 

97кв. 

32,6% 

113кв. 

0,7% 

99кв. 

0,7% 

98кв. 

2,0% 

2025-2029 еллар 

чоры 

17% 

2014-2018 еллар 

чоры 

66% 

2019-2024 еллар 
чоры 

17% 
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Шулай итеп, Зеленодольск шәһәрендә күпкатлы, күпкатлы - секция һәм йорт төзелеше 

объектларының гомуми мәйданнары артуы 968,2 мең метр күләмендә каралган. Торак фонды 

объектларын төзү темпларының нисбәте түбәндәгечә фаразлана: 

1  3 этап. Күпкатлы һәм күпкатлы - секцион төзелеш объектларын төзү - 594,6 

мең кв.м.гомуми йорт төзелеше 48,2 мең кв. м. га каршы. 

2  3 этап. Күпкатлы һәм күпкатлы - секцион төзелеш объектларын төзү - 152 мең 

кв.м., гомуми йорт төзелеше объектлары 10,7 мең м. 

3  3 этап. Күпкатлы һәм күпкатлы - секцион төзелеш объектларын төзү - 152 мең 

кв.м., гомуми йорт төзелеше объектлары 10,7 мең м. Торак фонды объектларын 

үстерү динамикасы 6 нчы рәсемдә китерелде 

6 нчы рәс. Торак фонды объектларын төзү динамикасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган җылылык 

энергиясе объектларының энергетика нәтиҗәлелегенә таләпләр белән 

килештерелгән җылылык энергиясен җылытуга, вентиляцияләүгә һәм кайнар 

су белән тәэмин итүгә перспективалы чагыштырма чыгымнар фаразлары 

Перспективалы җылылык йөкләнешен алу өчен җылыту һәм кайнар су белән тәэмин итүгә 

җылылык чыгымнарының норматив зурлыклары файдаланылды, алар гомуми мәйданның 1 квадрат 

метрына китерелде. 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен үзәкләштерелгән җылылык белән 

тәэмин итү системалары булган күпфатирлы һәм торак йортларны җылылык буенча коммуналь хезмәт 

күрсәтүне куллану нормативларын раслау турында» 2012 елның 21 августындагы 132/о номерлы 
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(2013 елның 20 маендагы үзгәрешләр белән) нигезендә, җылылык һәм перспективага йөкләнеш 

чыгымының аерым нормалары эреләнгән күрсәткечләр буенча билгеләнде. . 

Авария хәлендәге һәм тузган торакның кимүенә бәйле җылылык йөкләнешләрен бәяләү өчен 1999 

елга кадәр Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен төзелгән һәм 

Зеленодольск шәһәренә кертелгән күпфатирлы торак йортларда торак урыннарны җылылык белән 

тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары булган торак йортларны җылыту буенча 5 нче таблицада 

китерелгән коммуналь хезмәт куллану нормативлары файдаланылды.  

5 нче таб. 1999 елга кадәр төзелгән күпфатирлы һәм 

торак йортларда җылылык белән тәэмин итүнең 

үзәкләштерелгән системалары булган торак 

урыннарны җылыту буенча коммуналь хезмәт 

күрсәтү нормативлары 
 

 Айга Гкал/м2 

Муниципаль 

район (шәһәр) 
Катлылык 

Зеленодольск 

шәһәре 

1-4 5-9 10-11 . . . . 

 
0,02713 0,02313 0,02219 . . . . 

 
Яңа төзелеш белән бәйле җылылык йөкләнешләренең фаразланган артуын бәяләү өчен, Татарстан 

Республикасы муниципаль районнары (шәһәрләре) өчен  һәм Зеленодольск шәһәренә кертелгән1999 

елдан соң төзелгән күпфатирлы һәм торак йортларда торак биналарны җылылык белән тәэмин итүнең 

үзәкләштерелгән системалары булган торак биналарны җылылык белән тәэмин итү буенча 6.таб. 

китерелгән коммуналь хезмәтләрне куллану нормативлары файдаланылды.  

 6 нчы таб.1999 елдан соң төзелгән күпфатирлы һәм 

торак йортларда җылылык белән тәэмин итүнең 

үзәкләштерелгән системалары булган торак 

урыннарны җылыту буенча коммуналь хезмәт 

күрсәтү нормативлары 
 

 Айга Гкал/м2 

Муниципаль 

район (шәһәр) 
Катлылык 

Зеленодольск 

шәһәре 

1 . . 4-5 6-7 8-9 10-11 
12 һәм 

. 

 
0,01857 0,01563 0,01550 0,01332 0,01238 0,01175 0,01113 0,01082 
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Зеленодольск ш. өчен тышкы һаваның исәп-хисап температурасы вакытында җылылык 

энергиясенең максималь сәгать чыгымнарын билгеләү өчен Т нв= 

-32 оС К= 2,1 коэффициенты кулланылган. 

Шәһәрнең иҗтимагый-эшлекле төзелеш объектлары һәм инфраструктурасы төзелешенә бәйле 

фаразлана торган җылылык йөкләнешләренең артуы, биналарның гомуми мәйданнарына бәйлелексез 

шәһәрнең генераль планы белән билгеләнгән, объект турындагы смета мәгълүматы нигезендә эксперт 

бәяләве юлы белән билгеләнә. 

Кайнар су белән тәэмин итү ихтыяҗларына җылылык йөкләнешенең артуы Татарстан 

Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының 2013 елның 20 

маендагы N 62/о боерыгына кушымтада китерелгән мәгълүматларга нигезләнеп исәпкә алынды. 

Зеленодольск шәһәре өчен кайнар су куллану нормативы аена бер кешегә 3 м.куб. кайнар су 

дәрәҗәсендә кабул ителде. 

Гомуми йорт ихтыяҗлары өчен кайнар су белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәтләр куллану 

нормативлары. 7 нче таб.китерелгән  

7 нче таб. Гомуми йорт ихтыяҗлары өчен 

салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү буенча 

коммуналь хезмәтләр куллану нормативлары 
 

 

Катлар саны 
Гомуми йорт ихтыяҗлары өчен кайнар су белән 

тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт күрсәтү 

нормативлары 
аена м3/м2 

1-6 0,03 

6 һәм аннан күбрәк 0,02артык 

түгел 
 

 
1.4. Технологик процессларны тәэмин итү өчен җылылык энергиясенең 

перспективалы чагыштырма чыгымнарын фаразлар 

Технологик ихтыяҗларга җылылык энергиясен куллану булмауга, шулай ук технологик 

ихтыяҗларга җылылык энергиясе таләп итә торган сәнәгать предприятиеләрен төзү яки 

модернизацияләү турында мәгълүмат булмауга бәйле рәвештә, технологик процессларны тәэмин итү 

өчен җылылык энергиясенең перспективалы чагыштырма чыгымнарын фаразлау үткәрелмәде. 
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1.5. Җылылык энергиясен (куәтен) һәм җылылык йөртүчене куллану 

күләмнәрен, һәр исәпләү элементында территориаль бүленешнең һәр исәп-хисап 

элементында һәм һәркайсының эш итү зонасында, яки җылылык энергиясе 

чыганакларын төзү өчен тәкъдим ителә торган зонада, яисә һәр этапта 

индивидуаль җылылык белән тәэмин итү төрләренә карап, үстерү фаразлары 

Җылылык куллану төрләре буенча бүленеп, җылылык энергиясен куллану күләмнәрен арттыру 

фаразлары территориаль бүленешнең һәр исәп-хисап элементында 8 нче таблицада бирелгән 
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8 нче таб. 2029 елга кадәр чорга Зеленодольск шәһәрендәге җылылык йөкләнешенең 

(Гкал/сәг)  секция - комплекслы төзелеш объектлары буенча фаразлана торган артымы 
 

 

 квартал № 
Төзеле

ш төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 
Барлыгы 
2014-

2018 ел 

чорына 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыгы 
2025-

2029 ел 

чорына 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

 

 
4 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0694 -0,0694 -0,139   -0,139 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0053 -0,0053 -0,011   -0,011 

БАРЛЫГЫ -0,0747 -0,0747 -0,149   -0,149 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,0272 0,0272 0,054   0,054 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0046 0,0046 0,009   0,009 

БАРЛЫГЫ 0,0319 0,0318 0,064   0,064 

 

 
5 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0457 -0,0457 -0,091 -0,23 -0,23 -0,553 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0058 -0,0058 -0,012 -0,0293 -0,0293 -0,07 

БАРЛЫГЫ -0,0515 -0,0515 -0,103 -0,26 -0,26 -0,623 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,0804 0,0804 0,161 0,052 0,0524 0,266 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0137 0,0137 0,027 0,0089 0,0089 0,045 

БАРЛЫГЫ 0,0941 0,0941 0,188 0,061 0,061 0,311 

 

 

 
 

8 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0658 -0,0658 -0,132   -0,132 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0084 -0,0084 -0,017   -0,017 

БАРЛЫГЫ -0,0741 -0,0741 -0,148   -0,148 

секц.6-9 эт. 
җылытуга Гкал/сәг  0,3793 0,3793 0,759   0,759 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0645 0,0645 0,129   0,129 

 
күп кв.1-2 эт. 

БАРЛЫГЫ 0,4438 0,4438 0,888   0,888 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0505 -0,0505 -0,101   -0,101 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0077 -0,0077 -0,015   -0,015 

БАРЛЫГЫ -0,0582 -0,0582 -0,116   -0,116 

 
 

9 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,203 0,203 0,406 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,0345 0,0345 0,069 

БАРЛЫГЫ   0 0,238 0,238 0,475 

секц.3-5 эт. 
җылытуга Гкал/сәг    0 -0,121 -0,1208 -0,242 
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ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,0153 -0,0153 -0,031 
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 квартал № 
Төзелеш 

төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чор 

эченә 

2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

  БАРЛЫГЫ   0 -0,136 -0,136 -0,272 

 

 

 
 

10 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,414 -0,4141 -0,828 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,0000041 -0,0000041 0 

БАРЛЫГЫ   0 -0,414 -0,414 -0,828 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 1,123 1,1232 2,246 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,191 0,191 0,382 

БАРЛЫГЫ   0 1,314 1,314 2,628 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,112 -0,1121 -0,224 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,0142405 -0,0142405 -0,028 

БАРЛЫГЫ   0 -0,126 -0,126 -0,253 

 

 

 

 
11 

 
күп кв.1-2 эт. 

м.кв. -3907,2 -3907,2 -7814,4 0 0 -7814,4 

җылытуга Гкал/сәг  -0,3077 -0,3077 -0,615   -0,615 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0391 -0,0391 -0,078   -0,078 

БАРЛЫГЫ -0,3468 -0,3468 -0,694   -0,694 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,654 0,6536 1,307 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,1111 0,1111 0,222 

БАРЛЫГЫ   0 0,765 0,765 1,529 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,194 -0,1935 -0,387 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,0000019 -0,0000019 0 

БАРЛЫГЫ   0 -0,194 -0,194 -0,387 

 

 
12 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,1502 0,1502 0,3   0,3 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0255 0,0255 0,051   0,051 

БАРЛЫГЫ 0,1758 0,1758 0,352   0,352 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0536 -0,0536 -0,107   -0,107 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0068 -0,0068 -0,014   -0,014 

БАРЛЫГЫ -0,0604 -0,0604 -0,121   -0,121 

  җылытуга Гкал/сәг  0,0182 0,0182 0,036 
артык 

  0,036 
артык 
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13 секц.6-9 эт. түгел түгел 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0031 0,0031 0,006   0,006 

БАРЛЫГЫ 0,0213 0,0213 0,043   0,043 
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 квартал № 
Төзелеш 

төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чорда 
2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

 
15 

 
секц.6-9 эт. 

м.кв. 1534 1534 3068 0 0 3068 

җылытуга Гкал/сәг  0,0541 0,0541 0,108   0,108 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0092 0,0092 0,018   0,018 

БАРЛЫГЫ 0,0633 0,0633 0,127   0,127 

 

 
20 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,035 -0,035 -0,07 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,004445 -0,00444 -0,009 

БАРЛЫГЫ   0 -0,039 -0,039 -0,079 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,2005 0,2005 0,401 0,182 0,1822 0,765 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0341 0,0341 0,068 0,03099 0,03099 0,13 

БАРЛЫГЫ 0,2346 0,2346 0,469 0,213 0,213 0,896 

 

 
21 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,122 -0,122 -0,244   -0,244 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0155 -0,0155 -0,031   -0,031 

БАРЛЫГЫ -0,1375 -0,1375 -0,275   -0,275 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,4446 0,4446 0,889   0,889 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0756 0,0756 0,151   0,151 

БАРЛЫГЫ 0,5202 0,5202 1,04   1,04 

 

22 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,275 0,275 0,55   0,55 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0468 0,0468 0,094   0,094 

БАРЛЫГЫ 0,3218 0,3218 0,644   0,644 

 

 
23 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,7899 -0,7899 -1,58   -1,58 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,1003 -0,1003 -0,201   -0,201 

БАРЛЫГЫ -0,8902 -0,8902 -1,78   -1,78 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  1,2573 1,2573 2,515   2,515 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,2138 0,2138 0,428   0,428 

БАРЛЫГЫ 1,4712 1,4712 2,942   2,942 

 
24 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,0663 0,0663 0,133   0,133 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0113 0,0113 0,023   0,023 

БАРЛЫГЫ 0,0776 0,0776 0,155   0,155 

секц.3-5 эт. җылытуга Гкал/сәг  -0,1184 -0,1184 -0,237   -0,237 
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 квартал № 
Төзеле

ш төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чорда 
2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 
  ГВС Гкал/сәгатькә -0,015 -0,015 -0,03   -0,03 

БАРЛЫГЫ -0,1334 -0,1334 -0,267   -0,267 

 

 

 
 

25 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,1704 -0,1704 -0,341   -0,341 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0216 -0,0216 -0,043   -0,043 

БАРЛЫГЫ -0,192 -0,192 -0,384   -0,384 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,7337 0,7337 1,467   1,467 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,1248 0,1248 0,25   0,25 

БАРЛЫГЫ 0,8584 0,8584 1,717   1,717 

 

секц.3-5 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,1175 -0,1175 -0,235   -0,235 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0149 -0,0149 -0,03   -0,03 

БАРЛЫГЫ -0,1324 -0,1324 -0,265   -0,265 

 

 
. 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,5344 0,5344 1,069   1,069 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0909 0,0909 0,182   0,182 

БАРЛЫГЫ 0,6253 0,6253 1,251   1,251 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,2224 -0,2224 -0,445   -0,445 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0282 -0,0282 -0,056   -0,056 

БАРЛЫГЫ -0,2506 -0,2506 -0,501   -0,501 

 

 
27 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,015 -0,0155 -0,031 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,001964 -0,001964 -0,004 

БАРЛЫГЫ   0 -0,017 -0,017 -0,035 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,033 0,033 0,066 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,0056175 0,0056175 0,011 

БАРЛЫГЫ   0 0,039 0,039 0,077 

 

 
28 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,2113 -0,2113 -0,423   -0,423 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0268 -0,0268 -0,054   -0,054 

БАРЛЫГЫ -0,2381 -0,2381 -0,476   -0,476 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,2998 0,2998 0,6   0,6 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,051 0,051 0,102   0,102 

БАРЛЫГЫ 0,3508 0,3508 0,702   0,702 
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 квартал № 
Төзелеш 

төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чорда 
2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 

 

30 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  1,1995 1,1995 2,399   2,399 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,204 0,204 0,408   0,408 

БАРЛЫГЫ 1,4035 1,4035 2,807   2,807 

 

 
38 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,026 -0,0257 -0,051 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,00000026 -2,6E-07 0 

БАРЛЫГЫ   0 -0,026 -0,026 -0,051 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,0211 0,0211 0,042 0,615 0,615 1,272 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0036 0,0036 0,007 0,0000037 0,0000037 0,007 

БАРЛЫГЫ 0,0247 0,0247 0,049 0,615 0,615 1,279 

 

 
41 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,747 0,7472 1,494 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,1270794 0,1270794 0,254 

БАРЛЫГЫ   0 0,874 0,874 1,749 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,093 -0,0935 -0,187 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,011873 -0,011873 -0,024 

БАРЛЫГЫ   0 -0,105 -0,105 -0,211 

 

50 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,0253 0,0253 0,051   0,051 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0043 0,0043 0,009   0,009 

БАРЛЫГЫ 0,0297 0,0297 0,059   0,059 

 

 
53 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,1789 0,1789 0,358   0,358 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0304 0,0304 0,061   0,061 

БАРЛЫГЫ 0,2093 0,2093 0,419   0,419 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  -0,0784 -0,0784 -0,157   -0,157 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,01 -0,01 -0,02   -0,02 

БАРЛЫГЫ -0,0883 -0,0883 -0,177   -0,177 

 
 

69 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,02 -0,0197 -0,039 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,00249 -0,00249 -0,005 

БАРЛЫГЫ   0 -0,022 -0,022 -0,044 

секц.6-9 эт. 
җылытуга Гкал/сәг    0 0,106 0,1062 0,212 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,01805 0,01805 0,036 
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артык 
түгел 
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 квартал № 
Төзелеш 

төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чорда 
2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 
  БАРЛЫГЫ   0 0,124 0,124 0,248 

 

 
70 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,029 -0,0293 -0,059 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,003725 -0,003725 -0,007 

БАРЛЫГЫ   0 -0,033 -0,033 -0,066 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,46 0,4598 0,92 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,0781953 0,0781953 0,156 

БАРЛЫГЫ   0 0,538 0,538 1,076 

 

71 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,155 0,1552 0,31 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,0263946 0,0263946 0,053 

БАРЛЫГЫ   0 0,182 0,182 0,363 

 

90 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,8794 0,8794 1,759   1,759 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,1496 0,1496 0,299   0,299 

БАРЛЫГЫ 1,0289 1,0289 2,058   2,058 

 

91 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  1,2291 1,2291 2,458   2,458 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,209 0,209 0,418   0,418 

БАРЛЫГЫ 1,4382 1,4382 2,876   2,876 

 

92 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  2,9942 2,9942 5,988   5,988 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,5092 0,5092 1,018   1,018 

БАРЛЫГЫ 3,5034 3,5034 7,007   7,007 

 

94 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,1269 0,1269 0,254   0,254 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0216 0,0216 0,043   0,043 

БАРЛЫГЫ 0,1484 0,1484 0,297   0,297 

 

95 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,1484 0,1484 0,297 1,273 1,2732 2,843 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0252 0,0252 0,05 0,2165262 0,2165262 0,484 

БАРЛЫГЫ 0,1736 0,1736 0,347 1,49 1,49 3,327 

 

99 

 

күп кв.1-2 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 -0,046 -0,0463 -0,093 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 -0,005885 -0,005885 -0,012 

БАРЛЫГЫ   0 -0,052 -0,052 -0,104 

112 секц.6-9 эт. җылытуга Гкал/сәг    0 0,119 0,119 0,238 
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 квартал № 
Төзелеш 

төре 

 

Җылылык йөкләнеше 

 

2014 ел 

 

2015 ел. 

Барлыг

ы чорда 
2014-2018 

Барлыгы 2019-

2024 ел 

чорында 

Барлыг

ы чорда 
2025-2029 

Барлыгы 

бөтен чор 

эченә 
  ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,020239 0,020239 0,04 

БАРЛЫГЫ   0 0,139 0,139 0,278 

 

115 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,129 0,1294 0,259 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,022011 0,022011 0,044 

БАРЛЫГЫ   0 0,151 0,151 0,303 

 

120 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,072 0,072 0,144   0,144 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0122 0,0122 0,024   0,024 

БАРЛЫГЫ 0,0843 0,0843 0,169   0,169 

 

132 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг  0,241 0,241 0,482   0,482 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,041 0,041 0,082   0,082 

БАРЛЫГЫ 0,282 0,282 0,564   0,564 

 

137 

 

секц.6-9 эт. 

җылытуга Гкал/сәг    0 0,109 0,1093 0,219 

ГВС Гкал/сәгатькә   0 0,01858 0,01858 0,037 

БАРЛЫГЫ   0 0,128 0,128 0,256 



32 

 

 

2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы  1 

Том  Расланган өлеше 

 

Яңа төзелеш объектлары төзелеше исәбенә максималь сәгать җылылык нагрузкасының 

фаразланган суммар артуы 40,82 Гкал/сәг тәшкил итә. Шул ук вакытта  тузган торак фондын киметү 

хисабына алмаштырылган җылылык йөкләнеше   8,05 Гкал/сәг. тәшкил итә. 

Шулай итеп, Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең барлык 

карала торган этапларында күпкатлы - секцияле төзелеш объектлары буенча фаразлана торган 

максималь җылылык йөкләнешенең гомуми артуы 32,77 Гкал/сәг тәшкил итте. Шул ук вакытта 

җылылык йөкләнешләренең артуы 27,74 Гкал/сәг тәшкил итте, кайнар су белән тәэмин итүгә 5,03 

Гкал/сәг. 

 

 

Җылылык энергиясе чыганагының эш итү зоналарында тышкы һаваның исәп-хисап 

температураларында җылылык энергиясен куллануның күрсәткече. 

 

Котельныйның исеме 
Җылылык белән эшкәртү 

энергия бер ел эчендә, Гкал 

"А" Котельная микрарайоны 198388 

Ерак ур.котельные 3576 

 1-7 кв. котельные 118788 

  22а кв.котельные 39283 

 12 кв. котельные 48679 

  19 кв.котельные 48123 

  29-31нче кв.котельные 26927 

 8кв. котельные 2586 

  86 кв.котельные 18734 

 Мәктәп-интернат котельные 609 

Загородная котельные 2726 

БАРЛЫГЫ 478419 

 

 Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 

этабында фаразлана торган җылылык энергиясен шәһәр торак фонды һәм 

инфраструктурасы объектлары буенча тоташтырылган җылылык йөкләнешләрен 

арттыруны исәпкә алып, шулай ук кулланучыларда җылылык энергиясен исәпкә алу 

приборлары урнаштыруга бәйле рәвештә тиешле дәрәҗәдә җибәрү көтелә: 

- 2016 ел       - 432 868,0 Гкал; 

- 2017 ел       - 439 790,0 Гкал; 

2018 ел       - 439 790,0 Гкал. 

- 2019 ел                       - 439 790,0 Гкал; 

- 2020 ел                      - 439 790,0 Гкал; 

- 2021 ел                      -  439 790,0 Гкал; 

- 2022 ел                      -  439 790,0 Гкал; 

- 2023 ел                      -  439 790,0 Гкал. 

- 2022 ел                      -423315,0 Гкал; 

- 2023 ел                       -423315,0 Гкал; 

- 2024 ел                       -423315,0 Гкал. 
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9 нчы таб. 2029 елга кадәр чорга Зеленодольск шәһәрендәге иҗтимагый-

эшлекле төзелеш объектлары һәм шәһәр инфраструктурасы буенча җылылык 

йөкләнешенең (Гкал/сәг) фаразлана торган артуы 
 

 
кварта

л №  

 
 

Төзелеш төре 

Бер сәгатьлек җылылык йөкләнешенең фаразлана торган артуы, Гкал/сәг 

 
2014 ел 

 
2015 

ел. 

 
2016ел 

 
2017ел 

 
2018ел 

Барлыгы 

2014-2018 

нче еллар  

чорында 

Барлыг

ы 2019-

2024 

нче  

еллар 

чорында 

. 

Барлыг

ы 2025- 

2029 
нчы 

еллар 
чорында 

Барлыг

ы бөтен 

чор 

эченә 

9 
190 урынлы 1нче балалар 
бакчасы 
(реконструкция) 

 
0,10 

   
0,10 

  
0,10 

5 90 урынга балалар бакчасы  0,10    0,10   0,10 

30 260 урынлы балалар бакчасы  0,25    0,25   0,25 

 

 

 

 
92 

260 урынлы балалар бакчасы  0,25    0,25   0,25 

Гомуми белем бирү мәктәбе 
1000 ук. 

 
0,40 

   
0,40 

  
0,40 

Мәдәни-ял итү үзәге  
кинозал белән 

 
0,45 

    
0,45 

 
0,45 

Спорт үзәге . 
йөзү бассейны белән 

 
0,00 

    
0,50 

 
0,50 

Мунча-кер юу комплексы  0,25     0,25  0,25 

Кунакханә 360 урын  0,00     0,30  0,30 

 
97 

190 урынлы балалар бакчасы  0,20    0,20   0,20 

Гомуми белем бирү мәктәбе 
1000 ук. 

 
0,40 

   
0,40 

  
0,40 

 120 урынлы балалар бакчасы  0,00    0,00 0,15  0,15 
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221 Гомуми белем бирү мәктәбе 
1000 ук. 

 
0,00 

   
0,00 0,40 

 
0,40 

91 
Гомуми белем бирү мәктәбе 
1000 ук. 

 
0,40 

   
0,40 

  
0,40 
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кварта

л №  

 
 

Төзелеш төре 

Бер сәгатьлек җылылык йөкләнешенең фаразлана торган артуы, Гкал/сәг 

 
2014 ел 

 
2015 

ел. 

 
2016ел 

 
2017ел 

 
2018ел 

Барлыгы 

2014-2018 

нче еллар  

чорында 

Барлыг

ы 2019-

2024 

нче  

еллар 

чорында 
. 

Барлыг

ы 2025- 
2029 
нчы 

еллар 
чорында 

Барлыг

ы бөтен 

чор 

эченә 

 

 
90 

Гомуми һәм балалар 

бүлекләре өчен  поликлиника, 

1000  

кеше 

  

0,45 

    

0,45 

   

0,45 

 Йөзү бассейны 
450 м.кв.  

 
0,45 

    
0,45 

 
0,45 

          

 
14 

 Йөзү бассейны 
450 м.кв.  

 
0,45 

    
0,45 

 
0,45 

Кунакханә 70 урын  0,10     0,10  0,10 

38 
 Йөзү бассейны 
450 м.кв.  

 
0,45 

    
0,45 

 
0,45 

18 Сәүдә үзәге 8076 кв.м.  0,40    0,40   0,40 

232 Сәүдә үзәге 14500 кв.м.  0,70    0,70   0,70 
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Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең барлык карала торган 

этапларында иҗтимагый-эшлекле төзелеш объектлары һәм шәһәр инфраструктурасы буенча фаразлана 

торган максималь җылылык йөкләнешенең гомуми артуы эксперт бәяләве буенча 7,15 Гкал/сәг тәшкил 

итте. 

10 нчы таб. 2029 елга кадәр вакытка Зеленодольск 

шәһәрендәге җылылык йөкләнешенең фаразлана 

торган артуы (Гкал/сәг). 
 

  Җылылык 
йөкләнеше 

2014 ел 2015 ел Барлыгы Барлыг
ы 

Барлыг
ы 

Барлыг
ы 

квартал 
№ 

Төзелеш 
төре 

      бар 
чорга 

     2014-    
     2018 

чоры 
2019- 2025-  

      2024 
чоры 

2029 
чоры 

 

59 Йорт җылытуга Гкал/сәг  0,0193 0,0193 0,039   0,04 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0075 0,0075 0,015   0,02арт
ык 

түгел 
БАРЛЫГЫ 0,0268 0,0268 0,054   0,054 

69 Йорт җылытуга Гкал/сәг    0,000 0,0053 0,0053 0,01 

ГВС Гкал/сәгатькә   0,000 0,0021 0,0021 0,00 

БАРЛЫГЫ   0,000 0,007 0,007 0,015 

91 Йорт җылытуга Гкал/сәг  0,1259 0,1259 0,252   0,25 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0490 0,0490 0,098   0,10 

БАРЛЫГЫ 0,1749 0,1749 0,350   0,350 

97 Йорт җылытуга Гкал/сәг  0,2981 0,2981 0,596   0,60 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,1160 0,1160 0,232   0,23 

БАРЛЫГЫ 0,4141 0,4141 0,828   0,828 

98 Йорт җылытуга Гкал/сәг  0,0180 0,0180 0,036 
артык 
түгел 

  0,04 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0070 0,0070 0,014   0,01 

БАРЛЫГЫ 0,0250 0,0250 0,050   0,050 

99 Йорт җылытуга Гкал/сәг    0,000 0,0068 0,0068 0,01 

ГВС Гкал/сәгатькә   0,000 0,0027 0,0027 0,01 

БАРЛЫГЫ   0,000 0,010 0,010 0,019 

113 Йорт җылытуга Гкал/сәг    0,000 0,0068 0,0068 0,01 

ГВС Гкал/сәгатькә   0,000 0,0027 0,0027 0,01 

БАРЛЫГЫ   0,000 0,010 0,010 0,019 

132 Йорт җылытуга Гкал/сәг  -0,0173 -0,0173 -0,035   -0,03 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0046 -0,0046 -0,009   -0,01 

БАРЛЫГЫ -0,0219 -0,0219 -0,044   -0,044 

135 Йорт җылытуга Гкал/сәг  -0,0118 -0,0118 -0,024   -0,02 

ГВС Гкал/сәгатькә -0,0031 -0,0031 -0,006   -0,01 

БАРЛЫГЫ -0,0149 -0,0149 -0,030   -0,030 

198 Йорт җылытуга Гкал/сәг  0,1780 0,1780 0,356   0,36 

ГВС Гкал/сәгатькә 0,0693 0,0693 0,139   0,14 

БАРЛЫГЫ 0,2473 0,2473 0,495   0,495 

198 Йорт җылытуга Гкал/сәг    0,000 0,2559 0,2559 0,51 

ГВС Гкал/сәгатькә   0,000 0,0996 0,0996 0,20 

БАРЛЫГЫ   0,000 0,356 0,356 0,711 
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Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең барлык этапларында перспективалы төзелеш 

объектлары буенча бер сәгатьлек җылылык йөкләнешен фаразлана торган арттыру турындагы 

мәгълүматлар 11 нче таблицага китерелгән.  
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11 нче таб. Бер сәгатьлек җылылык йөкләнешенең 

артуын фаразлаучы җыелма таблица 
 

Объектлар 1 этап 2 этап 3 этап 

Иҗтимагый-эшлекле төзелеш объектлары 3,65 

Гкал/сәг 

3,5 Гкал/сәг 0 

Йорт төзелеше 1,703 

Гкал/сәг 

0,382 

Гкал/сәг 

0,382 

Гкал/сәг 

Күпкатлы, секцияле төзелеш 21,77Гкал/сә

г 

5,5 Гкал/сәг 5,5 Гкал/сәг 

 

7 нче рәс. Перспективалы төзелеш объектлары буенча көтелгән бер сәгатьлек 

җылылык йөкләнешен үстерү диаграммасы (үсә баручы нәтиҗә белән). 
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Күрсәтелгән мәгълүматлардан Зеленодольск шәһәрендә торак фондын төзү һәм иҗтимагый-

эшлекле төзелеш күләмнәренең тотрыклы рәвештә уңай динамикасы планлаштырылуы күренә. 

2018 елга һәм алга таба яңа төзелеш объектлары өчен төп мәйданчык буларак шәһәрнең 

Төньяк, Көнчыгыш һәм үзәк өлеше каралган. Шәһәрнең Төньяк һәм үзәк өлешендә заманча 

күпкатлы секцияле һәм нокталы төзелеш объектлары белән  иске биналарны алыштыру каралган. 

Шәһәрнең бу өлешләрендә объектларны җылылык белән тәэмин итү өчен гамәлдәге 

котельныйларның җылылык куәте резервының уңай балансы булган билгеләнгән куәтләрен куллану 

максатка ярашлы булыр. 

Гамәлдәге җылылык белән тәэмин итү чыганакларына фаразлана торган җылылык 

йөкләнеше түбәндәге дәрәҗәдә көтелә: 

 

1-7 котельные 

- 18 котельные (Почта – Вокзал алды - Юбилей

 урамнары белән чикләнгән ) 

гомуми җылылык йөкләнеше 0,4 Гкал/сәг булган 8076 м.кв.м сәүдә үзәге; 

- 20 нче квартал (Ленин - Паратск -Декабристлар урамнары белән чикләнгән) 

артым белән секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

0,817 Гкал/сәг; 

- 21 нче вартал (Рогачев - Паратск - Декабристлар урамнары белән чикләнгән)  

секцияле торак төзелеш  үсеш белән суммар җылылык 

йөкләнеше үсеше белән 0,765 Гкал/сәг; 

- 22 нче квартал ( Энгельс Паратск - К.Маркс - 

Гагарин урамнары белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

0,644 Гкал/сәг; 

- 23 нче квартал ( Рогачев - Паратск - Союз - Украина 

урамнары белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

1,162 Гкал/сәг; 

- 24 нче квартал (Маяковский - Союз - Украина урамнары белән чикләнгән) 

секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнешен  киметү белән  0,112 

Гкал/сәг  

; 

- 25 нче квартал (Гоголь - Маяковский - Комсомол,Тургенев урамнары белән 

чикләнгән 

– ) җылылык йөкләнешенең суммар артуы белән 1,07 Гкал/сәг; 

-  5  нче квартал котельные ( Тургенев – Татарстан -

Комсомол урамнары белән) 
0,75 суммар җылылык йөкләнеше арту белән бергә секцион торак төзелеше  
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- 38 нче квартал (Украина -Рогачев урамнары белән чикләнгән  ) 
секция торак төзелеше 1,23 Гкал/сәг җылылык йөкләнешенең суммар артуы белән ; 

450 м. кв. м. булган йөзү бассейны суммар җылылык 

йөкләнеше 0,45 Гкал/сәг булган; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 7,17 Гкал/сәг. 

 
«А»микрорайоны котельные 

- 90 нчы квартал (Б.Урманче - Королев - С.Сәйдәшев - Төзүчеләр проспекты 

белән чикләнгән) 
секция торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше  арту белән 2,06 Гкал/сәг ; 

поликлиника һәм йөзү бассейны суммар җылылык йөкләнеше булган  0,9 

Гкал/сәг; 

- 91 нче квартал (С.Сәйдәшев - Төзүчеләр пр. урамнары белән чикләнгән) 

секцион торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән  2,88; 

гомуми җылылык йөкләнеше 0,4 Гкал/сәг булган 100 урынга исәпләнгән гомуми белем бирү 

мәктәбе; 

- 92 нче квартал (Кояшлы  - Төзүчеләр проспекты урамнары белән чикләнгән) 

 секцияле торак төзелеше    суммар җылылык йөкләнеше арту белән бергә 7,0 Гкал/сәг; 

гомуми җылылык йөкләнеше 2,15 Гкал/сәг булган инфраструктура объектлары (балалар 

бакчасы, мәктәп, кунакханә, спорт һәм күңел ачу объектлары); 

-  5  нче квартал котельные 94 (  Башкала

 Дала Комаров - Королев урамнары белән чикләнгән) 
секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән   0,3 Гкал/сәг; 

- 95 нче квартал (Комаров-Королев урамнары белән чикләнгән) 
секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән 3,33 Гкал/сәг ; 

-  5  нче квартал котельные 97 (  Башкала

 Дала- Комаров - Королев урамнары белән чикләнгән) 
инфраструктура объектлары (балалар бакчасы, гомуми белем бирү мәктәбе)

 с

уммар җылылык йөкләнеше 0,6 Гкал/сәг булган; 

Гомуми фаразлана торган җылылык йөкләнеше 19,62 Гкал/сәг. 

 
22 а кварталы котельные  

- 11 нче квартал (Гоголь  - Кояшлы - К.Маркс урамнары белән чикләнгән) - 

секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән  0,45 
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- 12 нче квартал ( Гоголь - Кояшлы -К. Маркс - 

Гастелло урамнар белән чикләнгән) 
секцияле  торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән 0,23 Гкал/сәг; 

- 13 нче квартал (Заикин - К.Маркс-Гастелло урамнары белән чикләнгән) 

секцияле  торак төзелеше  суммар җылылык 

йөкләнеше үсеше белән 0,043 Гкал/сәг; 

- 14 нче квартал (К.Маркс-Ленин - Космонавт-Заикин урамнары белән 

чикләнгән) 
0,55 Гкал/сәг җылылык йөкләнеше суммар булган инфраструктура объектлары (йөзү бассейны һәм 

кунакханә); 

-  5  нче квартал котельные 50 (  Октябрь .

 Заикин- Гоголь - К. Насыйри урамнары белән чикләнгән) 
секциональ торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше арту белән   0,06 Гкал/сәг; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 1,333 Гкал/сәг. 

 
 19 нчы квартал котельные  

- 15 нче квартал (Ленин-Фрунзе-Чапаев урамнары белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

үсеше  белән 0,127 Гкал/сәг; 

- 30 нчы квартал (М.Красная - Вокзал алды урамнары белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

үсеше белән 2,807 Гкал/сәг; 

суммар җылылык йөкләнеше 0,25 Гкал/сәг булган 260 урынлы балалар бакчасы; фаразлана 

торган суммар җылылык йөкләнеше 3,184 Гкал/сәг. 

 
29-31 нче кварталлар котельные 

- 27 нче квартал ( Татарстан - Гоголь - Кояшлы - 

Засорин урамнар белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

үсеше белән 0,042 Гкал/сәг; 

-  5  нче квартал котельные 71 (  Кызыл 

флот – Ком- Мәскәү урамнары белән чикләнгән) 
  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

0,363 Гкал/сәг; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 0,405 Гкал/сәг. 

 
 мәктәп-интернат котельные 

- 28 нче квартал ( Гоголь - Кояшлы - Гастелло - 

Мәскәү урамнары белән чикләнгән) 
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  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

0,225 Гкал/сәг; 

- 41 нче квартал (Ком - Кояшлы -Мәскәү урамнары белән чикләнгән) секцион 

торак төзелеше  суммар җылылык 

йөкләнеше үсеше белән 1,538 Гкал/сәг; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 1,763 Гкал/сәг. 

 
8 нче квартал кот. 

- 69 квартал (  Мичурин – Серафимович

 Волгоград -Жуковский урамнары белән чикләнгән) 

  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

үсеше белән 0,204 Гкал/сәг; 

- 70 нче квартал (Мичурин - Волгоград урамнары белән чикләнгән ) 
секция торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше үсеше белән 1,08 Гкал/сәг ; 

суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 1,212 Гкал/сәг  

 
86 нче квартал котельные  

- 53 квартал (  Стахановская Спорт-

Октябрь урамнары белән чикләнгән ) 

  секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше 

үсеше белән 0,242 Гкал/сәг; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 0,242 Гкал/сәг 

 
12 нче квартал котельные  

- 4 нче квартал  (Ленин - Комсомол -Энгельс-Татарстан урамнары белән 

чикләнгән) 

секция торак төзелеше суммар җылылык йөкләнешенең кимүе белән 0,086 Гкал/сәг  ; 

-  5  нче квартал (Ленин - Комсомол - Энгельс-Гагарин урамнары белән 

чикләнгән) 

 секция торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше үсеше белән  0,313 Гкал/сәг ; 

- 8 нче квартал (Гоголь - Комсомол - Энгельс - К. Маркс урамнары белән 

чикләнгән) 

секцияле торак төзелеше суммар җылылык йөкләнеше үсеше белән   0,623 Гкал/сәг; 

- 9 нчы квартал (Космонавтлар - Татарстан - Гоголь - К.Маркс урамнары 

белән чикләнгән) 
0,203 Гкал/сәг җылылык йөкләнешенең суммар үсеше белән секцияле торак төзелеше; 
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- 10 нчы квартал (Космонавтлар-Гоголь - К.Маркс урамнары белән чикләнгән)  

1,547 Гкал/сәг. җылылык йөкләнеше суммар үсеше белән секцияле торак 

төзелеше  

- 1 нче балалар бакчасы - (реконструкция) җылылык йөкләнешен 0,1 

Гкал/сәгатькә арттырып; 

- 90 урынлы балалар бакчасы - 0,1 Гкал/сәг 
Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 2,175 Гкал/сәг. 

 
Шәһәрнең көньяк һәм көнчыгыш өлешендә 112,115,132,135,135,137,155,232 кварталлар белән 

чикләнгән микрорайоннарда җылылык белән тәэмин итү өчен яңа җылылык чыганаклары төзүне 

яки автоном индивидуаль җылытуны оештыруны күздә тотарга кирәк: 

- 112 нче квартал (Ерак урамы районы) секцияле торак төзелеше; 

- 115 нче квартал (Ерак- Стадион  чикләнгән урамнар белән) секцияле торак 

төзелеше; 

Суммар фаразлана торган җылылык йөкләнеше 0,6 Гкал/сәг. (җылылык белән тәэмин итүнең 

яңа чыганагы). 

- 132 нче квартал (Зур Завод , Кече пр. урамнары районы) секцияле торак 

төзелеше; 

-137 нче квартал (Буденный  - Зур Завод урамы белән чикләнгән) секцияле торак төзелеше. 

Җылылык йөкләнеше 0,82 Гкал/сәг. (җылылык белән тәэмин итүнең яңа чыганагы). 

- 221 нче квартал (Ачык урам районы) балалар бакчасы һәм гомуми белем 

бирү мәктәбе 0,55 Гкал/сәг. 

- 232 нче квартал (Башкала урамы районы) сәүдә үзәге 14500 м.кв.м. - 

0,7 Гкал/сәг. 

221 нче һәм 232 нче кварталларда йорт төзелеше һәм инфраструктура объектлары өчен 

индивидуаль автоном җылыту оештыру күздә тотыла. 

Гамәлдәге һәм перспективалы җылылык белән тәэмин итү чыганаклары эшчәнлеге зонасында 

җылылык йөкләнешенең фаразлана торган үсеше  12 нче таб.китерелгән  
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12 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү чыганаклары 

буенча җылылык йөкләнешенең фаразлана торган 

үсеше 
 

Җылылык белән тәэмин итү 

чыганагы 

Җылылык  
йөкләнеше үзгәреше 

1 этап 2 этап 3 этап Барлыгы 

 

1/7 кот. 

Кимү ,Гкал/ч 3,472 0,065 0,065 3,602 

Үсеш ,Гкал/сәг 9,117 0,828 0,828 10,773 

Барлыгы, Гкал/сәг 5,645 0,763 0,763 7,171 

 

12 нче кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0,517 0,937 0,937 2,391 

Үсеш ,Гкал/сәг 1,139 1,813 1,613 4,565 

Барлыгы, Гкал/сәг 0,622 0,876 0,676 2,174 

 

«А» микр.кот. 

Кимү, Гкал/ч 0 0 0 0 

Үсеш ,Гкал/сәг 16,6 1,49 1,49 19,615 

Барлыгы, Гкал/сәг 16,6 1,49 1,49 19,62 

 

  29-31нче кв.кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0 0,0175 0,0175 0,035 

Үсеш ,Гкал/сәг 0 0,22 0,22 0,44 

Барлыгы, Гкал/сәг 0 0,2025 0,2025 0,405 

 

"Мәктәп-интернат"кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0,476 0,105 0,105 0,686 

Үсеш ,Гкал/сәг 0,701 0,874 0,874 2,449 

Барлыгы, Гкал/сәг 0,225 0,769 0,769 1,763 

 

19 нчы кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0 0 0 0 

Үсеш ,Гкал/сәг 3,184 0 0 3,184 

Барлыгы, Гкал/сәг 3,184 0 0 3,184 

 

 22а кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0,814 0,194 0,194 1,202 

Үсеш ,Гкал/сәг 1 0,765 0,765 2,530 

Барлыгы, Гкал/сәг 0,186 0,571 0,571 1,328 

 

8 нче кот.  

Кимү ,Гкал/ч 0 0,055 0,055 0,11 

Үсеш ,Гкал/сәг 0 0,662 0,662 1,324 

Барлыгы, Гкал/сәг 0 0,607 0,607 1,214 

 

86 нчы кот. 

Кимү ,Гкал/ч 0,177 0 0 0,177 

Үсеш ,Гкал/сәг 0,419 0 0 0,419 
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Барлыгы, Гкал/сәг 0,242 0 0 0,242 



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

46 

 

 

 

Җылылык белән тәэмин итү 

чыганагы 

Җылылык  
йөкләнеше үзгәреше 

1 этап 2 этап 3 этап Барлыгы 

Җылылык энергиясенең яңа чыганаклары ( 

112, 115, 132, 135, 137, 155, 221, 232кв.) 

Кимү ,Гкал/ч 0 0 0 0 

Үсеш,Гкал/сәг 0,733 0,419 0,419 1,571 

Барлыгы, Гкал/сәг 2,27 0,55 0 2,82 

БАРЛЫГЫ  29,0 5,83 5,08 39,92 
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Зеленодольск шәһәренең шәһәр төзелеше үсешенең кабул ителгән оптимистик сценарие нигезендә, 

карала торган чорда (15ел) җылылык белән тәэмин итү ихтыяҗларына җылылык куәтенә тотрыклы 

ихтыяҗ арту фаразлана. 

Җылылык йөкләнешләренең уртача үсеше (йорт төзелеше объектларын исәпкә алмыйча) элек 

ирешелгән күрсәткечләрнең 3-5 %ы чикләрендә планлаштырыла. 2029 елга кадәр шәһәрне җылылык белән 

тәэмин итү схемасын үстерүнең карала торган барлык чорында җылылык белән тәэмин итү ихтыяҗларына 

җылылык йөкләнешенең гомуми артуы 39,9 Гкал/сәг күләмендә көтелә, шул исәптән гамәлдәге җылылык 

белән тәэмин итү чыганакларына тоташып, 37,1 Гкал/сәг. 8 нче рәсемдә Зеленодольск шәһәренең җылылык 

белән тәэмин итү схемасын үстерү этаплары буенча җылылык йөкләнеше үсеше балансы китерелде. 

Китерелгән баланс нигезендә җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең беренче этабында 

фаразлана торган җылылык йөкләнешенең суммар үсеше 29,0 Гкал/сәг, икенче һәм өченче этапларда 5,78 

Гкал/сәг һәм 5,1 Гкал/сәг  

8 нче рәсем.  Зеленодольск шәһәренең җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерү 

этаплары буенча җылылык йөкләнеше үсеше балансы 

. 
 

 
1.6. Җитештерү зоналарының мөмкин булган үзгәрешләрен һәм аларны 

яңадан профильләштерүне һәм җылылык энергиясен (егәрлек) куллану 

күләмнәрен исәпкә алып, һәр этапта булган яки тәкъдим ителә торган җылылык 

энергиясе чыганаклары зонасында җылылык куллану төрләре буенча һәм 

җылылык китерүче төрләре (кайнар су һәм пар) буенча бүленеп, җитештерү 

зоналарында урнашкан объектлар тарафыннан җылылык энергиясен (егәрлек) 

куллану күләмнәре арту фаразлары, 

Җитештерү зоналарында урнашкан объектлар тарафыннан җылылык энергиясен һәм җылылык 

китерүченең перспектив күләмнәрен фаразлау, сәнәгать предприятиеләрен төзү яки модернизацияләү 

турында мәгълүмат булмау, шулай ук җитештерү зоналарының мөмкин булган үзгәрешләре һәм аларны 

яңадан профильләштерү күздә тотылмый 
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1.7. Җылылык энергиясен кулланучыларның аерым категорияләренең, шул 

исәптән җылылык энергиясенә (егәрлек), җылылык китерүчегә ташламалы 

тарифлар билгеләнә торган социаль әһәмияткә ия булганнарның җылылык 

энергиясен перспективалы куллану фаразы 

Планлаштырылган социаль әһәмияткә ия объектларның территориаль урнашуы турында мәгълүмат 

булмауга, әлеге кулланучыларны гамәлдәге котельныйларга тоташтыру мөмкинлеге бәяләнми, җылылык 

энергиясенә (куәтенә) ташламалы тарифлар билгеләнә торган кулланучыларның аерым категорияләренә 

җылылык китерүче каралмый. 

Социаль әһәмияткә ия объектларда җылылык энергиясенең индивидуаль чыганакларын урнаштыру 

тәкъдим ителә. 

 
1.8. Киләчәктә җылылык белән тәэмин итүнең ирекле озак сроклы 

килешүләре төзелгән яисә төзелергә мөмкин булган кулланучылар тарафыннан 

җылылык энергиясен перспектив куллану фаразы 

Кулланучыларны җылылык белән тәэмин итүче «Зеленодольское  ПТС» ААҖ белән җылылык белән 

тәэмин итүче оешма белән озак вакытка исәпләнгән ирекле килешүләр төзелгән яисә киләчәктә төзелергә 

мөмкин булган перспектив җылылык йөкләнеше  4 бүлектә китерелгән. 

«Җылылык энергиясе чыганакларының җылылык куәтенең һәм җылылык йөкләнешенең перспектив 

баланслары». 

 

 
1.9. Җылылык белән тәэмин итүнең җайга салына торган бәяләр буенча озак 

сроклы килешүләре төзелгән яисә төзелергә мөмкин булган кулланучылар 

тарафыннан җылылык энергиясен перспектив куллану фаразы 

Кулланучыларны  «Зеленодольск ПТС» ААҖ җылылык белән тәэмин итүче оешмасы белән 

җылылык белән тәэмин итү буенча ирекле озак сроклы килешүләр төзелгән яисә киләчәктә төзелергә 

мөмкин булган перспектив җылылык йөкләнеше  «Җылылык энергиясе чыганакларының җылылык 

куәтенең һәм җылылык йөкләнешенең перспективалы баланслары»4 нче бүлектә китерелде. 
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2 бүлек. Җирлекне, шәһәр округын җылылык белән тәэмин итү системасының 

электрон моделе 

«Җылылык белән тәэмин итү схемаларына таләпләр, аларны эшләү һәм раслау тәртибе турында» 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012елның 22 февралендәге 154 номерлы карары нигезендә, җирлекләрне, 

шәһәр округларын җылылык белән тәэмин итү схемаларын эшләгәндә, халык саны 10 меңнән алып 100 

меңгә кадәр булган шәһәр округларын, җирлекне, шәһәр округын җылылык белән тәэмин итү 

системасының электрон моделе мәҗбүри түгел. 
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3 бүлек  Җылылык энергиясе чыганакларының җылылык 

куәтенең һәм җылылык йөкләнешенең перспектив 

баланслары 

Гомуми нигезләмәләр 

Җылылык энергиясе чыганакларының җылылык куәтенең һәм кулланучыларның җылылык 

йөкләнешенең перспектив баланслары «Җылылык белән тәэмин итү максатларына җылылык 

энергиясен перспективалы куллану» 2 нче бүлегендә китерелгән мәгълүматларга нигезләнеп 

төзелгән. 

Беренче чиратта, 2013/2014 ел җылылык чорында барлыкка килгән җылылык энергиясе 

чыганакларының гамәлдә булган зоналарында җылылык энергиясе чыганакларының һәм 

тоташтырылган җылылык йөкләнеше  чыганакларының гамәлдәге җайланмаларының җылылык 

егәрлеге баланслары каралды. 

Күрсәтелгән елларда билгеләнгән җылылык баланслары киләчәктә җылыту чорының 

перспектив балансларын анализлау өчен нигез һәм үзгәрешсез булып тора. Әлеге баланслар  1 

бүлектә күрсәтелгән«Җылылык белән тәэмин итү максатларында җылылык энергиясен җитештерү, 

тапшыру һәм куллану өлкәсендә гамәлдәге нигезләмә», җылылык белән тәэмин итү схемасына 

нигезләүче материаллары.  

Җылылык энергиясе чыганаклары гамәлләренең билгеләнгән зоналарында «Җылылык белән 

тәэмин итү максатларына җылылык энергиясен перспективалы куллану» 1 бүлектә бәян ителгән 

күрсәткечләр нигезендә перспективалы җылылык йөкләнешләре билгеләнгән. 

Баланс булдыруның максаты - җылылык куәтенең билгеләнгән резервларын (дефицитларын) 

һәм һәр җылылык энергиясе чыганагының гамәлдә булу зоналары өчен перспективалы 

тоташтырылган җылылык йөкләнешен билгеләү. 

Җылылык куәте балансларының билгеләнгән резервлары (яисә дефицитлары) һәм 

перспективалы җылылык йөкләнеше җылылык энергиясе чыганакларының билгеләнгән җылылык 

куәтен үстерү (яисә кыскарту) һәм аларның гамәленең яңа зоналарын булдыру турында карар кабул 

итү өчен башлангыч күрсәткечләр формалаштыра. 

 
3.1. Җылылык энергиясе чыганакларының гамәлдәге җылылык 

энергиясе чыганакларының резервларын (дефицитларын) билгеләп, 

җылылык энергиясе чыганакларының бүлеп бирелгән гамәлдәге 

зоналарының һәрберсендә җылылык энергиясе (куәте) һәм перспектив 

җылылык нагрузкасы баланслары 

Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасын эшләгәндә, 2029 елга кадәр 

барлык перспективалы чорда торак фондын һәм шәһәр инфраструктурасын үстерүнең оптимистик 

(уңай) сценарие каралды. Җылылык белән тәэмин итү системасын үстерүнең төрле вариантларын 

күрсәтеп, «Мастер-план» эшләү гомумән үткәрелмәде. 

Карап тикшерүгә җылылык челтәрләрендә тоташтырулар үткәрү һәм җылылык белән тәэмин 

итү чыганакларын модернизацияләү белән җылылык белән тәэмин итү системасын үстерүнең 

бердәнбер варианты кабул ителде. 
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 Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең һәр этабы өчен җылылык 

энергиясе (куәте) һәм җылылык энергиясе чыганакларының һәр аерып күрсәтелгән 

зоналарда перспективалы җылылык йөкләнеше баланслары төзелде.  

 Җылылык белән тәэмин итү схемасын   үстерүнең беренче этабында барлык 

перспектив җылылык йөкләнмәләре кушылган котельныйларның билгеләнгән куәтләренә 

кытлык юк. Җылылык энергиясен кулланучыларны 2014-2015 елгы ягу сезоны башлангач  

җылылык энергиясен ЦРБ котельныйларыннан 1-7 котельные микрорайоныннан җылылык 

белән тәэмин итүгә күчерү, котельныйны ЦТП режимына күчерү һәм җылылык белән 

тәэмин итүнең бәйсез схемасы буенча җылылык челтәрен тоташтыру белән   

эксплуатацияләүдән чыгару планлаштырыла. 

 Больничный шәһәрчекнең җылылык кулланучыларын резервлау максатыннан, 

котельныйның 12 нче кв.  җылылык челтәрләренә резерв рәвештә тоташтыруны күздә 

тотарга кирәк 1-7 котельныйларда һәм «А» котельный микрорайонында, электр 

энергиясендә пар казаннары ихтыяҗларын тәэмин итү максатыннан, газ поршеньнәре 

җайланмаларын гамәлгә кертү күздә тотыла. «Cummins»фирмасының 315 кВт электр куәте 

булган 1 җайланмасын 1-7 кв.котельныенда,«А»микр котельныенда  - һәрберсенең 315 кВт 

электр куәте булган 2 җайланмасын  урнаштыру һәм файдалануга кертү планлаштырыла. 

Җайланмаларны когенерация режимында эшләү өчен җылылык энергиясен 

утильләштерүне күздә тотарга кирәк.  

Гомуми йөкләнеш максималь булганда когенерацион цикл буенча җылылык энергиясен 

эшләп чыгару һәр җайланмада  0,4 Гкал/сәг тирәсе тәшкил итәчәк.  

 «А»микр котельныенда уәте 50 Гкал/сәг булган КВГМ-50 казанын алыштырырга 

кирәк.  

             Гайдар урамында 1,5 Гкал/сәг куәтле БМК (блок-модульле котельная) җайланмасы 

белән котельныйны реконструкцияләү кирәк. 

Зур Завод урамы, 75 нче һәм Яңа урам, 12 нче торак йортлар өчен  0,5 Гкал/сәг куәтле БМК 

төзү кирәк. 

 1-7 котельные буенча үз ихтыяҗларына электр энергиясенә максималь ихтыяҗ 600 

кВт чамасы тәшкил итә.  

котельные буенча 900 кВт*сәг. Электр энергиясендә үз ихтыяҗларын тулысынча каплау 

өчен әлеге котельныйларга өстәмә газ поршеньнәре урнаштыру җылылык белән тәэмин 

итү схемасын үстерүнең киләсе этабында күздә тотыла. 
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13 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында җылылык 

энергиясе (куәте) һәм җылылык белән тәэмин итү чыганаклары буенча 

перспективалы җылылык йөкләнеше баланслары (2018 елга кадәр) 
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1-7 кв.котельные 76,4 «-» 76,4 «-» 2,28 «-» 73,7 «-» 73,7 48,53 8,81 16,36 

«А» микр.котельные 100,8 30 130,8 «-» «-» 3,9 100,8 26,1 126,1 82,77 9,11 35,02 

12 нче котельные 24 «-» 24 «-» 0,48 «-» 23,5 «-» 23,52 16,32 1,80 5,40 

19 нчы котельные 38 «-» 38 «-» 0,76 «-» 37,2 «-» 37,24 19,24 2,50 15,49 

 22а котельные 21,9 «-» 21,9 «-» 0,44 «-» 21,5 «-» 21,46 14,38 1,294 5,79 

29-31котельные 19 «-» 19 «-» 0,38 «-» 18,62 «-» 18,62 6,92 0,484 11,22 

86 нчы котельные 10 «-» 10 «-» 0,20 «-» 9,80 «-» 9,80 6,79 0,475 2,53 

мәктәп- интернат 

котельные  

2,4 «-» 2,4 «-» 0,05 «-» 2,35 «-» 2,35 1,87 0,261 0,23 

Загородная котельные 1,72 «-» 1,72 «-» 0,03 «-» 1,69 «-» 1,69 1,02 0,163 0,5 

Ерак котельные  2,4 «-» 2,4  0,048 «-» 2,35 «-» 2,35 1,02 0,337 1,00 

8 нче котельные 1,8 «-» 1,8 «-» 0,04 «-» 1,76 «-» 1,76 1,01 0,061 0,69 
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 ЦРБ котельные 
ЦТП режимына күчү белән һәм 1-7 кв.  котельный челтәрләренә тоташтырылып 

эксплуатациядән чыгарылды  
. 

0 0 
 

БАРЛЫГЫ  199,87 25,3  
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9 нчы рәс. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында 

җылылык куәте балансы һәм тоташтырылган йөкләмәләр 

диаграммасы 
 

 
Шәһәр җылылык чыганакларына исәп-хисап җылылык йөкләнешенең 1 этап ахырына (2018 

ел) 26,7 Гкал/сәг күләмендә артуы көтелә, бу 2014 ел дәрәҗәсеннән 6,47 % тәшкил итә. 

Әлеге этапта җылылык куәтенең иң аз резервы булган җылылык белән тәэмин итү чыганагы - 

«Мәктәп - интернат» котельные. 

«Мәктәп - интернат» котельныеның гамәлдә булу зонасында перспектив җылылык 

йөкләнешләренең үсүе көтелә торган сәбәпле, җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең киләсе 

этабында әлеге котельный кулланучыларын җылылык энергиясе резервы булган чыганакларның 

җылылык челтәрләренә күчерүне башкару максатка ярашлы. 

Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында шәһәрнең Генераль планы 

тарафыннан гомуми мәйданы 14500 м кв.м. булган 232 кварталында (Башкала урамы районы) эре 

сәүдә үзәге төзү каралган. Сәүдә үзәген җылылык белән тәэмин итү өчен, киләчәктә киңәйтү 

мөмкинлеге белән, проектлы җылылык егәрлеге 0,7 Гкал/сәг ким булмаган индивидуаль җылылык 

белән тәэмин итү чыганагын төзүне күздә тотарга кирәк. 

2018 елга куәт 

резервы 

30% 

Баланс һәм абонент 

челтәрләрендә 

ягулыкны 

югалтулар, Гкал/сәг 

8% 

Тоташтырылга

н җылылык 

нагрузкасы, 

Гкал/сәг 

62,5% 



 

 

2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы  1 

Том  Расланган өлеше 

 

 
14 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 этабында җылылык энергиясе 

(куәте) һәм җылылык белән тәэмин итү чыганаклары буенча перспективалы җылылык 

йөкләнеше баланслары (2023 елга кадәр) 
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1-7 кв.котельные  76,8 «-» 76,8 «-» 2,30 «-» 74,5 «-» 74,5 49,7 8,95 15,85  

.»А» микр котельные 101,2 30 130 «-» «-» 3,9 101,2 26,1 127,30 84,26 9,27 33,77  

12 нче котельные  24 «-» 24 «-» 0,48 «-» 23,5 «-» 23,52 17,20 1,89 4,43  

19 нчы котельные  38 «-» 38 «-» 0,76 «-» 37,2 «-» 37,24 19,24 2,50 15,49  

 22а котельные 21,9 «-» 21,9 «-» 0,44 «-» 21,5 «-» 21,46 14,95 1,345 5,17  

29-31котельные 19 «-» 19 «-» 0,38 «-» 18,62 «-» 18,62 9,75 0,683 8,19  

86 нчы котельные 10 «-» 10 «-» 0,20 «-» 9,80 «-» 9,80 6,79 0,475 2,53  

 Мәктәп -интернат 

котельные 

Эксплуатацияләүдән ЦТП режимына күчерелеп һәм 29-31 кв. котельный челтәреннән   тоташтырып 

чыгарылган 

0,00 0,000 0,00 
 

Загородная котельные 1,72 «-» 1,72 «-» 0,03 «-» 1,69 «-» 1,69 1,02 0,163 0,5 
 

Ерак котельные  2,4 «-» 2,4  0,048 «-» 2,35 «-» 2,35 1,02 0,337 1,00  

8 нче котельный  1,8 «-» 1,8 «-» 0,04 «-» 1,76 «-» 1,76 1,01 0,061 0,69 
 

БАРЛЫГЫ 
 

204,94 25,67 
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10 нчы рәс. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 этабында җылылык 

куәте балансы һәм тоташтырылган йөкләмәләр диаграммасы 
 

 
Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең икенче этабында котельныйларның билгеләнгән 

егәрлекләре, «мәктәп-интернат»котельныйыннан тыш, барлык перспектив җылылык йөкләнешен 

тоташтырырга мөмкинлек бирәчәк. Әлеге этапта котельныйның җылылык куәте дефициты 0,3 Гкал/сәг 

дәрәҗәсендә көтелә. 

“Мәктәп-интернат” котельныеннан җылылык челтәрләрен   җылылык белән тәэмин итүгә 29-31 кв. 

котельныеннан күчерү каралган. 29-31 кв. котельныена өстәмә җылылык йөкләнешен арттыру  2,6 

Гкал/сәг дәрәҗәсендә фаразлана. 

 1-7 кв.һәм «А» микрорайонындагы котельныйларда тагын 1 әр ГПУ урнаштыру күздә тотыла. 

Шәһәрнең җылылык чыганакларына исәп-хисап җылылык йөкләнешен 2 этап ахырына (2023 ел) 4,67 

Гкал/сәг күләмендә арттыру фаразлана, бу  

2018 ел дәрәҗәсеннән 2,3% тәшкил итә. 

Шәһәрнең генераль планында районнарны җылылык белән тәэмин итүнең гамәлдәге чыганаклары 

гамәлдә булган зоналардан ерак урнашкан яңа торак микрорайоннарын һәм инфраструктура 

объектларын төзү каралган. Бу объектларны җылылык белән тәэмин итү өчен яңа җылылык 

чыганаклары төзүне күздә тотарга кирәк. 

Автоном индивидуаль җылылык чыганаклары һәм үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итү 

оешмасы арасындагы сайлау тиешле техник-икътисадый нигезләнгәндә максатка ярашлы. . . 

Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 этабында шәһәрнең Генераль планы 

тарафыннан 112, 115 кварталларында секция торак төзелеше объектлары (Ерак, Стадион урамнары 

районы) төзү күздә тотыла. 112,115 кварталларында торак объектларны җылылык белән тәэмин итү өчен 

җылылык белән тәэмин итүнең индивидуаль чыганагын кимендә 0,6 Гкал/сәг тә төзүне күздә тотарга 

кирәк. 

132 һәм 137 кварталларында (Зур Завод, Кече тык. ,Буденный урамнары районы) җылылык белән 

тәэмин итү өчен билгеләнгән егәрлеге 0,85 Гкал/сәг. ким булмаган җылылык энергиясе чыганагын күздә 

тотарга кирәк булган торак объектлар төзү күздә тотыла. 

2023 елга 

җылылык куәте 

резервы 

28% 

Баланс һәм 

абонент 

челтәрләрендә 

ягулыкны 

югалтулар, 

Гкал/сәг 

8% 

Тоташтырылга

н җылылык 

нагрузкасы, 

Гкал/сәг 

64% 
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           Барлык чыганакларда билгеләнгән куәтләрне арттыру мөмкинлеген карарга кирәк. 

221 нче кварталда (Ачык урам районы) балалар бакчасы һәм гомуми белем бирү мәктәбе төзү күздә 

тотыла. Җылылык куәте кимендә 0,6 Гкал/сәг булган җылылык белән тәэмин итү чыганагын төзүне һәм 

алга таба киңәю мөмкинлекләрен күздә тотарга кирәк. 



 

 

2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы  1 

Том  Расланган өлеше 

 

 
15 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 3 этабында җылылык энергиясе 

(куәте) һәм җылылык белән тәэмин итү чыганаклары буенча перспективалы җылылык йөкләнеше 

баланслары (2029 елга кадәр) 
  

 

 
Җылылык чыганагы 

 

 
 

Билгеләнгән җылылык 

куәте, Гкал/сәг 
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Раслана торган куәт 

(чыганаклардан максималь 

мөмкин булган җылылык 

җибәрү, Гкал/сәг 
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1-7 кв.котельные  76,8 «-» 76,8 «-» 2,304 «-» 74,5 «-» 74,50 50,46 9,08 14,95 

.»А» микр котельные 101,2 30 130 «-» «-» 3,9 101,2 26,1 127,30 85,76 9,43 32,11 

12 нче котельные  24 «-» 24 «-» 0,48 «-» 23,5 «-» 23,52 17,87 1,97 3,68 

19 нчы котельные  38 «-» 38 «-» 0,76 «-» 37,2 «-» 37,24 19,24 2,50 15,49 

 22а котельные 21,9 «-» 21,9 «-» 0,44 «-» 21,5 «-» 21,46 15,52 1,397 4,55 

29-31котельные 19 «-» 19 «-» 0,38 «-» 18,62 «-» 18,62 10,72 0,751 7,15 

86 нчы котельные  10 «-» 10 «-» 0,20 «-» 9,80 «-» 9,80 6,79 0,475 2,53 

Загородная котельные 1,72 «-» 1,72 «-» 0,03 «-» 1,69 «-» 1,69 1,02 0,163 0,5 

Ерак котельные  2,4 «-» 2,4 
 

0,048 «-» 2,35 «-» 2,35 1,02 0,337 1,00 

8 нче котельный  1,8 «-» 1,8 «-» 0,04 «-» 1,76 «-» 1,76 1,01 0,061 0,69 

БАРЛЫГЫ 
 

209,41 26,16 
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11 нче рәс. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 3 этабында җылылык 

куәте балансы һәм тоташтырылган йөкләмәләр диаграммасы 
 

 
Җылылык белән тәэмин итү чыганаклары арасында җылылык йөкләнешләрен күчерү әлеге 

этапта күздә тотылмый. 3 этапта (2029 елга кадәр) шәһәрнең җылылык чыганакларына исәп-хисап 

җылылык йөкләнешен арттыруны фаразлау 4,67 Гкал/сәг күләмендә көтелә, бу 2023 ел дәрәҗәсеннән 2.2 

% тәшкил итә. 

 
3.2. Җылылык энергиясе чыганагының җылылык куәте баланслары һәм 

җылылык энергиясе чыганагының һәр зонасында җылылык энергиясе 

чыганагы гамәлдә булган һәр зонада кушылган җылылык йөкләнеше 

баланслары 

 

Һәрберсе буенча котельныйларның җылылык куәте баланслары 16 нчы таб. -18 нче таб. 

китерелгән 

16 нчы таб. Зеленодольск шәһәрен җылылык 

белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 

этабында һәр магистраль нәтиҗәләр буенча 

котельныйларның җылылык куәте баланслары 
 

 

 
Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 

 
Магистраль 

нәтиҗә 

 

 
Dусл, мм 

 

 

Озынлыгы, 

м 

1 этап Схеманы үстерү 

этабы 

Җылылык белән 

тәэмин итү 

чыганагының 

магистраль 

чыгарулар 

 бу

енча  

җылылык егәрлеге, 

Гкал/с 

1-7 кв.котельный  №1 500 12 55,7 

 Котельный 
. 

№1 700 10 91,9 

2023 елга җылылык 

куәте резервы 

26,1% 

Баланс һәм абонент 

челтәрләрендә 

җылылыкны югалтулар,

 Гкал/сәг 

8,2% 

Йомгаклау җылылык 

йөкләнеше, Гкал/сәг 

65,7% 
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19 кв.котельные 
№1 300 75 10,5 

№2 200 60 8,7 
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Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 

 
Магистраль 

нәтиҗә 

 

 
Dусл, мм 

 

 

Озынлыгы, 

м 

1 этап Схеманы үстерү 

этабы 

Җылылык белән 

тәэмин итү 

чыганагының 

магистраль 

чыгарулар 

 бу

енча 

Гкал/сәг 
№3 200 14 2,5 

  22а кв.котельные №1 400 7 15,7 

 кв. 29- 
31 котельные 

№1 200 40 4,9 

№2 200 10 2,5 

 

  86 кв.котельные 

№1 250 38 3,8 

№2 200 77 3,1 

№3 100 31  0,4 

 Котельный 
Ерак кот. 

№1 150 99 1,3 

 8кв. котельные №1 150 61 1,1 

17 нче таб. Зеленодольск шәһәрен җылылык 

белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 

этабында һәр магистраль нәтиҗәләр буенча 

котельныйларның җылылык куәте баланслары 
 

 
 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 
 

Магистраль 

нәтиҗә 

 

 
Dусл, мм 

 

 
Озынлыгы, 

м 

 Схеманы үстерүнең 2 
этабы 

Җылылык белән 

тәэмин итү 

чыганагының 

магистраль 

чыгарулар 

 бу

енча 

Гкал/сәг 
1-7 котельные №1 500 12 58,65 

 Котельный 
. 

№1 700 10 93,54 

 

19 кв.котельные 

№1 300 75 10,53 

№2 200 60 8,66 

№3 200 14 2,54 

  22а кв.котельные №1 400 7 16,30 

 кв. 29- 
31 котельные 

№1 200 40 6,41 

№2 200 10 4,02 

 

  86 кв.котельные 

№1 250 38 3,80 

№2 200 77 3,06 

№3 100 31  0,40 

 Котельный 
Ерак кот. 

№1 150 99 1,34 

 8кв. котельные №1 150 61 1,08 
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18 нче таб. Зеленодольск шәһәрен җылылык белән 

тәэмин итү схемасын үстерүнең 3 этабында һәр 

магистраль нәтиҗәләр буенча котельныйларның 

җылылык куәте баланслары 
 

 
 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 
 

Магистраль 

нәтиҗә 

 

 
Dусл, мм 

 

 
Озынлыгы, 

м 

 Схеманы үстерүнең 3 
этабы 

Җылылык белән тәэмин 

итү чыганагының 

магистраль 

чыгаруларбуенча  

җылылык егәрлеге, 

Гкал/с 

1-7 котельные №1 500 12 59,54 

 Котельный 
. 

№1 700 10 95,19 

 

19 кв.котельные 

№1 300 75 10,53 

№2 200 60 8,66 

№3 200 14 2,54 

  22а кв.котельные №1 400 7 16,92 

 кв. 29- 
31 котельные 

№1 200 40 6,83 

№2 200 10 4,63 

 

  86 кв.котельные 

№1 250 38 3,80 

№2 200 77 3,06 

№3 100 31  0,40 

 Котельный 
Ерак кот. 

№1 150 99 1,34 

 8кв. котельные  №1 150 61 1,08 

 
Җылылык энергиясе чыганакларының барлык магистраль җылылык куәте (нетто җылылык куәте) 

2018 дәрәҗәсенә карата 202, Гкал/сәг күләмендә көтелә, 2023 ел дәрәҗәсенә карата - 210,8 Гкал/сәг. 

Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 3 этабында - 215 Гкал/сәг. 

 
3.3. Җылылык китерүченең җылылык челтәренә һәрбер магистраль 

чыгарудан тоташтырылган гамәлдәге һәм перспективалы кулланучыларны 

җылылык энергиясе белән тәэмин итү мөмкинлеген (мөмкин булмавын) билгеләү 

максатыннан җылылык челтәренә тоташтырылган һәр магистраль чыгарудан 

гидравлик хисабы 

Җылылык китерүченең җылылык энергиясе белән тәэмин итү мөмкинлеген (мөмкин булмауны) 

билгеләү максатыннан Һәрбер магистраль нәтиҗә өчен җылылык китерүче тапшыруның гидравлик 

исәпләмәсе, һәр магистраль нәтиҗәдән җылылык челтәренә тоташтырылган барлык котельныйлар өчен 

башкарылган, аларда тоташтырылган йөкләнеш арту көтелә. 

Гамәлдәге котельныйлардан җылылык челтәрләренең үткәрүчәнлек сәләтен билгеләү өчен, электрон 

модель ярдәмендә 2013 елга тоташтырылган җылылык йөкләнеше булганда да, 2029 елга перспектив 

җылылык йөкләнеше булганда да гидравлик исәп-хисап үткәрелде. 

Перспектив җылылык йөкләнешләрен исәпкә алып, җылылык челтәрләренең үткәрүчәнлек сәләтен 

җитәрлек дәрәҗәдә билгеләү өчен, перспектив исәп-хисап җылылык йөкләнешләрен һәм челтәр суының 

перспектив исәп-хисап чыгымнары кабул ителде, алар  



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

59 

 

 

19таб. -21таб.тәкъдим ителде. 
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19 нчы таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 1 этабында магистраль 

нәтиҗәләрнең һәркайсы буенча котельныйларның җылылык куәте баланслары 
 

 
Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 
Магистраль 

нәтиҗә 

 
 

Dусл, мм 

 
 

Озынлыг

ы, м 

1 этап Схеманы үстерү этабы Магистраль 

чыгаруның 

үткәрүчәнлек  

сәләтен бәяләү 

Җылылык 

китерүченең 

чыгымнары, 

м.куб./сәг 

Басымның 

чагыштырмача 

сызык 

югалтулары, 

мм/м, 

Ике торба үткәргеч 

буенча басымның 

суммар сызыкча 

югалтулары, 

м.вод.ст., 

1-7 котельные 
1 нче 
уч.№1  

500 12 1283,3 5,8 0,14 яхшы 

2уч.№1  500 157 1026,5 3,9 1,22 яхшы 

.»А» микр котельные 
1 нче 
уч.№1  

700 10 2041,3 3,0 0,06 яхшы 

2уч.№1  700 69 1667,8 1,9 0,26 яхшы 

 

19 кв.котельные 

№1 300 75 421,3 9,5 1,425 яхшы 

№2 200 60 346,4 44 5,28 начар 

№3 200 14 101,5 4,5 0,126 яхшы 

  22а кв.котельные №1 400 7 627,3 4,3 0,06 яхшы 

 

  29-31нче 

кв.котельные 

№1 200 10 196 18 1,44 нормаль 

№2 200 40 101,5 4,5 0,09 яхшы 

 
  86 кв.котельные 

№1 250 38 152,1 . 0,228 яхшы 

№2 200 77 122,5 6,5 1,001 яхшы 

№3 100 31 

котель

ные 

16 5 0,31 яхшы 

 Котельный 
. 

№1 100 16 21,0 7,7 0,21 яхшы 

Ерак котельные  №1 150 99 53,6 6 1,19 яхшы 

 8кв. котельные №1 150 61 43 4 0,49 яхшы 



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

61 

 

 

 

20 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 этабында магистраль 

нәтиҗәләрнең һәркайсы буенча котельныйларның җылылык куәте баланслары 
 

 
 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 
 

Магистраль 

нәтиҗә 

 

 
Dусл, мм 

 

 
Озынлыг

ы, м 

 Схеманы үстерүнең 2 этабы 
Магистраль 

чыгаруның 

үткәрү сәләтен 

бәяләү 

 

Җылылык 

китерүченең 

чыгымнары, 

м.куб./сәг 

Басымның 

чагыштырмача 

сызык 

югалтулары, 

мм/м, 

Ике торба 

үткәргечнең 

суммар сызыкча 

югалтулары, 

м.вод.ст., 

1-7 кв.котельный  
1 нче 
уч.№1  

500 12 1303,3 5,9 0,142 яхшы 

2уч.№1  500 157 1046,5 4 1,26 яхшы 

 Котельный 
. 

1 нче 
уч.№1  

700 10 2078,6 . 0,060 яхшы 

2уч.№1  700 69 1705,1 2,3 0,317 яхшы 

 

19 кв.котельные 

№1 300 75 421,3 9,5 1,425 яхшы 

№2 200 60 346,4 44 5,28 начар 

№3 200 14 101,5 4,5 0,126 яхшы 

  22а кв.котельные №1 400 7 651,8 4,5 0,063 яхшы 

  29-31нче 

кв.котельные 

№1 200 10 256,5 28 2,24 начар 

№2 200 40 160,8 11 0,22 яхшы 

 

  86 кв.котельные 

№1 250 38 152,1 . 0,228 яхшы 

№2 200 77 122,5 6,5 1,001 яхшы 

№3 100 31 
кот
ель
ные 

16 5 0,31 яхшы 

 Котельный 
. 

№1 100 16 21,0 7,7 0,21 яхшы 

Ерак котельные  №1 150 99 53,6 6 1,19 яхшы 

 8кв. котельные №1 150 61 43 4 0,49 яхшы 
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21 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең 2 этабында магистраль 

нәтиҗәләрнең һәркайсы буенча котельныйларның җылылык куәте баланслары 
 

 
 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

 
Магистраль 

нәтиҗә 

 
 

Dусл, мм 

 
 

Озынлыг

ы, м 

 Схеманы үстерүнең 3 этабы Магистраль 

чыгаруның 

үткәрүчәнлек  

сәләтен бәяләү 

Җылылык 

китерүченең 

чыгымы, 

м.куб./сәг 

Басымны

ң 

чагышты

рмача 

сызык 

югалтула

ры, 

, мм/м 

Ике торба үткәргеч 

буенча басымның 

суммар сызыкча 

югалтулары, 

м.вод.ст., 

1-7 кв.котельный  
1 нче 
уч.№1  

500 12 1323,1 6,0 0,14 яхшы 

2уч.№1  500 157 1066,3 4,1 1,29 яхшы 

.»А» микр котельные 
1 нче 
уч.№1  

700 10 2115,3 3,3 0,07 яхшы 

2уч.№1  700 69 1741,8 2,4 0,33 яхшы 

 

19 кв.котельные 

№1 300 75 421,3 9,5 1,425 яхшы 

№2 200 60 346,4 44 5,28 начар 

№3 200 14 101,5 4,5 0,126 яхшы 

 22а кв.котельные  №1 400 7 676,7 5 0,07 яхшы 

  29-31кв.котельные 
№1 200 10 273,2 33 2,64 начар 

№2 200 40 185,0 16 0,32 нормаль 

 

 86 кв.котельные  

№1 250 38 152,1 . 0,228 яхшы 

№2 200 77 122,5 6,5 1,001 яхшы 

№3 100 31 
котель
ные 

16 5 0,31 яхшы 

 Котельный 
. 

№1 100 16 21,0 7,7 0,21 яхшы 

Ерак котельные  №1 150 99 53,6 6 1,19 яхшы 

 8кв. котельные №1 150 61 43 4 0,49 яхшы 
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 Җылылык чыганакларының магистраль нәтиҗәләр чыгару сәләтенең гидравлик исәпләре 

нәтиҗәләре буенча   

җылылык белән тәэмин итү системасы үсешенең барлык этапларында да җылылык 

челтәрләренең   

төп участокларының күпчелеге бетми, дип билгеләнгән.  

. Шуның белән бергә, югары гидравлик каршылыклы җылылык челтәрләренең төп участоклары 

бар,   

аларда ремонт эшләре үткәрелгән очракта торбаүткәргечләрнең   

диаметрын арттыруны күздә тотарга кирәк.  

Диаметрларны арттыруга тәкъдим ителә торган магистраль (баш) торба үткәргечләрнең  

 исемлеге 22 таблицада китерелгән. 
                             22 нче таб . 

                           Алмаштыруга тәкъдим ителә торган труба 

үткәргечләрнең баш участоклары исемлеге 

 
Җылылык 
белән тәэмин 

итү чыганагы 

Участок 
башы 

Участокның 
ахыры 

Участок 
озынлыгы 

Торбаүткәргеч
нең шартлы 

үтүенең 

факттагы 

диаметры, мм 

Шартлы торба 
үткәргечнең 

диаметрын, 

алыштыруга 

тәкъдим ителә 

торган, мм  

Алыштырганна
н соң участокта 

гидравлик 

югалтулар , 

м.вод.ст. 

Җылылык 
белән 

тәэмин итү 

системасын 

үстерү этабы 

  19 

кв.котельные 

 котельный ТК-36 60 200 300 0,7 1 

  29-31нче 

кв.котельные 

 котельный ТК-1 10 200 300 0,1 . 

«А» 

микр.котельны

е кот. 

ТК26 ТК29 450 350 400 0,1 1 

 ТК29 ТК30 190 250 400 0,1 1 

 ТК30 ТК30/2 270 200 250 0,2 1 

 ТК31 ТК31.5 190 150 200 0,2 1 

 ТК1 ТК19 777 500 600 0,1 1 

 ТК19 ТК20/1 557 400 500 0,1 1 

   1-

7кв.котельные 

ТК22 ТК32 700 250 300 0,1 1 

  котельный ТК11 1000 500 600 0,1 1 

 ЦТП-2 ТК32 700 

100 

250 

125/80 

300 

160/110 

0,1 

0,1 

1 

1 

 

 
 3.4. Кулланучыларның перспективалы җылылык йөкләнешен тәэмин итүдә 

гамәлдәге җылылык белән тәэмин итү системасының   

резервлары (дефицитлары) турында нәтиҗәләр 

 

 Кулланучыларның перспектив җылылык йөкләнешен тәэмин итү өчен котельныйларның 

җылылык челтәрләренә абонентларны тоташтыру   

планлаштырыла торган җылылык куәтенең кирәкле резервлары бар. 
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- Төп җиһаз структурасы. Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү билгеләнгән 10 

котельныйдан  326,66 Гка  

ал/сәг күләмендә башкарыла 

 
№ 

т/б 

Объектның исеме 

һәм адресы 

ГИУ маркасы  

һәм аның 

куәте 

 

Казанна

р саны 

Тапшы

ру елы 

Бер 

казанның 

җитештерү

чәнлеге, 

Гкал/сәг 

Куәте  

Котельный

, Гкал/сәг 

1 Микрорайонның газ 

котельные.  

«Мирный» М. 

Жуков ур., 10 

ДКВР-20/13 1 1982 14 130 

ДЕ-25/14 1 1989 16 

КВГМ-50 1 1995 50 

ПТВМ-30М 1 1981 35 

ДЕВ-25 1 1986 15 

. 1-7 микрорайонның 

Паратск урамы 

буенча газ 

котельные  

ПТВМ-30М . 1986 30 76 

КВ-Г-9,6 . 2011 8 

. 22А кварталының 

газ котельные  

 (2ф125-125м 

К.Маркс урамы 

буенча , 56 нчы 

торак йорттан 

төньяктарак) 

ТВГ-2,5 Г . 1985 2,5 21,9 

ВВГКТ-2,2 . 1985 2,2 

КСВ-2,9 Г 4 2005 2,5 

4 Энгельс урамы 

буенча 12 нче 

квартал газ 

котельные 

ТВГ-8 . 1998 8 24 

ТВГ-8 1 2003 8 

5 Ленин урамы буенча 

19 нчы квартал газ 

котельные 

ТВГ-2,5 КГ . 1998 2,5 38 

ТВГ-2,5 КГ . 1990 2,5 

ТВГ-8 . 2008 8 

КВГМ-4 1 2000 4 

6 Засорин урамы 

буенча 29-31 нче 

квартал газ 

котельные 

ТВГ-8 1 1997 8 19 

ТВГ-8 1 2000 8 

ТВГ-2,5 КГ 1 2000 2,5 

Buderus 1 2016 0,5 

7 Мичурин урамы 

буенча 8 нче квартал 

газ котельные 

НР-18 . 1981 0,6 3,64 

Buderus . 2015 0,92 
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8 Заикин урамы 

буенча 86 нчы 

квартал газ 

котельные 

ТВГ-2,5 КГ . 1999 2,5 10 

КСВ-2,9 Г 1 2001 2,5 

КСВ-2,9 Г 1 2006 2,5 

9 Ерак урамы буенча 

газ котельные 

НР-20 4 1994 0,6 2,4 

10 Загородная 

урамындагы газ 

котельные 

Buderus . 2008 0,86 1,72 

 БАРЛЫГЫ  48   326,66 
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4 бүлек. Су әзерләү җайланмаларының җитештерүчәнлегенең һәм 

кулланучылар билгеләнешендәге җылылык китерүчегә максималь 

дәрәҗәдә куллануның перспектив баланслары, шул исәптән авария 

хәлендә булган режимнарда 
 

Гомуми нигезләмәләр 

Зеленодольск  шәһәренең җылылык белән тәэмин итү системасы үсешенең перспектив планнарын 

исәпкә алып, эш зоналарында җылылык челтәрләрен тукландыру өчен ВПУ җитештерүчәнлеген 

исәпләү,  4 бүлек материалларын кулланып башкарылган 

«Җылылык энергиясе чыганакларының җылылык куәтенең һәм җылылык йөкләнешенең перспектив 

баланслары» 

Җылылык энергиясе чыганаклары гамәлдә булган барлык зоналарның җылылык 

челтәрләрендә җылылык китерүченең техник яктан нигезләнгән норматив югалтуларын исәпләү 

түбәндәге норматив документлар нигезендә башкарылды: 

-  «Җылылык челтәрләре»СНиП 41-02-2003; 

- РФ Энергетика министрлыгының 2003 елның 30 июнендәге 278 номерлы 

боерыгы белән расланган «челтәр суын югалту» күрсәткече буенча җылылык 

энергиясе транспорт системалары өчен энергетика характеристикасы төзү буенча 

методик күрсәтмәләр. 

- МДК 4-05.2004 җылылык белән тәэмин итү системаларында җылылык 

энергиясен һәм җылылык чыганакларын җитештергәндә һәм тапшырганда ягулыкка, 

электр энергиясенә һәм суга ихтыяҗны билгеләү буенча методик күрсәтмәләр. 
Исәп-хисап үткәргәндә түбәндәге шартларны үтәү күздә тотыла: 

- җылылык челтәрләренә җылылык энергиясен җибәрүне җайга салу, тышкы 

һава температурасына бәйле рәвештә, җылылык китерүченең исәп - хисап 

параметрлары белән җайга салуның сыйфатлы методы белән җылылык-вентиляция 

йөкләнешен җайга салу буенча кабул ителде; 

- җылылык челтәрләрендә җылылык китерүченең исәп-хисап чыгымнары 

суммар җылылык йөкләнешенең тоташтыру (тоташтыру яки күчерү) темпы белән 

үзгәрә; 

- кулланучыларны кайнар су белән тәэмин итү ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

җылылык челтәрен сүтү (җылылык белән тәэмин итүнең ачык схемасы) юк; 

- яңа төзелә торган җылылык белән тәэмин итү зоналарында барлык 

кулланучыларны кушу (тоташтыру), төзелешкә планлаштырылган котельныйлар 

базасында индивидуаль җылылык пунктлары аша кайнар су белән тәэмин итү 

системаларын кушуның ябык схемасы буенча карала. 
«Зеленодольск - Водоканал» - «Водоканал - сервис» ААҖ филиалы су челтәренән химик су чистарткыч 

аша узган эчәргә яраклы су булып тора 

. 

Су әзерләү ябык типтагы җылылык челтәрендәге су казаннарын һәм су өстәмәләре сыйфатында 

кулланыла торган суны агарту һәм йомшарту өчен билгеләнгән. 

ЗПТС ААҖ котельныйларында җылылык китерүчене әзерләүнең төп схемалары-ике һәм бер 

баскычлы Na-катионирлау схемалары. 
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Су эшкәртүне Na-катионирлау методы Na-формада катионит аша эшкәртелә торган суны 

үткәрүгә нигезләнә. Эшкәртелә торган судан каты тозлар чыгарыла, ә эшкәртелә торган суга җиңел 

эрүчән натрий тозларының эквивалент микъдары керә, селте һәм шул ук вакытта анион составы 

үзгәрми. 

I баскычның Na-катионит фильтрлары төп массаны катылык белән алмаштыру өчен 

билгеләнгән, ә II баскыч фильтрлары  

"үтеп кергән" кальций һәм магний тоткарлау өчен билгеләнгән. 

Загородная һәм Ерак урамындагы 8 нче кв. м котельныйларында «ККФ композициясе»дигән 

юшкын булу ингибиторы һәм коррозиясе челтәрле суга доза кертү кулланыла. «Композиция ККФ» 

ингибиторы ингибиторы җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү системаларын кальциевокарбонат, 

сульфат һәм  юшкын булудан, шулай ук электрохимия һәм биологик коррозиядән саклауны тәэмин итә. 

Җылыту системаларында булган катламнарның барлык төрләрен нәтиҗәле юкка чыгара. Металл 

өслегендә полимолекуляр калынлыктагы катлаулы химик составның саклагыч цинк-тимер-фосфонат 

тасмасы ясалу нәтиҗәсендә барлыкка килә. 

Котельныйларны су әзерләү системалары турында гомуми мәгълүмат 23 нче таб. китерелгән. 

23 нче таб. Котельныйларның су әзерләү 

системалары турында гомуми мәгълүмат 
 

 
Объект 

 
ХВО тибы 

Максималь 

җитештерү 
м3/сәг 

 

Деаэра

тор тибы 

Бакның исеме, 
күләме, м3 

Кайнауны

ң 

суыткычы 

булу 

«А» 

микр.коте

льные . 

Натрий-
катионирование 

II -баск. 

 

65 
Атмосфера 

ДА-50 

Аккумулятор 

75 
ОВА-2 

 Котельный 

котельные  

Юшкын барлыкка 

киленү басу 

"ККФ 
композициясе" 

 

. 
"ККФ 

композиц

иясе" 

  

 1-7 кв. 

котельные 

Натрий- 

катионирование 

I - баск. 

 
65 

Вакуум 

ДСВ-50 

Аккумулятор 

50 

 

ОВВ-8 

 

22 «а»кв. 

котельные  

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
 

30 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

  

 

29-

31кв.коте

льные 

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
 

30 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

  

 

19 

кв.котель

ные 

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
30 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 
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Объект 

 
ХВО тибы 

Максималь 

җитештерү 

, м3/сәгать 

 

Деаэра

тор тибы 

Бакның исеме, 
күләме, м3 

Кайнауны

ң 

суыткычы 

булу 

 Котельный 

котельны

е 

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
8 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

  

 

  86 

кв.котель

ные 

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
 

15 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

  

 

 Котельный 

котельные 

Юшкын барлыкка 

киленү басу 

"ККФ 

композициясе" 

 
. 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

  

 

 12 

кв.котель

ные 

Натрий- 

катионирование 

I – баск. 

 
30 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 

 

Аккумулятор 

50 

 

 

 

8кв.котел

ьные 

Юшкын барлыкка 

киленү басу 

"ККФ 

композициясе" 

 
. 

Деаэрациясез 

кулланыла 

"ККФ 

композициясе

" 
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24 нче таб. Җылылык челтәрен тукландыру 

турында белешмәләр 
 

 

 
Җылылык энергиясе 

чыганагының исеме 

 
Җылылык 
челтәренең 

уртача еллык 

кушылма, т/сәг 
(факт) 

 

Җылылык 
челтәренең 

норматив 

кушылмасы,
т/сәг (исәп-

хисап) 

Җылылык 

челтәренең авария 
режимында җылылык 

китерүченең 

югалтуларын 
компенсацияләүгә 

максималь кушылма 

(исәп-хисап) 

 

Искәрмә(Җылыл
ык бирү чорында 

котельныйларны 

эксплуатацияләү) 

«А» микр.котельные . 4,9 9,67 29,1 әйе 

«Ерак»котельные  0,1 0,21 0,63 әйе 

 1-7 кв. котельные 6,2 7,8 23,4 әйе 

  22а кв.котельные 0,65 1,81 5,4 әйе 

29-31кв.котельные 0,52 1,04 3,1 юк 

19 кв.котельные 0,55 2,56 7,7 әйе 

 Котельный интернат» 
котельные 

0,09 0,19 0,57 әйе 

  86 кв.котельные 0,5 0,7 2,1 әйе 

 Котельный 
котельные 

0,07 0,11 0,3 юк 

 12 кв.котельные 1,7 2,43 7,3 әйе 

 8кв.котельные 0,06 0,1 0,3 юк 

 
Хәзерге вакытта Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итүнең барлык чыганаклары 

буенча су әзерләү җайланмалары белән эксплуатацияләү һәм авария режимнарында җылылык челтәрен 

туендыру өчен ВПУ куәтләренең җитәрлек резервлары күзәтелә. ВПУ куәтләренең гамәлдәге резервлары 

түбәнрәк китерелгән: 

- «А» микрорайоны буенча котельный - 55,2 % ; 

-  1-7 кв.буенча котельный - 64,0 % ; 

-  22акв. котельный - 82,0 % ; 

-  29-31кв. котельный - 89,6 % ; 

- 19кв.м.котельные - 74,4 % ; 

- "Мәктәп - интернат" котельные буенча - 92,9  % ; 

- кв.12 буенча котельный  - 75,6 % . 

 

 
4.1 Су әзерләү җайланмалары  җитештерүчәнлегенең 

 перспектив баланслары 

Җылылык челтәрләре эшенең авария режимнарын һәм җылылык белән тәэмин итү 

чыганакларын исәпкә алып, җылылык челтәрләренең фаразлана торган күләмнәре турында 

белешмәләр 25 нче таб. - 32 нче таб. китерелде. 
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25 нче таб.   1-7 кв. котельные ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
«Зеленодольск 

ПТС» ААҖ өчен 

җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 1 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 2 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 

этабы 

Тоташтырылган җылылык 
йөкләнеше перспектив 
исәп-хисабы 
тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

 

Гкал/сәг 

 

48.94 

 

49.7 

 

50.46 

Билгеләнгән 
җитештерүчәнлек ВПУ 
  

 

м.куб./сә

г. 

 

65 

 

65 

 

66 

ВПУ җитештерүчәнлеге  
  

 

м.куб./сә

г. 

 

27.7 

 

28.1 

 

28.6 

Резерв + /кытлык  
ВПУ җитештерүчәнлеге 
буенча билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

37.3 

 

36.9 

 

37.4 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 57.4% 56.7% 56.7% 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 1385.7 1407.3 1428.8 

Җылылык челтәрен 
норматив подпитка 
 

м.куб./сә

г. 

10.39 10.55 10.72 

Җылылык челтәрен авария 
подпиткасы 
 

м.куб./сә

г. 

27.71 28.15 28.58 

* - 1-7 номерлы котельныйга җылылык челтәрләре һәм үзәк район хастаханәсеннән кулланучылар 

кушыла. 
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26 нчы таб. «А» котельный микрорайонының ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
«Зеленодольск 

ПТС» ААҖ өчен 

җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 1 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 2 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 

этабы 

Тоташтырылган җылылык 
йөкләнеше перспектив исәп-
хисабы 
тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

 

Гкал/сәг 

 

82.8 

 

84.3 

 

85.8 

Билгеләнгән 
җитештерүчәнлек ВПУ 
  

 

м.куб./сә

г. 

 

65 

 

65 

 

66 

ВПУ җитештерүчәнлеге  
  

 

м.куб./сә

г. 

 

36.4 

 

37.1 

 

37.7 

Резерв + /кытлык  
ВПУ җитештерүчәнлеге 
буенча билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

28.6 

 

27.9 

 

28.3 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 44.0% 43.0% 42.8% 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 1820.9 1853.7 1886.5 

Җылылык челтәрен 
норматив подпитка 
 

м.куб./сә

г. 

13.66 13.90 14.15 

Җылылык челтәрен авария 
подпиткасы 
 

м.куб./сә

г. 

36.42 37.07 37.73 

27 нче таб.  12 нче кв. котельныйның ВПУ җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
«Зеленодольск 

ПТС» ААҖ өчен 

җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 

белән тәэмин 
итү системасын 

үстерүнең 1 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 
итү системасын 

үстерүнең 2 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 
итү системасын 

үстерүнең 3 

этабы 
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күрсәтелгән. 

Перспектив исәп-хисап 

тоташтыру җылылык 

йөкләнеше 

. 

 

Гкал/сәг 

 

16.32 

 

17.20 

 

17.87 

ВПУ билгеләнгән 

җитештерүчәнлеге, 

м.куб./сәг. 

 

м.куб./сә

г. 

 

65 

 

65 

 

66 

ВПУ җитештерүчәнлеге  

  

 

м.куб./сә

г. 

 

7.6 

 

8.0 

 

8.3 

Резерв + /кытлык  
ВПУ җитештерүчәнлеге 
буенча билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

57.4 

 

57.0 

 

57.7 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 88.3% 87.7% 87.4% 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 379.5 399.8 415.5 
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«Зеленодольск ПТС» ААҖ 

өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су белән 

тәэмин итүнең 

ышанычлылык күрсәткече 

54 таблицада күрсәтелгән. 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 1 
этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 2 
этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 
этабы 

Җылылык челтәрен 
норматив подпитка 
 

м.куб./сә

г. 

2.85 3.0 3.12 

Җылылык челтәрен авария 
подпиткасы 
 

м.куб./сә

г. 

7.6 8.0 8.3 

28 нче таб. 19  нчы кв.котельныйның ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
«Зеленодольск ПТС» ААҖ 

өчен җылылык чыганакларын 

(Кв) су белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 
белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 1 
этабы 

Җылылык 
белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 2 
этабы 

Җылылык 
белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 
этабы 

Перспектив исәп-хисап 

тоташтыру җылылык 

йөкләнеше 
 

 

Гкал/сәг 

 

19.24 

 

19.24 

 

19.24 

Билгеләнгән 
җитештерүчәнлек ВПУ 
  

 

м.куб./сә

г. 

 

30 

 

30 

 

30 

ВПУ исәп-хисап 

җитештерүчәнлеге, 

м.куб./сәг. 

 

м.куб./сә

г. 

 

9.2 

 

9.2 

 

9.2 

Резерв + /кытлык  
ВПУ җитештерүчәнлеге 
буенча билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

20.8 

 

20.8 

 

20.8 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 69.2% 69.2% 69.2% 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 461.3 461.3 461.3 

Җылылык челтәрен норматив 
подпитка 
 

м.куб./сә

г. 

3.46 3.46 3.46 

Җылылык челтәрен авария 
подпиткасы 
 

м.куб./сә

г. 

9.2 9.2 9.2 

 
29 нчы таб. 22а кв.  котельныйның ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

  1 этап 2 этап 3 этап 
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«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

Үлчәү 

берәмлеге 

. 

. 
. 
. 

. 

. 

  . . . 

Перспектив исәпләү җылылык 

йөкләнеше 
Гкал/сәг 14.38 14.95 15.52 

Билгеләнгән җитештерүчәнлек 
ВПУ 
  

 

м.куб./сә

г. 

 

30 

 

30 

 

30 

 ВПУ җитештерүчәнлеге исәп-
хисабы 
 

м.куб./сә

г. 

5.5 5.7 5.9 
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  1 этап 2 этап 3 этап 
 

«Зеленодольск 

ПТС» ААҖ өчен 

җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Үлчәү 

берәмлеге 

   

  . . . 

Резерв + /кытлык  

ВПУ җитештерүчәнлеге буенча 
билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

24.5 

 

24.3 

 

24.1 

ВПУ файдаланылмаган резерв  
өлеше 

% 81.8% 81.0% 80.3% 

Тоташтырылган  җылылык 
челтәре  
. 

м.куб. 273.5 284.4 295.3 

Җылылык белән норматив 
тукландыру 
подпидка 

м.куб./сә

г. 

2.05 2.13 2.21 

Җылылык челтәрен авария 
хәлендә  
подпидка 

м.куб./сә

г. 

5.5 5.7 5.9 

30 нчы таб. 29-31нче кв.  котельныйның ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

 
Үлчәү 

берәмлеге 

Җылыл

ык 

белән 

тәэмин 

итү 

система

сын 

үстерүн

ең  
 2 этабы 

Җылыл

ык 

белән 

тәэмин 

итү 

система

сын 

үстерүн

ең  
1 этабы 

Җылыл

ык 

белән 

тәэмин 

итү 

система

сын 

үстерүн

ең  
 2 этабы 

Перспектив исәпләү җылылык 

йөкләнеше 
Гкал/сәг 6.92 9.75 10.72 

ВПУ билгеләнгән 

җитештерүчәнлеге, 
м.куб./сәг. 

 

м.куб./сә

г. 

 

30 

 

30 

 

30 

 ВПУ җитештерүчәнлеге исәп-
хисабы 
 

м.куб./сә

г. 

3.1 4.4 4.8 

Резерв + /кытлык  

ВПУ җитештерүчәнлеге буенча 
билгеләнгән 

 

м.куб./сә

г. 

 

26.9 

 

25.6 

 

25.2 
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ВПУ файдаланылмаган резерв  
өлеше 

% 89.7% 85.4% 84.0% 

Тоташтырылган  җылылык челтәре  
 

м.куб. 155.0 218.5 240.2 

Җылылык белән норматив 
тукландыру 
подпидка 

м.куб./сә

г. 

1.16 1.64 1.80 

Җылылык челтәрен авария хәлендә  
подпидка 

м.куб./сә

г. 

3.1 4.4 4.8 
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31 нче таб. 86 нчы кв.  котельныйның ВПУ 

җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары 
 

 
«Зеленодольск ПТС» ААҖ 

өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык күрсәткече 

54 таблицада күрсәтелгән. 

 
Үлчәү 

берәмлеге 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 1 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 2 

этабы 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 

этабы 

Тоташтырылган җылылык 
йөкләнеше перспектив 
исәп-хисабы 
тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

 

Гкал/сәг 

 

6.79 

 

6.79 

 

6.79 

Билгеләнгән 
җитештерүчәнлек ВПУ 
  

 

м.куб./сәг. 

 

15 

 

15 

 

15 

ВПУ җитештерүчәнлеге  
  

 

м.куб./сәг. 

 

2.2 

 

2.2 

 

2.2 

Резерв + /кытлык  

ВПУ җитештерүчәнлеге 
буенча билгеләнгән 

 

м.куб./сәг. 

 

12.8 

 

12.8 

 

12.8 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 85.5% 85.5% 85.5% 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 108.9 108.9 108.9 

Җылылык челтәрен 
норматив подпитка 
 

м.куб./сәг. 0.82 0.82 0.82 

Җылылык челтәрен авария 
подпиткасы 
 

м.куб./сәг. 2.2 2.2 2.2 

32 нче таб. "Мәктәп-интернат"кв.  котельныйның 

ВПУ җитештерүчәнлегенең перспектив баланслары  
 

 
 

«Зеленодольск ПТС» ААҖ 

өчен җылылык чыганакларын 

(Кв) су белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

 

Үлчәү 

бер. 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү 

системасын 

үстерүнең  1 

этабы 
. 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү 

системасын 

үстерүнең  2 

этабы 
. 

 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү системасын 

үстерүнең 3 

этабы 

Перспектив исәп-хисап 

тоташтыру җылылык 

йөкләнеше 
 

 

Гкал/сәг 

 

1.87 

 

. 

 

. 

ВПУ билгеләнгән 

җитештерүчәнлеге, 

м.куб./сәг. 

 

м.куб./сә

г. 

 

8 

 

. 

 

. 
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ВПУ исәп-хисап 

җитештерүчәнлеге, 

м.куб./сәг. 

 

м.куб./сә

г. 

 

0.6 

 

. 

 

. 

Резерв + /кытлык - 
ВПУның билгеләнгән 

җитештерүчәнлеге 

 

м.куб./сә

г. 

 

7.4 

 

. 

 

. 

ВПУ резервы 
файдаланылмаган өлеше 

% 91.9% . . 

Тоташтырылган җылылык 
челтәрләре  
күләме 

м.куб. 32.4 . . 
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Җылылык челтәрен норматив 
подпитка 
 

м.куб./сәг

. 

0.24 . . 

Җылылык челтәрен авария 
хәлендә подпидка 

м.куб./сәг

. 

0.6 . . 

* - “Мәктәп-интернат”ның котельные, 29-31 кв.җылылык челтәрләрен 

тоташтырылып, кулланылыштан чыгарыла. 
 

Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерү этаплары буенча су әзерләү җайланмаларының куәте 

запасы 12 нче рәсемдә китерелде. 

12 нче рәс. Су әзерләү 

җайланмаларының куәте запасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Үткәрелгән исәпләүләр күрсәткәнчә, 2014 - 2029 еллар чорында каралган җылылык белән тәэмин  

итү схемасын фаразлана торган үстерү исәбенә җылылык куллану үсешен барлык җылылык 

чыганакларында ВПУ җитештерүчәнлеген арттыруны таләп итмәячәк. Су әзерләү җайланмасының 

җитештерүчәнлегенең иң аз резервы «А» котельный микрорайонының җылылык чыганагында 

җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерүнең соңгы этабында 43% дәрәҗәсендә фаразлана. 

Җылылык челтәренең норматив туклануын арттыру фаразы җылылык белән тәэмин итү 

схемасын үстерүнең барлык чорында җылылык чыганаклары буенча уртача алганда гамәлдәге 

күрсәткечләрдән 5% тәшкил итә, бу Зеленодольск шәһәренең перспектив төзелеш объектларын 

җылылык челтәрләренә тоташтыруга бәйле җылылык челтәрләре күләмнәрен арттыру белән аңлатыла. 
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5 бүлек. Җылылык энергиясе чыганакларын төзү, реконструкцияләү 

һәм техник яктан яңадан тулыландыру буенча тәкъдимнәр 

5.1. Җылылык белән үзәкләштерелгән тәэмин итүне, индивидуаль 

җылылык белән тәэмин итүне, шулай ук квартал саен җылытуны оештыру 

шартларын билгеләү 

 

Зеленодольск шәһәрендә җылылык энергиясенең төп чыганаклары булып кулланучыларның 

җылылык йөкләнешенең күп өлешен тәэмин итә торган квартал котельныйлары тора,  Җылылык 

энергиясенең индивидуаль чыганаклары нигездә җылылык йөкләнешләренең тыгызлыгы түбән булган 

төзелеш зоналарында кулланыла. 

«Җылылык белән тәэмин итү турында» ФЗ-190 ФЗ нигезендә җылылык энергиясе чыганакларын 

нәтиҗәле җылылык белән тәэмин итү радиусы белән чикләнгән зоналарда перспективалы йөкләнешне 

каплау өчен җылылык белән үзәкләштерелгән тәэмин итү челтәрләренә перспективалы йөкләнешне 

тоташтыру максатка ярашлы. 

Яңа кулланучылар нәтиҗәле җылылык белән тәэмин итү радиусыннан читтә булган очракта, 

барлыкка килә торган җылылык йөкләнешен каплау өчен яңа котельный төзү йә кулланучыларда 

җылылык энергиясенең индивидуаль чыганакларын урнаштыру кирәк. 

Җылылык йөкләнеше түбән булганда, җылылык энергиясенең индивидуаль чыганакларын 

нәтиҗәлерәк файдаланырга. Җылылык белән тәэмин итүнең индивидуаль чыганакларыннан 

файдалануның төп өстенлекләре - җылылык челтәрләре өчен җир бүлеп бирү  һәм котельныйлар  

зарурлыгы булмау, җылылык челтәрләренең минималь озынлыгы аркасында җылылык һәм җылылык 

китерүченең югалтуларын киметү, җиһазларны ремонтлауга һәм аларга хезмәт күрсәтүгә 

чагыштырмача аз чыгымнар. Шул ук вакытта җылылык энергиясенең индивидуаль җылылык 

системаларыннан үзкыйммәте, гадәттә, үзәкләштерелгәннәргә караганда түбәнрәк. 

5.2. Перспективалы җылылык йөкләнешләрен тәэмин итү өчен җылылык 

һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгару белән бергә җылылык энергиясе 

чыганакларын төзү өчен тәкъдим ителә торган җайланмаларны нигезләү 

 

Исәп-хисап чорының 1 һәм 2 этабында җылылык энергиясе чыганакларын «А» котельные 

микрорайонында һәм 1-7 кварталында катнаш җылылык һәм электр энергиясе эшләп чыгару 

планлаштырыла. 

Җайланмага "Cummins" фирмасының 315 кВт бердәм электр куәте булган газ поршеньнәре 

тәкъдим ителә. Эшләнгән электр энергиясе котельныйларның үз ихтыяҗларын каплауда, ә җылылык 

энергиясен - җылылык йөкләнешен каплау һәм ГВС өчен файдаланылачак. Әлеге чара электр 

энергиясен үзкыйммәте буенча үз ихтыяҗларына алырга, җылылык бәясенең үсеш темпларын 

киметергә, шулай ук электр энергиясенең бәйсез резерв чыганагына ия булырга мөмкинлек бирәчәк. 
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13 нче рәс. «Cummins» фирмасының C315 NSC газпоршень җайланмасы 
 

5.3. Җылылык йөкләнешләренең перспектив артуын тәэмин итү өчен 

җылылык һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгару белән бергә гамәлдәге 

җылылык энергиясе чыганакларын реконструкцияләү өчен тәкъдим ителә 

торган җайланмаларны нигезләү 

 

Зеленодольск шәһәре территориясендә җылылык һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгаручы 

җылылык энергиясе чыганаклары хәзерге вакытта юк. 

 
5.4. Гамәлдәге һәм перспективалы җылылык йөкләнешләре базасында 

электр энергиясен эшләп чыгару өчен тәкъдим ителә торган котельныйларны 

реконструкцияләү өчен нигезләү 

 

Җылылык энергиясе чыганакларында эшләнә торган җылылык белән тәэмин итү схемасы буенча 

- «А» микрорайонындагы   һәм 1-7 кв. котельныйларында когенерацион цикл буенча эшләү өчен газ 

поршеньнәре җайланмалары урнаштыру күздә тотыла. 

Җайланмага барлыгы 315 кВт бердәм электр куәте белән 5 агрегат тәкъдим ителә. Ике ГПУ 1-7 

кв.котельныенда һәм 3 ГПУны «А» микрорайоны котельныенда урнаштыру күздә тотыла. 

Когенерацион җайланмаларны гамәлгә кертү өчен җылылык энергиясенең иң эре 

чыганакларын сайлап алуның максатка ярашлылыгы җылылык җитештерүнең технологик процессын 

(үз ихтыяҗлары) тәэмин итүгә, шулай ук ел әйләнәсе гарантияләнгән, ел әйләнәсе җылылык 

йөкләнешен тәэмин итүгә (ремонт чорыннан тыш) электр энергиясен куллану күләмнәре зур булуга 

бәйле. 

Җылылык белән тәэмин итү чыганакларын реконструкцияләүгә сайланган электр энергиясендә 

үз ихтыяҗларының зурлыгы җылылык белән тәэмин итү чорында бер установканы номиналь электр 

куәтеннән кимендә 70 % күләмендә (220 кВт чамасы) йөкләнеш өчен җитәрлек. Электр циклы буенча 

ГПУ йөкләнешен җайланманың номиналь егәрлегеннән 70% тан кимрәк күләмдә киметү бөтен 

когенерация циклының нәтиҗәлелеген киметә  
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һәм нәтиҗәле түгел. 

.    

5.5. Төзекләндерү өчен тәкъдим ителә торган котельныйларны, гамәлдәге 

җылылык энергиясе чыганакларының гамәлдә булу зоналарын кертү юлы 

белән, аларның эш итү зоналарын арттырып, реконструкцияләү өчен тәкъдим 

ителә торган җайланмалар белән нигезләү 

Карала торган чорда түбәндәге котельныйлардан җылылык йөкләнешләрен яңадан бүлү күздә 

тотыла: 

- ЦРБ котельные (ЦТП режимына күчерелгән килеш эксплуатациядән чыгару) 

һәм  1-7 кв.котельныйларына тоташтыру; 

- "Мәктәп - интернат" котельныен (ЦТП режимына күчерелеп эксплуатациядән 

чыгару ),  29-31 кв.котельныйлары челтәренә тоташтыру  
Котельныйларны эксплуатацияләүдән чыгаруның нигезе булып, төп җиһазларның тузган 

торышы, җылылык энергиясе җитештерүгә ягулык чыгымнарының югары чагыштырма 

күрсәткечләре тора. 

Инвестицион программа тарафыннан, җылылык энергиясен җитештерү өчен билгеләнгән 

генерация куәтләрен арттырмыйча, 1-7 һәм 29-31 кв.  котельныйларның җиһазларын реконструкцияләү 

күздә тотыла. 

 
5.6. Җылылык һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгару белән тәэмин 

ителгән җылылык энергиясе чыганакларына карата җылылык энергиясе 

чыганакларын пик режимга күчерү өчен тәкъдим ителә торган белешмәләрне 

нигезләү 

 

Гамәлдәге котельныйлар җылылык һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгару 

чыганакларының зоналарында урнашмый. «А» микрорайоны һәм  1-7 нче квартал котельныйларында 

катнаш эшләп чыгарылган җылылык белән тәэмин итү чыганакларын урнаштыру планлаштырыла 

торган когенерация җиһазларының куәте аз булуы һәм аны уртача җылылык йөкләнешен капларга 

сәләтле булмау сәбәпле, казаннарны пик эш режимына күчерүнең зарурлыгы юк. 

5.7. Җылылык һәм электр энергиясен катнаш эшләп чыгару белән 

гамәлдәге җылылык энергиясе чыганакларының гамәлдә булу зоналарын 

киңәйтү буенча тәкъдимнәрне нигезләү 

 

Зеленодольск  шәһәрендә җылылык белән тәэмин итүнең әлеге схемасын эшләгәндә җылылык һәм 

электр энергиясен катнаш эшләп чыгару чыганаклары юк. 
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5.8. Җылылык йөкләнешләрен җылылык энергиясенең башка 

чыганакларына тапшырганда, резервка чыгару һәм котельныйларны 

эксплуатацияләүдән чыгару өчен тәкъдим ителә торган нигезләр 

Үзәк җылылык белән тәэмин итүнең ике чыганагын – үзәк район хастаханәсе котельныен һәм 

«Мәктәп-интернат»котельныен ЦТП режимына күчереп, эксплуатациядән резервка чыгару күздә 

тотыла. 

. Җылылык чыганакларын резервка чыгаруның төп сәбәпләре түбәндәгеләр: 

- җылылык чыганакларының төп җиһазларының тузуы; 

- җылылык энергиясен эшләүгә ягулыкның чагыштырма чыгымы 

күрсәткеченең югары билгеләре; 
-иң яхшы ТЭП булган эре җылылык чыганакларына тоташтыру исәбенә җылылык энергиясе 

җитештерүнең үзкыйммәтен киметүне (ягулыкның чагыштырма чыгымнары һәм җылылык чыганагы 

транспортына электр энергиясенең чагыштырма чыгымы). 

   Б.Урманче урамындагы 2, 3, 3а, 10, 12, 14, 16 номерлы торак йортларны 

йортларның подвалларында ИТП урнаштыру белән ике торба җылылык белән тәэмин итү 

системасына күчереп КТП-7 эксплуатациядән чыгару күздә тотыла. 

  КРТП-7 җиһазларын эксплуатациядән чыгаруның төп сәбәпләре 

түбәндәгеләр: 

- КРТП-7 төп җиһазларының тузуы; 

- торак йортларга кайнар су белән тәэмин итү челтәрләренең тузуы; 

- торак йортларда кайнар су белән тәэмин итүнең сыйфатын яхшырту. 

  Җылылык челтәрен эксплуатацияләүдән Почта урамы  3-нче номерлы торак йорт 

буенча фатирларны  электр казаннарына күчереп   чыгару күздә тотыла.  

. 

  Җылылык челтәрен эксплуатациядән чыгаруның төп сәбәпләре түбәндәгеләр: 

- Почта урамы 3 нче номерлы 2 фатирлы торак йорт буенча җылылык челтәренең  зур 

озынлыгы һәм тузганлыгы 

- торак йортта җылылык белән тәэмин итүнең сыйфатын яхшырту. 

  Зеленодольск шәһәрендә кайнар су белән тәэмин итү өчен торак йортларның 

подвалларында  ИҖП урнаштырып, торак йортларны җылылык белән тәэмин итү өчен ике 

торбалар системасына күчереп, КРТП һәм ЦТП эксплуатациясеннән чыгару күздә тотыла 

  Җылылык челтәрен эксплуатациядән чыгаруның төп сәбәпләре түбәндәгеләр: 

- төп җиһазларның тузуы; 

- торак йортларга кайнар су белән тәэмин итү челтәрләренең тузуы; 

- торак йортларда кайнар су белән тәэмин итүнең сыйфатын яхшырту. 
 

 
5.9. Азкатлы торак биналар төзү зоналарында индивидуаль җылылык 

белән тәэмин итүне оештыруны нигезләү 

Аз катлы торак биналарда җылылык йөкләнешләренең тыгызлыгы түбән. Җылылык 

йөкләнешләре түбән булган мәйданчыклар өчен үзәк җылылык белән тәэмин итү схемасын оештыру 

җылылык энергиясен җитештерүнең үзкыйммәтен арттыруга китерәчәк. Аз катлы торак йортларны 

җылылык белән тәэмин итү өчен индивидуаль җылытуны куллану максатка ярашлы. 

 
5.10. Зеленодольск шәһәре территориясендәге җитештерү зоналарында 
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җылылык белән тәэмин итүне оештыруны нигезләү 

Зеленодольск шәһәре территориясендә җылылык белән тәэмин итү схемасы гамәлдә булган чорда 

бирелгән мәгълүматларга ярашлы рәвештә, сәнәгать предприятиеләрен чыгару һәм бушатыла торган 

территорияләрдә яңа төзелешләр формалаштыру белән җитештерү зоналарын үзгәртеп кору 

планлаштырылмый. Җылылык белән тәэмин итү схемасында раслана торган җылылык чыганаклары 

арасында җылылык йөкләнешен бүлү турындагы карарлар нигезендә җитештерү объектларын 

җылылык белән тәэмин итүне оештыру буенча  үзгәртү каралмаган. 

 
5.11. Җирлекне, шәһәр округын җылылык белән тәэмин итү 

системаларының һәркайсында җылылык энергиясе чыганакларының һәм 

җылылык китерүченең һәм кушылган җылылык йөкләнешенең перспективалы 

балансларын нигезләү һәм җылылык энергиясе чыганаклары арасында 

җылылык йөкләнеше күләмнәрен ел саен бүлү 

Зеленодольск шәһәренең җылылык белән тәэмин итү системаларының һәрберсендә җылылык 

энергиясе чыганакларының һәм җылылык китерүченең һәм тоташтырылган җылылык нагрузкасының 

җылылык егәрлегенең перспектив баланслары ,  
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җылылык энергиясе чыганакларының гамәлдә булу зоналарында төзелеш фондлары мәйданнарының 

артуы турында бирелгән мәгълүмат нигезендә, бирелгән техник шартлар буенча аерым объектларның 

тоташтырыла торган җылылык йөкләнешләре күләмен исәпкә алып, җылылык белән тәэмин итү 

системаларына тоташтыруга исәпләнгән. 

 
5.12. Нәтиҗәле җылылык белән тәэмин итү радиусларын исәпләү 

«Җылылык белән тәэмин итү турында» 190 нчы Федераль закон белән нәтиҗәле җылылык белән 

тәэмин итү радиусы дигән төшенчә кертелде. 

Нәтиҗәле җылылык белән тәэмин итү радиосы - җылылык куллану җайланмасыннан җылылык 

белән тәэмин итү системасындагы иң якын җылылык энергиясе чыганагына кадәр максималь ара, 

җылылык куллану җайланмасын тоташтыру җылылык белән тәэмин итү системасында җыелма 

чыгымнар арту сәбәпле, максатка ярашлы түгел. 

Җылылык энергиясе чыганагының гамәлдә булу радиусын арттырып өстәмә җылылык 

йөкләнешен булдыру җылылык энергиясен җитештерүгә һәм транспортка чыгымнарны арттыруга һәм 

бер үк вакытта аны гамәлгә ашыруның өстәмә күләменнән керемнәрне арттыруга китерә. Нәтиҗәле 

җылылык белән тәэмин итү радиосы керемнәрнең артуы чыгымнар зурлыгына тигез булган арадан 

гыйбарәт. Җылылык энергиясенең гамәлдәге чыганаклары өчен бу аерым чыгымнар (кулланучыларга 

җибәрелгән җылылык энергиясе берәмлегенә) минималь дигәнне аңлата. 

Хәзерге вакытта җылылык белән нәтиҗәле тәэмин итү радиусын билгеләү методикасы юк, ул 

Россия Федерациясе Энергетика министрлыгы дәрәҗәсендә, Россия Федерациясе Региональ үсеш 

министрлыгы белән берлектә расланырга тиеш. 

Шуңа бәйле рәвештә җылылык белән нәтиҗәле тәэмин итү радиусларын исәпләү өчен  Е.Я. 

Соколова  методикасы кулланылды. 

Әлеге методика нигезендә җылылык белән тәэмин итүнең оптималь (нәтиҗәле) радиусы түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 
 

R = (140 / s)0,4 – (1 / B) 
0,1 0,15 

* (∆τ / П) 
 
, биредә: 

oпт 

 

- s – җылылык челтәре матди характеристикасының чагыштырма бәясе , мең 

сум/м2; 

- В - 1 км2 абонентларның уртача саны; 

- Δt - җылылык челтәрендә җылылык йөртүче температурасының исәп-хисап 

үзгәреше, ºC; 

- П - районның җылылык тыгызлыгы, Гкал/сәг*км2. 
Җылылык белән нәтиҗәле тәэмин итү радиусларының исәпләү нәтиҗәләре 33 нче таб.китерелгән. 
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33 нче таб. Җылылык белән нәтиҗәле 

тәэмин итү радиусларының исәпләү 

нәтиҗәләре 
 

 
Җылылык энергиясе 

чыганаклары 

 
S,т.сум/м. 

 
В, 

ед, 

 
Δt,С 

 
п,Гкал/сәг/км.к

в. 

 
Rопт,км 

.»А» микр котельные 8 180 45 66,1 2,58 

 1-7 кв. котельные 8 228 45 41,3 2,55 

19 кв.котельные 7,5 74 25 16,1 2,53 

 22а кв.котельные  7,5 74 25 14,2 2,52 

 12 кв.котельные 7,5 135 25 15,7 2,57 

 8кв.котельные 6 5 25 1 2,15 

«Мәктәп - интернат»котельные  6,5 10 25 1,64 2,22 

  86 кв.котельные 6,5 . 25 1 2,24 

Загородная котельные 6 6 25 0,35 1,94 

«Ерак»котельные  6 6 25 1,0 2,17 

  29-31нче кв.котельные 7 45 25 6,9 2,49 
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6 бүлек. Җылылык челтәрләрен һәм алардагы корылмаларны төзү һәм 

реконструкцияләү буенча тәкъдимнәр 

6.1 Җылылык куәте артык булган зоналарда җылылык куәте 

дефициты булган зоналардан җылылык йөкләнешен яңадан бүлүне тәэмин итә 

торган җылылык челтәрләрен реконструкцияләү һәм төзү 

«Җылылык энергиясе һәм җылылык нагрузкасы чыганакларының җылылык егәрлегенең 

перспектив баланслары» 4 нче бүлек нигезендә, 2029 елга кадәрге чорга җылылык чыганакларының 

җылылык егәрлегенә кытлык, җылылык йөкләнешен җылылык белән тәэмин итүгә 29-31 

кв.котельныеннан күчерү каралган җылылык йөкләнешен тоташтыручы «Мәктәп - интернат» 

котельныеннан тыш, фаразланмый.  29-31 кв. котельныеннан «Мәктәп-интернат» котельныена кадәр, 

аны ЦТП режимына күчереп, җылылык йөкләнешен яңадан бүлү өчен, 0,6 км озынлыкта җылылык 

челтәре-тоташтыргыч төзү кирәк Шулай ук 5 т/йортта әлеге җылылык челтәренә тоташтырылачак 

җайга салу төеннәрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк. 

 
6.2 Җирлекнең яңа үзләштерелә торган районнарында торак, 

комплекслы яки җитештерү төзелешенә җылылык йөкләнешенең 

перспективалы үсешен тәэмин итү өчен җылылык челтәрләре төзү 

Зеленодольск шәһәрендә җылылык йөкләнешен перспективалы арттыруны тәэмин итү өчен яңа 

төзелә торган объектларны гамәлдәге җылылык энергиясе чыганакларына тоташтыру 

планлаштырыла. 

Җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын саклап калганда, кулланучыларга җылылык 

энергиясенең төрле чыганакларыннан җылылык энергиясе белән тәэмин итү мөмкинлеген тәэмин итү 

өчен, яңа җылылык челтәрләре төзү кирәк. 

Квартал эчендәге җылылык челтәрләрен төзү һәм кайнар су белән тәэмин итү күләме проект 

мәгълүматлары буенча билгеләнә. 

Гамәлдәге челтәрләргә тоташтыру нокталары, диаметрлар һәм бүлү челтәрләренең озынлыгы, 

тиешле гидравлик режимны тәэмин итү шартларында, исәп-хисап юлы белән билгеләргә. 

Булган һәм җылыту торбаүткәргечләре һәм ГВС диаметрларын күчерүгә тәкъдим ителә 

торган котельныйлардан чыгарылган нәтиҗәләр 4.3 нче бүлектә күрсәтелде. 

 
6.3 Җылылык белән тәэмин итү системасы эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген күтәрү өчен җылылык челтәрләре төзү яки реконструкцияләү, 

шул исәптән котельныйларны пик эш режимына күчерү яки котельныйларны 

бетерү исәбенә 

Зеленодольск шәһәрендә җылылык белән тәэмин итү чыганакларын - аларны пик режимда 

куллану өчен су җылыту котельныйларын күчерү күздә тотылмый. Җылылык белән тәэмин итү 

системасы эшчәнлегенең ышанычлылыгын һәм нәтиҗәлелеген арттыру өчен, яңа җылылык 

челтәрләрен төзү һәм реконструкцияләү, җылылык челтәрләрен ремонтлауның еллык планы нигезендә, 

шул исәптән шәһәрне җылылык белән тәэмин итү схемасының факттагы үсешен исәпкә 

алып,планлаштырыла.
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6.4 Җылылык белән тәэмин итүнең норматив ышанычлылыгын тәэмин 

итү өчен җылылык челтәрләре төзү Эксплуатация ресурсы бетүгә бәйле 

рәвештә алыштырылырга тиешле җылылык челтәрләрен реконструкцияләү .

  

Җылылык энергиясен кулланучыларны җылылык белән тәэмин итүнең норматив 

ышанычлылыгын тәэмин итү өчен үзәк район хастаханәсе котельныйыннан җылылык 

кулланучыларны җылылык белән тәэмин итүгә 1-7 нче котельныйдан күчерү күздә тотыла. Гоголь ур. 

буенча 1-7 кв. котельныеннан башлап РҮХнең котельныена кадәр 0,45 км озынлыкта җылылык 

челтәрен эшләтеп җибәрү 2014-2015 еллар җылыту сезоны башында каралган. 

 

6.5 Эксплуатация ресурсы бетүгә бәйле рәвештә алыштырылырга 

тиешле җылылык челтәрләрен реконструкцияләү  

6.6 Җылылык нагрузкасының перспективалы үсешен тәэмин итү өчен, 

торбаүткәргечләр диаметрын арттырып, җылылык челтәрләре участокларын 

реконструкцияләүне күздә тотарга кирәк. Җылылык челтәрләре 

торбаүткәргечләре күчерүгә тәкъдим ителә торган участоклар 34 нче таблицада 

күрсәтелгән. 

34 нче таб. Җылылык челтәрләренең торба 

үткәргечләре  күчерүгә тәкъдим ителә 

участоклар 
 

 

 
Җылылык белән 

тәэмин итү 

чыганагы 

 

 

Участок башы 

 

 
Участо

кның 

ахыры 

 

 
Участо

к 

озынлы

гы 

 
Участо

кта су 

чыгымы 

, 
м.куб./с

әг. 

Торбаүткәрге

чнең шартлы 

үтүенең 
факттагы 

диаметры, мм 

Торба 
үткәргечнең 

шартлы 

диаметрын 

алыштырырга 
тәкъдим ителә 

торган. 
мм 

 
19 кв.котельные 

19 кв.котельные ТК-36 60 340 200 300 

т/т Шевченко, 5 
т/т 

Шевченко,3 
50 73.6 100 200 

 
29-31кв.котельные 

29-

31кв.котел
ьные 

ТК-1 10 73.6 100 200 

 
  86 кв.котельные 

ТК3 ТК4 12 50 100 150 

ТК8 т.т. 19 23 80 125 

 

22акв.котельные  
Гоголь,57 

(транзит) вр.3/1 
вр.3/4 16 85 150 250 

 
6.7 Эксплуатация ресурсы бетүгә бәйле рәвештә алыштырылырга 

тиешле җылылык челтәрләрен реконструкцияләү эшләүдән 

тукталуның (отк) интенсивлыгына карап, ышанычлылык күрсәткече 
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(котк)билгеләнә: . . 

Файдалану ресурслары бетүгә бәйле рәвештә алыштырылырга тиешле җылылык челтәрләрен 

реконструкцияләү җылылык челтәренең кайбер участокларында таләп ителә. 

2015 елга «Зеленодольск ПТС» ААҖнең җылылык челтәрләрен ремонтлау планы 35 нче таб. 

китерелгән 
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35 нче таб. 2015 елга «Зеленодольск ПТС» ААҖенең җылылык челтәрләрен ремонтлау планы 
 

Җылылык челтәрләрен алыштыру (2  торбалы 

башкаруында) 

 Трубопроводның 

диаметры,мм 

 

Котельны
й 

Изоляция Үлчәү 

берәмл
еге 

L,м 

№1 эн/р      

Королева ур.10 буенча ТК-4 дән алып ТК-6 га кадәр т/с 2Ф400 кот. ПМИ м 450 

СУ-3 территориясендә ТК-12 дән ТК-13 гә кадәр т/с 2ф219 кот. ПМИ м 100 

ТК-17.2 дән алып Төзүчеләр урамындагы 3 т/й ка кадәр  110/63 кот. ПМИ м 140 

Төзүчеләр ур.буенча ТК-32 дән алып ТК-33 гә кадәр 2ф273 кот. ПМИ м 90 

ТК-4.4 тән алып Королев ур.  8б (Дельфин бассейны) 
буенча 4.10 ТК-4.10 га кадәр ГВС, 
. 

110/75 кот. полиэт. м 105 

ТК-4.4 тән алып Королев ур.  8б (Дельфин бассейны) 
буенча 4.10 ТК-4.10 га кадәр т/с  
. 

2ф114 кот. ПМИ м 105 

ТК-5.2 дән ТК-5.1 гә кадәр т/с  2ф273 кот. ПМИ м 77 

ТК-2.6 дан Комаров урамындагы 23 т/й ка кадәр т/с, 2ф108 кот. ПМИ м 40 

 ТК-2.6 дан Комаров ур., 23 т/й. буенчага кадәр ГВС  110/75 кот. полиэт. м 40 

 ТК-2.6 дан Комаров ур. 21т/й буенчага кадәр ,т/с 2ф108 кот. ПМИ м 75 

  ТК-2.6 дан Комаров ур. 21т/й буенчага кадәр, ГВС 110/75 кот. полиэт. м 75 

№2  
эн/р 

     

 ТК-7 дән алып Паратская ур. буенча ТК-8ага кадәр т/с 2ф530 1-7 ПМИ м 130 

ТК-8/3 дан  К.Маркс ур., 5 буенча т/й кадәр  т/с  2ф108 1-7 ПМИ м 23 

ТК-2/4 алып Декабристлар ур.буенча ТК-5/2 гә кадәр 
ГВС 

125/90 1-7 полиэт. м 74 

т/с ТК-5/1 дән Декабристлар урамындагы ТК-5/2 гә 
кадәр 

2ф273 1-7 ПМИ м 130 

т/с ТК-32/2 дән Гоголь урамындагы 30т/й ка кадәр, 2ф76 ЦТП-2 ПМИ м 20 
 2ф57  ПМИ м . 

т/с ТК-30/1 дән алып Татарстан урамындагы 32 ТК-32 
гә кадәр 

2ф150 ЦТП-2 ПМИ м 82 

ТК-24 дән  ТК-24/2 14 нче мәктәпкә кадәр т/с 2ф108 ЦТП-2 ПМИ м 82 
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 2ф57  ПМИ м 34 

т/с ТК-7/2 дән алып Украина урамы буенча 7т/й ка 
кадәр, 

2ф76 ЦТП-2 ПМИ м 106 

т/с Тургенев урамындагы ТК-22 дән ТК-26 га кадәр 2ф273 ЦТП-2 ПМИ м 355 

ТК-19/2 дән Тургенев урамындагы ТК-27 гә кадәр ГВС 110/50 ЦТП-2 полиэт. м 400 

ТК-17 дән К.Маркс урамындагы ТК-19 га кадәр ГВС 110/75 22а полиэт. м 93 

т/с ТК-46 алып Гастелло урамындагы 47 ТК-47 гә кадәр 2ф89 22а ПМИ м 40 
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Җылылык челтәрләрен алыштыру (2  торбалы 

башкаруында) 

 Трубопроводның 

диаметры,мм 

 

Котельны

й 

Изоляция Үлчәү 

берәмл

еге 

L,м 

т/с К.Маркс урамындагы ТК-11 дән ТК-13 гә кадәр 2ф219 22а ПМИ м 50 
 2ф159  ПМИ м 30 
 2ф133  ПМИ м 15 

ТК-11 дән К.Маркс урамындагы ТК-13 гә кадәр ГВС 125/90 22а полиэт. м 80 
 110/75  полиэт. м 18 

№4 эн/р      

Засорин ур., ТК-08 нән алып Интернат кот.кадәр т/с  2Ф219 29-31 ПМИ м 635 

ТК-3 дән алып 10 нчы мәктәпкә кадәр т/с  2ф108 86 ПМИ м 220 

ТК-3 дән алып 10 нчы мәктәпкә кадәр ГВС 75/40 86 полиэт. м 220 

 ТК-26  Татарстан ур,15 т/й кадәр т/с 2ф89 12 ПМИ м 22,5 

т/с ТК-20 Комсомол ур., 22 т/й. кадәр  2ф108 12 ПМИ м 20 

т/с ТК-5 Комсомол ур., 2т/й. кадәр  2ф108 12 ПМИ м 10 

т/с ТК-1 дән алып Фрунзе, 6га кадәр, 2ф325 19 ПМИ м 272 

 

ГВС ТК-1 дән алып Фрунзе, 6га кадәр, 
160/110  

19 
 

полиэт. 
 

м 
 

272 

т/с ТК-30дан ТК-31 гә кадәр һәм борылыш 
почмагыннан алып 1 нче мәктәпкә кадәр 

2ф159 19 ПМИ м 50 

ГВС ТК-30дан 1 нче мәктәпкә кадәр  50/32 19 полипроп. м 106 

ҖЫЛЫЛЫК ЧЕЛТӘРЛӘРЕН АЛМАШТЫРУ 
БУЕНЧА БАРЛЫГЫ: 

   м 4913 



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

93 

 

 

 

 

 2017 елга җылылык челтәрләрен ремонтлау планы. 

 

№ 

т/б 
Объект исеме 

 объектның 

адресы 

челтәрләрне

ң озынлыгы 

1 . . 9 

1 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Гагарин ур., 6 110 

. 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100/70мм.  
Гастелло ур., 11 57 

. 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Гоголь ур., 53 . 

4 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Заикин ур., 9 82 

5 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Завод ур., 75 45 

6 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

70мм. 
К.Маркс ур., 33 30 

7 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

70мм. 
К.Маркс ур., 49 113,5 

8 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
К.Маркс ур., 51 22 

9 Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм Фрунзе ур., 9 90 

1
0 

ГВС транзит челтәрләре, 80/50мм диаметры Фрунзе ур., 9 90 

1

1 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Фрунзе ур., 1а 100 

1
2 

ГВС транзит челтәрләре, диаметры 70/50мм Фрунзе ур., 1а 100 

1

3 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Комаров ур., 12 194 

1
4 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Комаров ур., 12 59 

1

5 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Комаров ур., 12 14 

1
6 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Комаров ур., 12а 73 

1

7 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Комаров ур., 15 30 

1
8 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

70мм. 
Комаров ур., 18 24 

1

9 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Комаров ур., 19 29 

2
0 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Комаров ур., 23 58 

2 Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры Комаров ур., 37 111 
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1 150мм. 

2
2 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Комаров ур., 37 99 

2

3 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

200мм. 
Комаров ур., 43 28 

2
4 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Комаров ур., 43 20 

2

5 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Ленин ур., 15 32,5 

. 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Ленин ур., 37а 9 

2

7 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәнешендә Ленин ур., 37а 70 

2
8 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

200-76мм. 
Ленин ур., 42 27 

2

9 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

70мм. 
Паратск ур., 7 28 

3
0 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150, 50мм. 
Рогачев ур., 36 185 

3

1 

к

о

те

л

ь

н

ы

е 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Төньяк,3 ур. 30 

3
2 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Башкала ур., 8а 30 

3

3 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Башкала ур., 9 118 

3
4 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Төзүчеләр ур., 9 56 

3

5 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Төзүчеләр ур., 9 76 

3
6 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Төзүчеләр ур., 9 77,5 

3

7 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Татарстан ур., 20 24 

3
8 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Татарстан ур., 30 90 
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3

9 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Тургенев ур., 10 20 

4
0 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Тургенев ур., 12 15 

4

1 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Тургенев ур., 16/37 34,5 

4
2 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Тургенев ур., 64 38 

4

3 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

200мм. 
Хаҗиев ур., 4 90 

4
4 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Хаҗиев ур., 4 117 

4

5 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Энгельс ур., 36 39,5 

4
6 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Комаров ур., 12а 73 

4

7 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Комаров ур., 15 30 

4
8 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Комаров ур., 18 24 

4

9 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Комаров ур., 19 29 

5
0 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 100/65мм. Комаров ур., 23 58 

5

1 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150/100мм. 
Комаров ур., 24 43 

5
2 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә,диаметры 65/40мм. Комаров ур., 24 16,6 

5

3 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә,диаметры 

200/100мм. 
Комаров ур., 37 111 

5
4 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150/100мм. 
Комаров ур., 37 81 

5

5 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150/100мм. 
Комаров ур., 43 20 

5
6 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 100/80мм. Комаров ур., 43 28 

5

7 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә,диаметры 65/40мм. Королев ур., 3 10 

5
8 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Королев ур., 14 50 

5

9 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Королев ур., 8а 11 
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6
0 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Королев ур., 5 12,5 

6

1 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Ленин ур., 37а 15 

6
2 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Төзүчеләр ур., 9 77,5 

6

3 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 80/50мм. Тургенев ур., 12 50 

6
4 

ГВС челтәре ике  торба үлчәмендә, диаметры 80/40мм. Тургенев ур., 12 19 

6

5 
 Теплотрасса (ГВС) 

14 нче мәктәп  

Тургенев,19 
18,4 

6
6 

 Теплотрасса (җылылык һәм ГВС) 17 нче мәктәп  Ерак,1а 80 

6

7 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

200мм. 
Гайдар ур. 17 32,5 

6
8 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Ленин ур., 2 65 

6

9 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Ленин ур., 4 30 

7
0 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 
100мм. 

4 нче мәктәп ,Украина 
ур.,4  

55 

7

1 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

70мм. 
Комаров ур., 22а ДШИ  30 

7
2 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

100мм. 
Балалар тудыру йорты 63 

7

3 
Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

80мм. 
Дала ур., 8а 55 

7
4 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә,диаметры 

50мм. 

 Мед.проф.үзәге 

Паратск ур., 15 
14 

7

5 
ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 70/40мм. Комаров ур., 22а ДШИ  30 

7
6 

ГВС челтәре ике торба үлчәмендә, диаметры 50/32 мм. 
 Мед.проф.үзәге 

Паратск ур., 15 
14 

7

7 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Гагарин ур., 13 120 

7
8 

Транзит җылылык челтәрләре, 100мм диаметры Гоголь ур., 57 51 

7

9 
Транзит җылылык челтәрләре, 80мм диаметры 

Заикин ур., 13 105 
8
0 

Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры 
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8

1 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Заикин ур., 16 60 

8
2 

Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Комаров ур., 17 104 

8

3 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Комаров ур., 21 59 

8
4 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 125мм Комаров ур., 24 14 

8

5 
Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм Комаров ур., 25 94 

8
6 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм Ленин ур., 1 85 

8

7 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Ленин ур., 2 13 

8
8 

Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Норкин ур., 4 60 

8

9 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Норкин ур., 6 60 

9
0 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм 

Сәйдәшев ур., 4 102 
9

1 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры 

9
2 

Транзит җылылык челтәрләре ,200мм диаметры Дала ур.,2а 14 

9

3 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Башкала ур., 8 30 

9
4 

Транзит җылылык челтәрләре ,80мм диаметры 

Башкала ур., 9 70 
9

5 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры 

9
6 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм 

Башкала ур., 11 24 
9

7 
Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры 

9
8 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм Башкала ур., 13 14 

9

9 
Транзит җылылык челтәрләре ,200мм диаметры Хаҗиев ур., 7 52 

1
0
0 

Транзит җылылык челтәрләре ,100мм диаметры Энгельс ур., 23 14 

1 ГВС транзит челтәрләре, диаметры 40/32мм Заикин ур., 16 60 
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0

1 

1
0
2 

ГВС транзит челтәрләре ,диаметры 150/80мм Комаров ур., 21 75 

1

0

3 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм. 
Комаров ур., 27 98,7 

1
0
4 

ГВС челтәре ике  торба үлчәмендә,  диаметры 

200/150мм. 
Комаров ур., 12 194 

1

0

5 

ГВС челтәре ике  торба үлчәмендә, диаметры 80/40мм. Комаров ур., 12 59 

1
0
6 

ГВС челтәре ике  торба үлчәмендә, диаметры 80/40мм. Комаров ур., 12 14 

1

0

7 

Транзит җылылык челтәрләре ,80мм диаметры Башкала ур., 20 96 

1
0
8 

Транзит җылылык челтәрләре ,80мм диаметры Төзүчеләр ур., 40 57 

1

0

9 

Транзит җылылык челтәрләре ,диаметры 150мм Төзүчеләр ур., 40 7 

1
1
0 

ГВС транзит челтәрләре, 80/50мм диаметры Комаров ур., 17 104 

1

1

1 

Җылылык челтәрләре ике торба үлчәмендә, диаметры 

150мм., 133, 108 
Ленин ур., 20 378 

1
1
2 

кайнар су челтәрләре Ф89/57 Ленин ур., 20 180 

 

 

 

6.7  Насос станцияләрен төзү һәм реконструкцияләү 

Насос станцияләрен төзү һәм реконструкцияләү таләп ителми. 
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7 бүлек. Перспектив ягулык баланслары 

Гомуми нигезләмәләр 

Зеленодольск шәһәренең җылылык белән тәэмин итү чыганаклары буенча перспектив ягулык 

баланслары җылылык белән тәэмин итү схемаларына карата таләпләрнең 3 пунктындагы 6 пунктчасы һәм 

23 пункты нигезендә эшләнгән. 

Җылылык белән тәэмин итү схемасына карата таләпләрнең 23 пункты нигезендә түбәндәге 

мәсьәләләр хәл ителергә тиеш: 

- җылылык энергиясенең барлык чыганакларында җитештерелә торган җылылык 

энергиясенең кулланучылар өчен җылылык энергиясенә һәм җылылык китерүчегә, 

котельныйларның үз ихтыяҗларына, җылылык челтәрләре буенча аны тапшырганда 

җылылык энергиясен югалтуга ихтыяҗны тәэмин итүче перспектив күләмнәре 

билгеләнде; 

- җылылык энергиясенең кирәкле күләмнәрен эшләүне тәэмин итә торган ягулык 

төрләре билгеләнде; 

- ягулык куллануның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре һәм җылылык-

энергетика җиһазларын куллануга тәкъдим ителә торган 

күрсәткечләр билгеләнгән; 
Җылылык энергиясен перспектив эшләп чыгаруны, шулай ук җылылык белән тәэмин итү 

чыганакларыннан ягулык куллануны исәпләп чыгару өчен түбәндәге шартлар кабул ителде: 

-  «Җылылык белән тәэмин итү максатларына җылылык энергиясен 

перспективалы куллану» 2 бүлектә китерелгән җылылык энергиясен перспектив 

җибәрүне исәпләп чыгару өчен җылылык энергиясе чыганаклары эшчәнлеге зонасында 

перспективалы җылылык йөкләнешенең кыйммәтләре кабул ителде; 

-  «Җылылык белән тәэмин итү максатларына җылылык энергиясен 

перспективалы куллану» 2 бүлектә китерелгән 
«А» микрорайонының 1-7 кв. м котельныйларында урнаштыруга каралган когенерация җиһазлары белән 

электр энергиясен эшләп чыгаруга ягулык чыгымы җайланмаларның номиналь электр егәрлеге булганда, 

котельныйларны модернизацияләүнең фаразланган темпы нигезендә кабул ителде, 

- җылылык энергиясен эшләүгә перспективалы УРУТ гамәлдәге УРУТ 

күрсәткечләрен исәпкә алып кабул ителде; 

- ГПУның электр энергиясен эшләп чыгаруга перспективалы УРУТ «Cummins» 

фирмасының ГПУсына техник документация мәгълүматлары буенча, номиналь электр 

йөкләнеше булганда кабул ителде; 

- перспектив УРУТ җылылык энергиясен эшләүгә перспективалы (яңа) 

үзәкләштерелгән һәм автономияле җылылык чыганакларын эшләүгә 150 кгу.т./Гкал 

дәрәҗәсендә кабул ителде; 

- - 1-7 кв.һәм   «А» микрорайонының котельныйлары буенча ягулыкның 

норматив запасларын исәпләү РФ Сәнәгать һәм энергетика министрлыгының 

«Россия Федерациясе Сәнәгать һәм энергетика министрлыгында җылылык 

электростанцияләрендә һәм котельныйларда ягулык запасларын булдыру 

нормативларын раслау эшен оештыру турында» 2005 елның 4 октябрендәге 

269 номерлы боерыгы нигезендә, муниципаль берәмлекләрнең җылылык 
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чыганаклары өчен нормативларны исәпләү тәртибе үзенчәлекләрен исәпкә 

алып башкарылды. . 

. 
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. 

 
7.1. Зеленодольск шәһәре территориясендә җылылык энергиясе 

чыганакларының норматив эшләвен тәэмин итү өчен кирәкле кышкы, җәйге һәм 

күчеш чоры өчен ягулыкның төп төренең перспектив максималь сәгатьлек һәм 

еллык чыгымнарын җылылык энергиясенең һәр чыганагы буенча исәпләүләр 

Төп ягулык төре булып табигый газ тора. 

Qр н = 8050±5 ккал/м. куб янганның түбән җылылыгы исәп-хисабы 

Эшләүдән тукталуның (Отк) интенсивлыгына карап, ышанычлылык күрсәткече (Котк)билгеләнә:  

 

36 нчы таб. 2013 елда Зеленодольск шәһәре пар  

казаннары биналары( котельныйлар) буенча  табигый 

газ куллану 
 

 
 

Җылылык 

белән тәэмин 

итү чыганагы 

исеме 

 

 
Җитештерү

, Гкал 

 
 

Челтәргә 

җибәрелд

е, Гкал 

 

 
Реализация

ләү, 

Гкал 

Ягулыкны

ң 

җылылык 

энергиясе

н эшләүгә 

чыгымы, 

т.м.куб. 

Шартлы 

ягулыкны

ң 

җылылык 

энергиясе

н эшләүгә 

чыгымы, 
т.у.т. 

 

Җибәрүгә  

ягулыкның 

чагыштырм

а чыгымы  

кг.у.т./Гкал 

Мәктәп-интернат  
кот 
микрорайоны 
кот. 

 

191735,62 
 

184821,14 
 

166219,40 
 

26372,2 
 

30336,4 
 

164,1 

 1-7кв.кот. 123671,63 119251,20 101010,34 16863,8 19399,6 162,7 

Мәктәп-интернат  
кот 22а кв.кот. 

36481,564 35710,22 32701,16 5160,5 5937,6 166,3 

12кв.кот. 48209,67 47190,36 41967,64 6654,2 7652,3 162,2 

19 кв. кот. 44240,945 43305,55 38149,42 6255,3 7196,3 166,2 

 29-31кв.кот. 17282,55 16917,14 15724,17 2435,4 2802,8 165,7 

Мәктәп-интернат  
кот Ерак кот. 

3347,7342 3281,77 2460,96 486,4 559,5 170,5 

8 кв.кот. 2391,7687 2344,75 2214,61 349,9 402,6 171,7 

Мәктәп-интернат 
котельные 

 

4070,1615 
 

3984,10 
 

3510,14 
 

633,2 
 

728,6 
 

182,9 

86 кв. кот. 17283,206 16917,78 15848,79 2488,7 2862,6 169,2 

 

*2014 елда "Зеленодольск ПТС" ААҖнең "Загородная" котельная 

эксплуатацияләнмәгән. 
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7.2. Һәр җылылык энергиясе чыганагы буенча авария хәлендәге ягулык 

запасларының норматив запасларын исәпләү 

 

«А» микрорайоны котельные 
Перспектив ягулык балансы исәпләнгән «А» котельный микрорайонында электр һәм җылылык 

энергиясен перспектив эшләп чыгару исәпләүләре нәтиҗәләре37 нче таб. китерелгән. 

37 нче таб. «А» микрорайоны пар  

казаннары бинасы буенча  перспектив 

ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» ААҖ өчен 

җылылык чыганакларын (Кв) су белән 

тәэмин итүнең ышанычлылык 

күрсәткече 54 таблицада күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтырылган 
җылылык йөкләнеше 

Гкал/сәг 82,78 84,27 85,76 

Перспектив тоташтырылган 
җылылык йөкләнеше челтәрләрдә 
югалтуларны исәпкә алып 

Гкал/сәг 91,89 93,54 95,19 

Җылылык энергиясен 

җылылык энергиясен җылылык 

энергиясе белән бергә уртача 

җылылык чорына китерелгән 

суммар җибәрү 

түбәндәге шартларга: 

 
мең Гкал/ел 

 
346,26 

 
352,49 

 
358,73 

казаннардан мең Гкал/ел 339,54 342,39 348,62 

ГПУ белән мең Гкал/ел 6,72 10,1 10,1 

Ягулыкның җылылык энергиясен эшләүгә чыгымнары 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  

. 

 

кг/Гкал 

 

158,22 

 

158,22 

 

158,22 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т 53,72 54,17 55,16 

Җылылык булдыруга газның 

чыгымнары 

мең н.м.куб. 46,70 47,09 47,95 

Электр энергиясен эшләүгә ягулыкның чыгымнары 

Электр энергиясен эшләп чыгару 
мең 

МВт/год 
5,29 7,93 7,93 

Электр энергиясен эшләүгә шартлы 
ягулыкның чагыштырма чыгымы 

. 

г/кВт* 383,4 383,4 383,4 

Электр энергиясе эшкәртү өчен УT 
чыгымнар 

. 

мең ту.т/елга 2,03 3,04 3,04 
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УТның суммар чыгымы мең ту.т/елга 55,75 57,22 58,20 

Табигый ягулыкның суммар чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

48,47 49,74 50,60 
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1-7 кварталы котельные  
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән  1-7 нче квартал котельныенда электр һәм җылылык 

энергиясен перспектив эшләп чыгаруның исәп-хисаплары нәтиҗәләре,  38 нче таблицага китерелгән. 

38 нче таб.  1-7 кв.пар казаннары бинасы 

буенча перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив

 тоташтырылг

ан җылылык йөкләнеше 

Гкал/сәг 48,94 49,7 50,46 

Перспектив югалтуларны 

исәпкә алып, тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 
челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

57,75 

 

58,65 

 

59,54 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 

шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
181,40 

 
184,21 

 
187,03 

казаннардан мең Гкал/ел 178,04 177,49 180,31 

ГПУ белән мең Гкал/ел 3,36 6,72 6,72 

Ягулыкның җылылык энергиясен эшләүгә чыгымнары 

Фараз УТның 

уртача үлчәнгән чыгымы . 

казаннардан җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

156,86 

 

156,86 

 

156,86 

УТның җылылык эшләп чыгару 
чыгымнары 

мең ту.т 27,93 27,84 28,28 

Җылылык булдыруга газның 
чыгымнары 

мең н.м.куб. 24,28 24,20 24,59 

Электр энергиясен эшләүгә ягулыкның чыгымнары 

Электр энергиясен эшләп чыгару 
мең 

МВт/год 
2,646 5,292 5,292 

Шартлы чыгым 
электр энергиясен 

эшләүгә ягулык 

 

г/кВт* 

 

383,4 

 

383,4 

 

383,4 

Электр энергиясе эшкәртү өчен УT 
чыгымнар 
. 

мең ту.т/елга 1,01 2,03 2,03 

УТның суммар чыгымы мең ту.т/елга 28,94 29,87 30,31 

Табигый чыгым 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

25,16 25,97 26,35 
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22а  кварталы котельные 
ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән 22а кварталы котельныенда җылылык энергиясен 

перспектив эшләп чыгару исәпләүләре нәтиҗәләре, 39 нчы таблицада китерелгән. 
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39 нчы таб. 22а кв.пар казаннары бинасы 

буенча перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 14,38 14,95 15,52 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

15,674 

 

16,295 

 

16,917 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 

шартларга. 

 
мең Гкал/ел 

 
45,8563 

 
47,6766 

 
49,4969 

УТның уртача үлчәнгән чыгымы 

фаразланган 
җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

162,76 

 

162,76 

 

162,76 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/елга 7,46 7,76 8,06 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

6,49 6,74 7,00 

 

12 нче квартал котельные  
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән   12 кв.  кот.җылылык энергиясен эшләүнең 

перспективалы исәпләүләре нәтиҗәләре  40 нчы таблицага китерелгән. 

40 нчы таб.  12 кв.пар казаннары бинасы 

буенча перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 16,32 17,2 17,87 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

18,12 

 

19,09 

 

19,84 
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Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 

шартларга. 

 
мең Гкал/ел 

 
53,22 

 
48,55 

 
50,41 

УТның уртача үлчәнгән чыгымы 

фаразланган 

җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

158,73 

 

158,73 

 

158,73 

УТның җылылык эшләп чыгару 
чыгымнары 

мең ту.т/елга 8,45 7,71 8,00 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

7,34 6,70 6,95 
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 19 нчы квартал котельные  
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән  19 нчы квартал котельныенда җылылык энергиясен 

перспективалы эшләп чыгару исәпләүләре нәтиҗәләре,  41 нче таб.китерелгән 

 
41 нче таб.  19 кв. пар казаннары бинасы  

буенча   перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 19,24 17,2 17,87 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

21,74 

 

19,09 

 

19,84 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән суммар җибәрү 
шартларга, шул исәптән  

 
мең Гкал/ел 

 
69,12 

 
69,12 

 
69,12 

УТның уртача үлчәнгән чыгымы 

фаразланган 

җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

162,66 

 

162,66 

 

162,66 

УТның җылылык эшләп чыгару 
чыгымнары 

меңту.т/ел 11,24 11,24 11,24 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

9,77 9,77 9,77 

 

29-31 нче котельные кварталы 
Ягулыкның перспектив балансы  җылылык энергиясен эшләп чыгаруның перспективалы 

исәпләүләре нәтиҗәләре 42 нче таблицага китерелгән 

42 нче таб.  29-31кв пар казаннары бинасы 

буенча  перспективалы ягулык балансы  
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 
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Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 19,24 17,2 17,87 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

21,74 

 

19,09 

 

19,84 

Уртача ягып җылыту чорындагы 

шартларга китерелгән 

котельныйдан җылылык 

энергиясенең суммар җибәрелеше 

. 

 
мең Гкал/ел 

 
65,45 

 
65,45 

 
65,45 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

162,18 

 

162,18 

 

162,18 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/елга 10,61 10,61 10,61 
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«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

9,23 9,23 9,23 

 

86 нче квартал котельные  
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнелгән, 86 кв. м котельныйда җылылык энергиясен 

перспектив эшләп чыгару исәпләүләр нәтиҗәләре 43 нче таб. китерелгән 

43 нче таб. 86 кв.пар казаннары бинасы 

буенча перспективалы ягулык балансы  
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 6,79 6,79 6,79 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

7,265 

 

7,265 

 

7,265 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 

шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
23,28 

 
23,28 

 
23,28 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

165,63 

 

165,63 

 

165,63 

УТның җылылык эшләп чыгару 
чыгымнары 

мең ту.т/ел 3,86 3,86 3,86 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

3,35 3,35 3,35 

 

 "Мәктәп-интернат"котельные 

Котельныйда җылылык энергиясен перспектив эшләп чыгаруның исәп-хисаплары нәтиҗәләре 
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"Мәктәп-интернат" пар казаннары бинасы  буенча перспективалы ягулык балансы 44 нче таблицага 

китерелгән. 

44 нче таб. "Мәктәп-интернат" пар казаннары 

бинасы  буенча перспективалы ягулык 

балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 1,87 0 0 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 
челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

2,131 

 

0 

 

0 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 
шартларга. 

 
мең Гкал/ел 

 
5,77 

 
0,00 

 
0,00 
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Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

179,01 

 

0 

 

0 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/елга 1,03 0,00 0,00 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

0,90 0,00 0,00 

 

Ерак котельные  
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән Дальняя котельныенда җылылык энергиясен 

перспектив эшләп чыгару исәпләүләре нәтиҗәләре   45 нче таб. китерелгән 

45 нче таб.  Дальняя котельныенда 

перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 1.02 1.02 1.02 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

1.357 

 

1.357 

 

1.357 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 

шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
4.36 

 
4.36 

 
4.36 

УТның уртача үлчәнгән чыгымы 

фаразланган 

җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

167.14 

 

167.14 

 

167.14 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/ел 0.73 0.73 0.73 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

0.63 0.63 0.63 

 

 8кв.котельные 
Ягулыкның перспектив балансы 8 кв. м котельныйда җылылык энергиясен перспектив эшләп 

чыгару нәтиҗәләре  46 нчы таб. китерелде. 

46 нчы таб. 8 кв котельныенда 

перспективалы ягулык балансы  
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«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 1.01 1.01 1.01 

Перспектив тоташтырылган 
җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә югалтуларны исәпкә 

алып 

 

Гкал/сәг 

 

1.071 

 

1.071 

 

1.071 
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«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән суммар җибәрү 

шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
2.20 

 
2.20 

 
2.20 

УТның уртача үлчәнгән чыгымы 

фаразланган 
җылылык чыгару 

 

кг/Гкал 

 

168.33 

 

168.33 

 

168.33 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/ел 0.37 0.37 0.37 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./год 

0.32 0.32 0.32 

 

Загородная котельные 
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнелгән Загородная котельныенда җылылык энергиясен 

перспектив эшләп чыгаруның исәп-хисаплары нәтиҗәләре  47 нче таб.китерелгән 

47 нче таб. Загородная котельныенда 

перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) су 

белән тәэмин итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 1.02 1.02 1,02 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 
челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

1.183 

 

1.183 

 

1.183 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән бергә уртача җылылык 

чорына китерелгән суммар җибәрү 
шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
2,96 

 
2,96 

 
2,96 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

150 

 

150 

 

150 
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УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/ел 0.444 0.444 0.444 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең 
н.м.куб./ел 

0.38 0.38 0.38 
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Җылылык энергиясенең яңа (перспективалы) чыганаклары 
 Ягулыкның перспектив балансы исәпләнгән яңа перспектив котельныйларда җылылык энергиясен 

перспективалы эшләп чыгару исәпләүләре нәтиҗәләре 48 нче таб._  китерелгән. 

48 нче таб. Яңа (перспективалы) җылылык 

чыганаклары буенча перспективалы ягулык 

балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

таблицада 

күрсәтелгән. 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 0.7 2.75 2.75 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 

челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

0.735 

 

2.89 

 

2.89 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән суммар җибәрү 

шартларга 

 
мең Гкал/ел 

 
2.40 

 
10.00 

 
10.00 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

150 

 

150 

 

150 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/ел 0.36 1.50 1.50 

Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең б. куб./ел 0.31 1.30 1.30 

 

Җылылык энергиясенең яңа (перспективалы) чыганаклары (утар төзелеше) 
Ягулыкның перспектив балансы исәпләнелгән йорт төзелешенең перспективалы объектларында 

җылылык энергиясен эшләүнең перспективалы исәпләүләре нәтиҗәләре, 49 нчы таб.китерелгән. 

49 нчы таб. Йортлар төзелеше буенча 

перспектив ягулык балансы 
 

«Зеленодольск ПТС» 

ААҖ өчен җылылык 

чыганакларын (Кв) 

су белән тәэмин 

итүнең 

ышанычлылык 

күрсәткече 54 

Берәмлек 

үлчәме 

1 этап 2 этап 3 этап 
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таблицада 

күрсәтелгән. 

Перспектив тоташтыру 

җылылык йөкләнеше 
Гкал/сәг 1.703 2.085 2.467 

Югалтуларны исәпкә алып, 

перспективалы тоташтырылган 

җылылык йөкләнеше 
челтәрләрдә 

 

Гкал/сәг 

 

1.703 

 

2.085 

 

2.467 

Җылылык энергиясен җылылык 

энергиясен җылылык энергиясе 

белән суммар җибәрү 

 шартларына 

 
мең Гкал/ел 

 
5.66 

 
7.38 

 
8.05 

Казаннардан җылылык эшләүгә 
УТның фаразланган чагыштырма 
уртача үлчәнгән чыгымы  
. 

 

кг/Гкал 

 

150 

 

150 

 

150 

УТның җылылык эшләп чыгару 

чыгымнары 

мең ту.т/ел 0.85 1.11 1.21 
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Табигый ягулыкның суммар 
чыгымы 
. 

мең б. куб./ел 0.74 0.96 1.05 

 

Җылылык белән тәэмин итү схемасын үстерү этаплары буенча гамәлдәге һәм перспектив җылылык 

белән тәэмин итү чыганакларында табигый газ чыгымының җыелма таблицасы 50 нче таблицага 

китерелде.  

50 нче таб. Җылылык белән тәэмин итү схемасын 

үстерү этаплары буенча гамәлдәге һәм 

перспектив җылылык белән тәэмин итү 

чыганакларында табигый газ чыгымының 

җыелма таблицасы 
 

Табигый газның җылылык чыганаклары буенча фаразлана торган чыгымы, мең куб. 

Җылылык чыганагы 1 этап 2 этап 3 этап 

А микрорайоны кот. 48.47 49.74 50.60 

 1-7кв.кот. 25.16 25.97 26.35 

22а кв.кот. 6.49 6.74 7.00 

12кв.кот. 7.34 6.70 6.95 

19 кв. кот. 9.77 9.77 9.77 

 29-31кв.кот. 2.62 3.69 4.06 

Ерак кот. 0.63 0.63 0.63 

8 кв.кот. 0.32 0.32 0.32 

 Загородная кот. 0.38 0.38 0.38 

Мәктәп-интернат  кот  0.90 . . 

86 кв. кот. 3.35 3.35 3.35 

Яңа ИТС 0.31 1.30 1.30 

Йорт төзелеше 0.74 0.96 1.05 
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14 нче рәсем Җылылык белән тәэмин итү чыганаклары буенча табигый газ 

чыгымының фаразланган артуы диаграммасы 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграммадан күренгәнчә, «A» котельные микрорайонында һәм 1-7 котельныенда табигый газ 

чыгымының иң зур артуы көтелә. 

Ике котельныйга ягулыкның резерв төрләрендә эшләү каралган: «А» котельный микрорайоны өчен - 

мазутта, 1-7  кварталы котельныйлары өчен - мич ягулыгында. Резерв ягулыгын саклау өчен резервуарлар 

каралган. 1-7кварталы котельныенда  - 400мз һәм «А» микрорайоныкотельныенда  700 м3 күләмле ике 

резервуар. 

Җылылык электростанцияләрендә һәм котельныйларда ягулыкның технологик запасларын булдыру 

нормативы ягулыкның гомуми норматив запасы (алга таба - ОНЗТ) булып тора һәм ягулыкның кимеми 

торган норматив запасы (алга таба - ННЗТ) күләме һәм ягулыкның төп яки резерв төрләренең (алга таба - 

НЭЗТ) норматив эксплуатация запасы (алга таба-НЭЗТ) күләме буенча билгеләнә. 

51 таблицада 2018 елдан 2028 елга кадәр перспектив җылылык йөкләнешләре һәм җылылык 

энергиясен перспективалы җибәрү нигезендә исәпләнгән ягулык запасларын булдыру нормативларының 

перспектив күрсәткечләрен бәяләү нәтиҗәләре тәкъдим ителде. 
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51 нче таб. 1-7 кв. м котельный буенча 2029 елга 

кадәр ягулык запасларын булдыру нормативларын 

фаразлау 
 

Вакытлар 1 этап 2 этап 3 этап 

НЭЗТ 

Впр, (янв), тонн/сут 140.06 142.24 144.40 

Впр, (апр), тонна/тәүл. 69.8 70.9 72.0 

Кпр 1 1 1 

Т, тәүл. 1 1 1 

Кср 1 1 1 

НЭЗТ (гыйнвар), т 140.1 142.2 144.4 

НЭЗТ (апрель), т 69.8 70.9 72.0 

НЭЗТ (1 октябрь), т 209.9 213.2 216.4 

ННЗТ 

Челтәрләрдәге югалтуларны исәпкә алып, 

перспектив җылылык йөкләнеше 
 ,Гкал/сәг 

57.75 58.65 59.54 

Qвыж, Гкал/сут 96.78 97.43 98.07 

bэ кг.у.т/Гкал (эшкәртү) 156.86 156.86 156.86 

В, усл. т/сут 15.18 15.28 15.38 

ННЗТ,т 109.55 110.05 110.77 

ОНЗТ 319.4 323.2 327.2 

ОНЗТ, м.куб. 287.5 290.9 294.4 

 
52 нче таб. «А» микрорайоны котельныйлары 

буенча 2029 елга кадәр ягулык запасларын 

булдыру нормативларын фаразлау . 
 

Вакытла

р 

1 этап 2 этап 3 этап 

НЭЗТ 

Впр, (янв), т 222.86 226.86 230.86 

Впр, (апр), т 111.1 113.1 115.1 

Кпр 1 1 1 

Т, тәүл. 1 1 1 

Кср 1 1 1 

НЭЗТ (гыйнвар), т 222.9 226.9 230.9 
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НЭЗТ (апрель), т 111.1 113.1 115.1 

НЭЗТ (1 октябрь), т 334.0 340.0 346.0 

ННЗТ 
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Вакытлар 1 этап 2 этап 3 этап 

Челтәрләрдә югалтуларны исәпкә алып, перспективалы җылылык 

йөкләнеше, Гкал/сәг 

57.75 58.65 59.54 

Челтәрләрдә югалтуларны исәпкә алып, перспективалы җылылык 

йөкләнеше, Гкал/сәг 

57.75 58.65 59.54 

Qвыж,Гкал/сут 121.36 122.55 123.74 

bэ кг.у.т/Гкал (эшкәртү) 156.86 156.86 156.86 

В, усл. т/сут 19.04 19.22 19.41 

ННЗТ,т 138.57 139.62 140.98 

ОНЗТ 472.5 479.6 486.9 

 

Зеленодольск  шәһәренең җылылык белән тәэмин итү системасын үстерү чорында резерв ягулыгы 

резервуарларының (мазут хуҗалыгы) сыйдырышлылыгы үз сыешлыгын бетерми. 

 
7.3 Җибәрелү урыннарына карап, ягулык характеристикалары 

үзенчәлекләрен тасвирлау 

Котельныйларның төп ягулыгының физик-химик күрсәткечләре ГОСТ 5542-87 «Сәнәгать һәм 

коммуналь-көнкүреш өчен ягулык табигый газлар.Техник шартлар» таләпләренә туры килергә тиеш. 

53 нче таб. Ягулыкка техник таләпләр 
 

№ Күрсәткеч атамасы Норма Сынау методы 

 

1 

Җылылык ягылыгы түбән МДж/м3 

(ккал/м3), 20 С та - 101,325 кПа, 

ким дигәндә 

 ГОСТ 27193-86 

31,8 
(7600) 

ГОСТ 22667-82* 
ГОСТ 10062-75 

. 
Воббе (югары) санының күрсәткеч өлкәсе 
МДж/м3 (ккал/м3) 

41,2-54,5 
(9850-13000) 

ГОСТ 22667-82* 

. 
Воббе санының номиналь күрсәткечтән 
рөхсәт ителгән тайпылышы 
, %,   

±5артык 

түгел 

--- 

4 
Меркаптан күкертеннән массакүләм
 концентрацияс
е , 
г/м3,   

0,02артык 

түгел 

ГОСТ 22387.2-97 

5 
Меркаптан күкертеннән массакүләм
 концентрациясе , 
г/м3,   

0,036 артык 

түгел 

ГОСТ 22387.2-97 

6 Кислородның күләм өлеше, %,  1,0 
ГОСТ 22387.3-77* 
ГОСТ 23781-87 

7 
Механик кушылмаларның массасы 1 м3 да, 
г,  
 

0,001артык 

түгел 

ГОСТ 22387.4-77* 

8 
1% үләмле өлеше булганда газ исе 
интенсивлыгы 
һавада,  балл,  

. ГОСТ 22387.5-77* 
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7.4 Тышкы һаваның исәп-хисап температуралары чорларында ягулык 

китерүгә анализ 

Җылылык энергиясен җитештергәндә төп ягулык-газсыман ягулык- табигый газ. Зеленодольск  

шәһәрен җылылык белән тәэмин итү чыганакларына табигый газ куллануның билгеләнгән лимитлары 

нигезендә җылылык энергиясен җитештерү өчен кирәкле фактик ихтыяҗ күләмендә тәэмин ителә. 
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8 бүлек. Җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын бәяләү 

Җылылык чыганакларын электр белән ышанычлы тәэмин итү күрсәткече (Кэ) түбәндәге 

шартлардан чыгып сайлана: 

- электр белән резерв тәэмин ителеш Кэ=1,0 булганда; 

- җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 тәэмин итү булмаганда, 5 Гкал/СЭ=0,8  

- җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 тәэмин итү булмаганда, Кэ=0,8 гә кадәр 

- җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 тәэмин итү булмаганда, 5 Гкал/СЭ=0,8 . 

- җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 җылылык энергиясе чыганагы 5 тән 20 Гкал/сәг. Кэ=0,7 гә кадәр; 

- җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 тәэмин итү булмаганда, 5 Гкал/СЭ=0,8 .  

-  җылылык энергиясе чыганагының егәрлеге булганда резерв электр белән 

 җылылык энергиясе чыганагы 20 Гкал/сәг. Кэ=0,6. 

«Зеленодольск ПТС» ААҖ өчен җылылык чыганакларын (Кв) су белән тәэмин итүнең ышанычлылык 

күрсәткече 54 таблицада күрсәтелгән.  

Җылылык чыганакларын су белән ышанычлы тәэмин итү күрсәткече (Кв) түбәндәге шартлардан 

чыгып сайлана: 

- су белән резерв тәэмин ителеш Кв=1,0 булса; 

- җылылык энергиясе чыганагының куәте 5 Гкал/сәг Кв=0,8 гә кадәр булган 

резерв су белән тәэмин ителеш булмаганда; 

- җылылык энергиясе чыганагы куәтендә 5 тән 20 Гкал/сәг Кв=0,7 гә кадәр резерв 

су белән тәэмин ителеш булмаганда; 

- җылылык энергиясе чыганагы егәрлегендә 20 Гкал/сәг Кв=0,6 җылылык 

энергиясе чыганагы булмаганда. 
«Зеленодольск ПТС» ААҖ өчен җылылык чыганакларын (Кв) су белән тәэмин итүнең ышанычлылык 

күрсәткече 54 таблицада күрсәтелгән.     

Җылылык чыганакларын ягулык белән тәэмин итүнең ышанычлылык күрсәткече (Кт) түбәндәге 

шартлардан чыгып сайлана: 

- резерв ягулыгы Кт=1,0 булганда; 

- җылылык энергиясе чыганагы егәрлегендә резерв ягулык булмаганда 5 Гкал/сәг 

Кт=1,0 кадәр; 
-җылылык энергиясе чыганагы куәтендә резерв ягулыгы булмаганда 5 тән 20 Гкал/сәг Кт=0,7 гә 

кадәр; 

-җылылык энергиясе чыганагы егәрлегендә резерв ягулык булмаганда 20 Гкал/сәг Кт=0,5. 

Ягулык белән тәэмин итүнең     ышанычлы булуы        (Кт)        җылылык чыганаклары                

Җылылык чыганакларының җылылык куәтенә туры килү күрсәткече һәм җылылык 

челтәрләренең (Кб) үткәрү сәләте күрсәткече җылылык куәте кытлыгы шартларыннан чыгып сайлана: 

- 10% ка кадәр Кб=1,0; 

- 10% тан 20% ка кадәр Кб=0,8; 

- 20% тан 30% ка кадәр Кб=0,6; 
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- 30% Кб=0,3 дан артык. 

Зеленодольск шәһәре өчен «Зеленодольск ПТС» ААҖнең җылылык чыганакларының җылылык 

куәтенә һәм җылылык челтәрләренең үткәрү мөмкинлегенә т(Кб) уры килү күрсәткече 54 нче таблицада 

күрсәтелгән. 

Җылылык чыганакларының һәм җылылык челтәре элементларының резервлау дәрәҗәсе (Кр) 

күрсәткече, резервланырга тиешле җылылык белән тәэмин итү системасының резервлана торган факттагы 

җылылык йөкләнешенә карата резервлана торган факттагы чагыштырмасы (%) җылылык белән тәэмин 

итү системасының түбәндәге шартлардан чыгып сайлана: 

- 90% тан 100% ка кадәр Кр=1,0; 

- 70% тан 90% ка кадәр Кр=0,7; 

- 50% тан 70% ка кадәр Кр=0,5; 

- 30 %тан 50 %ка кадәр Кр=0,3; 

-   Кр=0,2 30 %тан дән ким; 

Зеленодольск шәһәре өчен җылылык челтәре элементларының һәм «Зеленодольск ПТС» ААҖнең 

резервлау дәрәҗәсе күрсәткече (Кр) 54 нче таб. күрсәтелгән. 

Җылылык челтәрләренең техник торыш күрсәткече (Кс) искергән торбаүткәргечләрдән чыгып 

сайлана: 

- 10%ка кадәр Кс=1,0; 

- 10%тан 20%ка кадәр Кс=0,8; 

- 20%тан 30%ка кадәр Кс=0,6; 

30%тан артык Кс =0,5; 

Зеленодольск  шәһәре өчен «Зеленодольск ПТС» ААҖнең җылылык челтәрләренең техник торыш 

күрсәткече (Кс) 54 нче таблицада күрсәтелгән. 

Җылылык челтәрләре (Иотк) эшләүдән тукталу интенсивлыгы күрсәткече, 2013 елда баш тартуга 

һәм аны юкка чыгаруга бәйле рәвештә кулланучыларга җылылык энергиясен җибәрүне чикләп, җылылык 

челтәре участокларының мәҗбүри сүндерүләре саны белән характерлана, түбәндәге формула буенча 

билгеләнә: 

 

 
биредә, 

Иотк  nотк / S , [1/(км*ел)] 

nотк - 2013 ел өчен эшләүдән тукталу саны, шт; 

S - җылылык белән тәэмин итүнең әлеге системасы озынлыгы, [км]. 

«Зеленодольск ПТС» ААҖнең җылылык белән тәэмин итүнең әлеге системасы челтәренең 2013 елга һәм 

җылылык белән тәэмин итүгә эшләүдән тукталу саны 55 нче таб. күрсәтелгән. 

Эшләүдән тукталуның (Отк) интенсивлыгына карап, ышанычлылык күрсәткече (Котк)билгеләнә:

 . . .. . . . . 

- 0,5  кадәр Котк=1,0; 

- 0,5 дән 0,8 кадәр Котк=0,8; 

- 0,8 дән 1,2 гә кадәр Котк=0,6; 

- 1,2дән артык Котк=0,5. 

Зеленодольск  шәһәре өчен ышанычлылык күрсәткече (Котк) 54 нче таблицада күрсәтелгән. 
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Авария һәм инцидентлар нәтиҗәсендә җылылыкны чагыштырмача җибәреп бетермәү күрсәткече (Кнед) 

түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

Q  Qав 100 , [%] 

 
биредә, 

нед 
Q

  
факт 

Qав - 2013 елда авария хәлендә җылылык бирелмәгән, Гкал 

Qфакт - 2013 елда җылылык белән тәэмин итү системасы белән җылылыкны фактик җибәрү, Гкал 

 2013 елда «Зеленодольск ПТС " ААҖ җылылык белән тәэмин итү системасы 

тарафыннан аварияле җылылык җибәрмәү һәм фактик җылылык җибәрү белән тәэмин итү юк

 . . . . . . 

. 

Җылылык җибәреп  бетермәү күрсәткеченә карап (Qнед) ышанычлылык күрсәткече билгеләнә (Кнед): 

0,1 кадәр Кнед=1,0 ; 

- 0,1 дән 0,3 кадәр Кнед=0,8 гә ; 

- 0,3 дән 0,5 Кнед =0,6 га кадәр; 

- 0,5 дән артык Кнед =0,5. 
Зеленодольск шәһәре өчен «ЗеленодольскПТС» ААҖнең ышанычлылык күрсәткече (Кнед) 54 нче 

таблицада күрсәтелгән. 

Җылылык белән тәэмин итү сыйфаты күрсәткече (Кж), җылылык белән тәэмин итү сыйфатын бозуга 

кулланучыларның шикаятьләре саны белән характерлана торган түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

Ж  
Д

жал  100 , [%] 
Дсумм 

 

биредә, 

Джал 

 
- җылылык белән тәэмин итү системасы эшенә шикаятьләр кергән биналар 

саны 

. 

Дсумм - җылылык белән тәэмин итү системасыннан тәэмин ителүче биналар саны 

Санаулы коэффициентка (Ж) бәйле рәвештә ышанычлылык күрсәткече билгеләнә (Кж): 

0,2 гә кадәр Кж=1,0 ; 

- 0,2 дән 0,5 кә кадәр Кж=0,8  ; 

0,5 дән 0,8 гә кадәр Кж=0,6 ; 

0,8 дән артык Кж=0,4; 

«Зеленодольск ПТС» ААҖнең ышанычлылык күрсәткече (Кж) Зеленодольск шәһәре өчен 54 нче 

таблицада тәкъдим ителде. 

Җылылык белән тәэмин итүнең конкрет системасының ышанычлылыгы күрсәткече (Кнад) шәхси 

буенча уртача дип билгеләнә: 
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    К
над

      ; 


 Кэ   Кв   Кт   Кб   К р  Кс   Котк   Кнед    Кж 

n 

биредә , n - санауда исәпкә алынган күрсәткечләр саны. 

«Зеленодольск ПТС» ААҖен җылылык белән тәэмин итү системаларының ышанычлылыгы күрсәткече 

түбәндәгеләрне тәшкил итә: 

- «А»  микрорайоны котельные өчен - 0,86; 

-  1-7  квартал    котельные өчен               -0,77; 
- 19    кварталы  котельные  өчен        -0,82 ; 

- 12   квартал өчен  котельные                                 -0,77; 

- 22а кварталы  котельные  өчен   -0,76 ; 

- 29-31 квартал котельные өчен              -0,84; 

- 8   кварталы  котельные өчен             -0,86 ; 

- 86 квартал котельные өчен                     -0,79; 

- интернат-мәктәп  котельные өчен  - 0,77; 
- Ерак ур.  котельные өчен-0,59 ;                  

- Загородная ур., котельные өчен- 0,79; 
Җылылык белән тәэмин итү системалары түбәндәге коэффициентлар белән  югары 

ышанычлы дип санала 
    Кнад      ; 

 ышанычлы - җылылык белән тәэмин итү системалары аз ышанычлы коэффициенты 

белән җылылык белән тәэмин итү системалары коэффициенты белән; 

    

Кна

д      ; 

          ; 

0,75-0,89; 

0,5-0,74; 

ышанычсыз - җылылык белән тәэмин итү системалары коэффициент 

белән 

    

Кна

д      ; 

0,5 дән азрак. 

Җирлекнең, шәһәр округының җылылык белән тәэмин итү системаларының (берничә җылылык 

белән тәэмин итү системасы булганда) гомуми ышанычлылык күрсәткече түбәндәгечә билгеләнә: 

 

Q  К сист1  ...  Q  K систn 

К сист    1 над n над  

над 
Q1  ...  Qn

биредә, 
- Kсист1, Ксистn - шәһәр кварталларының, микрорайоннарының җылылык белән 

тәэмин итү системалары ышанычлылык күрсәткечләре; . . . . 
над над 

; 

. 

. 

Q1,Qn  - квартал, микрорайон кулланучыларының исәп-хисап җылылык йөкләнеше

"Зеленодольск ПТС" ААҖнең җылылык белән тәэмин итү системаларының ышанычлылыгының 

гомуми күрсәткече: 

Ê 
ñèñò 

 (0,86 

 67,1) 


 (0,77 


 41,32) 


 (0,82 


16,26) 


 (0,77 


15,8) 


 (0,76 


14,35) 


 

(0,84 

 6,92) 




íàä 
67,1  41,32 16,26 15,8 14,35  6,92 




 (0,86  0,94)  (0,79  6,55)  (0,77 1,64)  (0,59 1,02)  (0,79 1,02) 


 0,811 

 0,94  6,55 1,64 1,02  0,42 1,02

Җылылык белән тәэмин итү системалары түбәндәге коэффициентлар белән  югары 

ышанычлы дип санала 
    Кнад      ; 

0,9 артык; ышанычлылар - җылылык белән тәэмин итү системалары коэффициент б елән 
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    Кнад      ; 
0,75

-

0,89

;
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аз ышанычлы . . . . җылылык белән 

тәэмин итү системалары коэффициенты белән; 

    

Кна

д      ; 

0,5-0,74; 

ышанычсыз - җылылык белән тәэмин итү системалары коэффициент 

белән 

    

Кна

д      ; 

0,5 дән азрак. 



104 

 

 

2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы  1 

Том  Расланган өлеше 

 

 

54таб.  Зеленодольск шәһәренең «Зеленодольск ПТС» ААҖен җылылык белән тәэмин 

итү системасының ышанычлылык күрсәткечләре 
 

 

 

 
 

 Котельный 

 
Җылылык 

чыганаклар

ын электр 

белән 
тәэмин 

итүнең 

ышанычлы
лык 

күрсәткече 

(Кэ) 

 
Җылылык 

чыганаклар

ын су белән 

тәэмин 
итүнең 

ышанычлы

лык 
күрсәткече 

(Кв) 

 
Җылылык 

чыганаклар

ын ягулык 

белән 
ышанычлы 

тәэмин итү 

күрсәткече 
(Кт) 

Җылылык 

чыганакларының 

җылылык 

куәтенә туры 
килү күрсәткече 

һәм җылылык 

челтәрләренең 
үткәрү сәләте 

(Кб) 

 
Җылылык 

чыганакларыны
ң һәм җылылык 

челтәре 

элементларыны
ң резервлау 

дәрәҗәсе 

күрсәткече (Кр) 

 
 

Җылылык 

челтәрләрене
ң техник 

торышы 

күрсәткече 
(Кс) 

 

 

Ышанычлы

лык 

күрсәткече 
(Котк) 

 

 

Ышанычлы

лык 

күрсәткече 
(Кнед) 

 

 

Күрсәткеч 

ышанычлы 

һәм (Кж) 

«А» микрорайоны 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,89 1,0 1,0 1,0 

Ерак урам 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 0,64 0,8 1,0 1,0 

1-7квартал  1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,82 1,0 1,0 1,0 

22а кварталы 1,0 1,0 0,5 1,0 0,3 0,91 0,8 1,0 1,0 

19 квартал 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,87 1,0 1,0 1,0 

12 нче квартал 1,0 1,0 0,5 1,0 0,3 0,89 1,0 1,0 1,0 

 29-31квартал 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 

Мәктәп - интернат 1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,86 1,0 1,0 1,0 

 86 квартал 1,0 0,7 0,7 1,0 0,3 0,93 1,0 1,0 1,0 
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8 нче квартал 1,0 0,8 1,0 1,0 0,5 0,94 1,0 1,0 1,0 

Загородная ур. 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,82 1,0 1,0 1,0 
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55 нче таб. 2013 елда эштән тукталу  саны һәм 

«Зеленодольск ПТС» ААҖнең җылылык 

челтәре озынлыгы 

. 
 

 Котельный 
Эштән тукталу саны 

2013 ел, шт. 
Җылылык белән тәэмин итү 
системаларының җылылык 
челтәре озынлыгы 
, км 

«А» микрорайоны . 19,55 

Ерак урам 1 1,91 

1-7квартал  . 21,64 

22а кварталы 4 5,12 

19 квартал 1 6,95 

12 нче квартал . 8,30 

 29-31квартал 0 3,15 

Мәктәп - интернат 0 0,93 

 86 квартал 0 1,53 

8 нче квартал 0 0,48 

* 2014 елда Зеленодольск ПТС ААҖ «Загородная»кот. эксплуатацияләнмәгән 

 
 

56 нчы таб. 2013 елда «Зеленодольск ПТС» 

ААҖнең җылылык белән тәэмин итү системалары 

белән җылылык биреп бетермәү һәм фактик 

җибәрү 
 

 
 Котельный 

2013 елда авария 

хәлендә җылылык 

биреп бетермәү, Гкал 

2013 елда җылылык белән тәэмин 

итү системасының  җылылыкны 

фактик җибәрү, Гкал  

«А» микрорайоны 0 191735,6 

Ерак урам 0 3347,7 

1-7квартал  0 123671,6 

22а кварталы 0 36481,6 

19 квартал 0 44241,0 

12 нче квартал 0 48209,7 

 29-31квартал 0 17282,6 

Мәктәп - интернат 0 407,2 

 86 квартал 0 17223,2 

8 нче квартал 0 2391,8 

 
* 2014 елда Зеленодольск ПТС ААҖ «Загородная»кот. эксплуатацияләнмәгән 
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9 бүлек. Төзелешкә, реконструкцияләүгә һәм техник яктан яңадан 

тулыландыруга инвестицияләр кертү 

9.1. Җылылык энергиясе һәм җылылык челтәрләре чыганакларын төзү, 

реконструкцияләү һәм техник яктан яңадан тулыландыру өчен финанс 

ихтыяҗларын бәяләү 

 
«Зеленодольск ПТС» ААҖ белгечләре тарафыннан Зеленодольс шәһәрен җылылык белән 

тәэмин итү системасын үстерүнең төп юнәлешләре билгеләнде. Котельныйларны һәм җылылык 

челтәрләрен реконструкцияләү проектлары эшләнде, мораль яктан искергән һәм физик яктан 

таушалган җиһазларны (казаннарны, су җылыткычларын, насосларны, торба үткәргечләрне һәм 

запорный арматурны) алыштыру күздә тотыла. 

    «Зеленодольск ПТС»ААҖ нең эре инвестицион проектларын бәяләү өчен  

 инвестиция программасы эшләнде. 

Эшнең нәтиҗәлелеген арттыру, җылылык энергиясен кулланучыларны тәэмин итүнең 

ышанычлылыгын һәм сыйфатын арттыру максатларында 2015-2020 елларда «Зеленодольск ПТС» 

шәһәренең 57 нче таб. китерелгән инвестиция чараларын гамәлгә ашыру күздә тотыла. 

57 нче таб. Инвестиция чаралар 
 

 
№№ 

 
Чараның атамасы 

 

Башкару 

елы 

Чараны 
үтәүгә 

чыгымнар, 
мең сум 

 

Эк. эффект, 

мең сум. 

 

1 
«А» микр. котельныйларының  

 газ җиһазларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру  

 

2015 

 

2460 

 

415 

2. 
«А» микр. котельныйларының  
газ җиһазларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру  . 

2016-2020 20000 1200 

3. 
1-7 кв.котельныйларының  газ 

җиһазларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру  

2016-2020 19000 770 

4 
Ерак ур.котельныйларының  газ 
җиһазларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру  
. 

2015 4300 532,8 

 

5 
Яңа ур., 12 һәм Зур Завод ур., 75 буенча 

ике торак йорт өчен блок-модульле 
котельный төзү 

 

2016-2017 

 

9000 

 

800 

 

6 
Зеленодольск шәһәрендә 7  

котельныйда җылылык энергиясен 
исәпкә алу приборларын 

урнаштыру. 
. 

 

2015-2017 

 

6000 

 

. 

7.1 
86 нчы котельныйны бетерү белән 22А 
кВ. котельныйны реконструкцияләү 
. 

2015-2020 26700  
4475 

7.2 
22А котельные кварталыннан алып 86 
котельный кварталына кадәр  
җылылык челтәрләре төзү 

2015-2020 8300 

8 
Ерак ур.котельныйларының  газ 
җиһазларын техник яктан яңадан 
җиһазландыру  
. 

2016-2017 4300 760 
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9 

Энергосервис контракты: А 
микрорайонындагы котельныйны 

реконструкцияләү, челтәр һәм 

рециркуляция насосларының 
ешлык җайга салына торган 

приводларын урнаштыру белән . 
. 

 
2015 

 
9150,8 

 
4982,4 
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 .    

 
 

10 

Энергосервис контракты:  челтәр һәм 

рециркуляция насосларының ешлык-

җайга салына торган приводларын 

урнаштыру белән 1-7 микрорайонындагы 
котельныйны реконструкцияләү 

. 

 
 

2015 

 
 

8653,8 

 
 

2906,9 

 
11 

Энергосервис контракты: челтәр 
һәм рециркуляция насосларының 

ешлык-җайга салына торган 

приводларын урнаштыру белән 19 
котельныйны реконструкцияләү 
. 

 
2015 

 
5028 

 
1953,1 

12 Энергосервис контракты: челтәр 

һәм рециркуляция насосларының 

ешлык-җайга салына торган 
приводларын урнаштыру белән 12 

котельныйны реконструкцияләү 
. 

2015 6122 1824,6 

 

Моннан тыш, түбәндәгеләр карала : 

- «Мәктәп-интернат» котельныена кадәр 0,6 км озынлыкта җылылык челтәрен 

төзү һәм аны ЦТП режимына күчерү; 
. 

- гомуми озынлыгы 2,625 км булган эксплуатацион ресурсны тулысынча 

эксплуатацияләгән җылылык челтәрләренең тузган участокларын алыштыру; 
- җир өсте торба үткәргечләренең үткәргечләрне минваттан ППУдан ярымцилиндрга 10,4 км 

озынлыктагы җылылык изоляциясен алмаштыру; 

- су-су җылыткычларны 24 данә күләмендә алмаштыру; 

- 1-7 котельныйлар кварталын һәм «А» микрорайонын реконструкцияләү 

исәбенә җылылык һәм электр энергиясен когенерацион чыгаруны оештыру газ 

поршеншеншеньнар монтажы белән "А" 

- мазутта эшләүче резерв ягулык хуҗалыгын мич ягулыгында эшләүче авария 

хәлендәге ягулык хуҗалыгына күчереп, «А» котельный микрорайонын проектлау 

һәм техник яктан яңадан җиһазлау; 

 - А микрорайонында атмосфера һавасы белән табигый газны катнаштыруның 

блоклы автоматлаштырылган системасын урнаштыру; 

 - АСУТП ЦТП системасын реконструкцияләү ( 1,2,3,4,5,6,7 ЦТП, 1,2,3,4,5,6,7 А 

микрорайоны КРТП котельные , 1..1-7кв.кот.ЦТП 1); 

- Зеленодольск шәһәрендә Засорин урамындагы 29-31 номерлы котельныйны 

автоматлаштырылган казан урнаштырып техник яктан яңадан җиһазлау; 

 - К.Маркс урамындагы 8а ТКсыннан алыпТК-9га кадәр (2ф530 - 168м) Паратская 

урамындагы 1-7 кварталының котельные  ТС реконструкцияләү; 

- Жуков урамындагы ТК-1 дән алып ТК-17 гә кадәр (2 этап) (2ф 630 - 90м) А 

микрорайоны кварталының котельные  ТС реконструкцияләү; 

 - Жуков -Төзүчеләр урамындагыТК -18/3 дан ТК-20 кадәр (3 этап) (2ф 530 -300м, 

2ф425-234 м) А микрорайоны кварталының котельные  ТС реконструкцияләү; 

 - Зеленодольск шәһәрендә Тургенев ур. буенча ТК-22дән ТК-26га кадәр 1-7 нче 

кв.котельныйны җылылык белән тәэмин итү челтәрләрен проектлау һәм 
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реконструкцияләү(2ф250-354м); 

 - Зеленодольск шәһәрендә Декабристлар ур. буенча ТК-5 тән ТК-5/16га кадәр 1-7 

нче кв.котельныйны җылылык белән тәэмин итү челтәрләрен проектлау һәм 

реконструкцияләү(2ф250 - 376м, 2ф300-271м); 

 -К.Маркс ур. 57а торак йортка 22А кв.котельныен җылылык белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

  (2ф125-125м , ф80/50-125м); 

 -   Паратская урамы буенча ТК-7  Маркс ур.буенча  1-7 нче кварталы котельные 

җылылык челтәрләрен реконструкцияләү  (2ф500-600м); 

 -  Б. Урманче ур. буенча 2, 3, 3а, 10, 12, 14, 16 номерлы торак йортларны, 

йортларның подвалларында ИТП урнаштырып , җылылык белән тәэмин итүнең  ике 

торбалы системасына күчерү белән, КРТП-7 эксплуатацияләүдән чыгару. 

Реконструкциягә чыгымнар 12,7 млн. сум тәшкил итә; 

 - Почтовая урамындагы 3 нче торак йортка фатирларны электр казаннарына 

күчерү белән җылылык челтәрен эксплуатацияләүдән чыгару. Реконструкциягә 

чыгымнар 300,0 мең сум тәшкил итә. 

 - «А» микрорайонының котельныйда Жуков ур. буенча 85 метрлы 2Ф219 һәм 

Ф160/110м озынлыктагы  җылылык челтәрен һәм КРТП-3тән алып ТК-2.2 га кадәр 

ГВС челтәрен реконструкцияләү; 

 - Фрунзе ур.буенча 19 кв.котельныенда , 123 метр Ф140/110м озынлыктагы ТК-

10 дан ТК-13 га кадәр ГВС челтәрен реконструкцияләү;            

 - «А» микрорайонының котельныенда Комаров ур. буенча 85 метрлы 57 метров 

Ф140/110мм озынлыктагы  ТК-5.7 дән ТК-5.9 кадәр ГВС челтәрен реконструкцияләү; 

 - ТК-35 тән алып ТК-36 кадәр 155 метр 2Ф273 озынлыкта 1-7 кв.котельныйның   

җылылык челтәрен, һәм 110 метр Ф160/110мм озынлыктагы ГВС челтәрен 

реконструкцияләү; 

 - ТК-38дән алып ТК-38/4 кадәр  2Ф219мм – 150 метр,2Ф159 – 65 метр, 2Ф89 – 20 

метр,Ф140/110 – 150 метр, Ф90/63 – 85 метр озынлыкта 1-7 кв.котельныйның   

җылылык челтәрен, һәм ГВС челтәрен реконструкцияләү; 

 - ТК-34 тән алып ЦТП-1  кадәр 35 метр озынлыкта  2Ф219 1-7 кв.котельныйның   

җылылык челтәрен, һәм 76 метр  озынлыктагы Ф160/110мм ГВС челтәрен 

реконструкцияләү; 

 - 100 метр озынлыктагы2Ф630мм  1-7 кв.котельныйдан җылылык челтәрен 

реконструкцияләү; 

 - Тургенев урамындагы 1-7 кв.котельныйдан  360 метр озынлыктагы 2Ф273мм 

ТК-22 дән ТК-26 га кадәр җылылык челтәрен реконструкцияләү; 

 - Заикин урамы буенча 86 кв.котельныйдан 104 метр озынлыктагы 2Ф219мм ТК-

2дән ТК-3кә кадәр җылылык челтәрен реконструкцияләү ; 

 - Ленин урамындагы автомобиль юлыннан алып  12 кв. котельныйга кадәр 56 

метр озынлыктагы  2Ф219 һәм Ф125/90 мм  12 ТК-85 җылылык челтәре һәм ГВС 

челтәрен реконструкцияләү; 

 - Сәйдәшев урамындагы «А» мкры котельныеннан   ТК-8- ТК-8.2 дән 8.2 гә кадәр  

72 метр озынлыктагы 2Ф159мм  җылылык челтәрен реконструкцияләү; 

 -  Урманче урамындагы  «А» мкры кот.      ТК-23.1 дән ТК-23.2  гә кадәр 110 

метр озынлыктагы  2Ф133мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - 22А кв.котельныенда төтен торбасын алмаштыру ; 

 - КРТП һәм ЦТПны эксплуатацияләүдән чыгарып торак йортларны, торак 
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йортларның подвалларында кайнар су әзерләү белән, ИТП урнаштыру белән ике 

торбалы җылылык белән тәэмин итү системасына күчерү. 

- М.Ш. Шустов урамындагы 1-7 кв. кот. ТК-38/1дән 120 метр озынлыгы  2Ф219 

Ф140/110мм җылылык челтәрен  һәм ГВС челтәрен реконструкцияләү. 

 - Беренче май урамындагы 1-7 кв кот.ТК-36 дан алып ТК-38 гә  кадәр  125 метр 

озынлыгында 2Ф219 һәм Ф110/75мм җылылык челтәре һәм ГВС челтәрен 

реконструкцияләү. 

 - Ленин урамындагы 1-7 кв кот. ТК-4ё1/1 дән алып ТК-43 ка кадәр   130 метр 

озынлыгы 2Ф150мм.җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - Төзүчеләр проспектындагы А» мкры кот.  ТК-19 дан алып ТК-20гә кадәр 234 

метр озынлыгы 2Ф426мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - Төзүчеләр проспектындагы А» мкры кот.  ТК-32 дән алып КРТП-5 кә кадәр 

110метр озынлыгы 2Ф473мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - Төзүчеләр проспектындагы А» мкры кот.  ТК-25 тән алып ТК-26га кадәр 

80метр озынлыгы 2Ф325мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 -  Комаров урамындагы  А» мкры кот.  ТК-5.7 дән ТК-5.9 га кадәр 160метр 

озынлыгы 2Ф159 һәм Ф125/90 мм җылылык челтәрен һәм ГВС челтәренрен 

конструкцияләү      

 - Комаров урамындагы  А» мкры кот.  ТК-5.9дан ТК-5.11гә кадәр 26метр 

озынлыгы 2Ф133 һәм Ф90/63мм. җылылык челтәрен һәм ГВС челтәренрен 

конструкцияләү 

 -   Фрунзе урамындагы19 кв. кот.ТК-10нан алыпТК-13 кә кадәр  123 метр 

озынлыгы 2Ф273 һәм Ф140/110мм  җылылык челтәрен һәм ГВС челтәренрен 

конструкцияләү 

 - Паратск урамындагы 1-7 кв. кот. ТК-3тән ТК-5кә кадәр 190 метр озынлыгы 

2Ф500мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - 1-7 кв. кот.алып ТК-1 гә кадәр  20 метр озынлыктагы 2Ф630мм  җылылык 

челтәрен реконструкцияләү. 

 - Паратск урамындагы 1-7 кв. кот. ТК-1дән ТК-2гә кадәр 170 метр озынлыгы 

2Ф500мм җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - Энгельс урамындагы 12 кв.кот.ТК-4 тән ТК-11кә кадәр  290 метр Ф125/90мм 

озынлыктагы ГВС челтәрен реконструкцияләү. 

 -22А кв.кот.төтен торбасын  алыштыру. 

 - «А».мкр.кот.  2 челтәр насосын һәм ПТВМ-30Мтөтен суырткычын алыштыру  

. . 

 - 1-7кв.,86кв., кот.  ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5,  

КРТП-1, КРТП-4, КРТП-5 насосларын алмаштыру . 

  Королев урамындагыЦТП-3 , Башкала урамындагы ЦТП-6, Тукай урамындагы 

ЦТП-1, Союз урамындагы ЦТП-2 җылылык алыштыргычны алмыштыру 

 - Шәхсән үзгәртүчеләрне  насосларга урнаштыру кв.1-7, кв.86, 

«А»мкр.кот.насосларга ешлык үзгәртеп коруларны кую . 

 - Мәктәп-интернат кот.ЦТП режимына күчереп пар казаннарын, 

газүткәргечләрне, төтенле торбаларны демонтажлау. 

 -Паратск урамы  буенча 1-7  кв.кот.,  , ТК-2дән ТК-5гә кадәр 203 метр  

озынлыкта 2Ф530 мм магистраль җылылык челтәрен реконструкцияләү. 

 -  Жуков-Королев урамындагы «А» мкр.кот.ТК-2.1 дән ТК-4 кә кадәр 200м. 

озынлыгы 2Ф530 мм магистраль җылылык челтәрен реконструкцияләү 
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 -Төзүчеләр урамындагы«А» микр  кот. ТК18/3 тән алып ТК18/2 гә кадәр 118 метр 

озынлыгы  2Ф530 мм магистраль җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 - Төзүчеләр урамындагы«А» микр  кот. ТК18/2 дән алып ТК18/1 гә кадәр58 метр 

озынлыгы  2Ф530 мм магистраль җылылык челтәрен реконструкцияләү 

 Чараларны гамәлгә ашыру еллары буенча финанс ихтыяҗларының гомуми 

күләме 2014 елның база бәяләрендә билгеләнгән бәяләрдә һәм 796016,2 мең сум 

тәшкил итә (НДСтан башка). 
 

9.2. Финанс ихтыяҗларын тәэмин итә торган инвестицияләр 

чыганаклары буенча тәкъдимнәр 

 
Предприятиенең инвестицион программасында каралган чараларны финанслау чыганаклары-

табыштан капиталь кертемнәр чаралары, шулай ук амортизация түләүләре. 

Тариф аша капитал салулар финанслау амортизация түләүләре куллануны күздә тота. Шуңа 

бәйле рәвештә, әлеге проектны финанслау өчен реконструкциядән соң яңа төзелгән объектларга туры 

килә торган амортизация түләүләрен куллану күздә тотыла. Амортизация түләүләре исәпләп чыгару 

датасы итеп, инвестиция программасы объектларын файдалануга тапшыру елыннан соң килүче ел 

кабул ителде. 

 

 

9.3. Инвестицияләрнең нәтиҗәлелеген исәпләү 

 
Проектның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен түбәндәге күрсәткечләр кулланыла: 

- чиста керем; 

- чиста дисконтланган керем; 

- керемлелек индексы; 

- керемлелекнең эчке нормасы. 
«Зеленодольск ПТС» ААҖ предприятиесенең инвестиция проектын гамәлгә ашырудан чиста 

кереме -чараларны тормышка ашыру барышында планлаштыруның һәр интервалына карата 

предприятиеләрнең кертемнәре (акча агымы) һәм түләүләре (акча агымы) арасындагы аерма . 

Инвестицион проектларны бәяләү практикасында чиста керемнең каралган күрсәткеченнән 

чыгып каралган чиста керемнең күләме буларак чиста дисконтланган чиста керем күләмен куллану 

бүгенге һәм киләчәк керемнәрнең инвестор өчен тигезсезлегенә бәйле. Башка сүзләр белән әйткәндә, 

проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә алынган инвестор керемнәре, акчаларны «катырып» кую, 

аларны капитал куллануның башка өлкәләрендә кулланудан баш тарту белән бәйле рәвештә, 

югалган табыш күләменә төзәтмәләр кертергә тиеш. 

«Акча кыйммәтләре» кимү нәтиҗәсендә проектны гамәлгә ашырудан чиста керемнең абсолют 

күләмен киметүне чагылдыру өчен, вакыт узу белән дисконтлау коэффициентын (D) кулланалар 

түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

D  1 
(1  E)t 

биредә Е  - дисконтлау нормасы (дисконт ставкасы); 

t - керем алуны вакытлыча интервалның тәртип саны. 

Дисконтлау коэффициентын исәпләүнең кабул ителгән ысулы акчаларының иң зур 

«кыйммәтенә» ия булуыннан чыгып исәпләнә. 
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Дисконтлау нормасы, гомумән алганда, кертелгән капиталга табыш нормасы, инвестор 

проектны тормышка ашыру нәтиҗәсендә алырга теләгән табыш проценты буларак карала. Еш кына 

дисконтлау нормасы банк депозиты ставкасы дәрәҗәсендә яки банк кредиты буенча ставка 

дәрәҗәсендә карала. 

Проектның керем индексы проекттан агымдагы керем аңа капитал салуларны каплый 

аламы-юкмы икәнлеген билгеләргә мөмкинлек бирә. Ул проектны гамәлгә ашырудан кергән 

керемнәр һәм аны гамәлгә ашыруга дисконтлау (D) коэффициентын исәпкә алып чыгымнар 

арасында аерма буларак исәпләнә. Алынган нәтиҗә проектка капитал салуларның күләменә, d 

дисконтлау ставкасын исәпкә алып, бүленә. 

Керемнәрнең эчке нормасы - дисконт нормасы, аның вакытында предприятиенең агымдагы 

эшчәнлегеннән керемнәр зурлыгы сату процессында китерелгән (дисконтланган) капитал салуларга 

тигез. 

 

Проектның озак вакытлы инвестицион циклына бәйле рәвештә, төрле икътисадый 

күрсәткечләрне чагыштырырлык хәлгә китерү зарурлыгы туа. Китерү дисконтлау коэффициенты 

ярдәмендә башкарыла. Дисконтлау ставкасы Россия Федерациясе Үзәк Банкының рефинанслау 

ставкасыннан да ким булмаган күләмдә кабул ителә. РФ Үзәк банкы мәгълүматлары буенча 2014 

елның сентябренә рефинанслау ставкасы 8,25% тәшкил итә. Инвестиция проектларының 

икътисадый нәтиҗәлелеге хисапларында дисконтлау ставкасы 12%ка тигез итеп кабул ителде. 

Инвестицион программаны гамәлгә ашыру еллары буенча финанс ихтыяҗлары күләме 58 нче 

таблицага китерелде.
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58 нче таб. Инвестиция программасын гамәлгә ашыру еллары буенча финанс ихтыяҗлары күләме 
 

 

 
№ 

т/б 

 

 

Чараның атамасы 

 

 
Файдалануга 

тапшыру елы 

 

 

Диаметр 

Торба 

үткәргечнең 
озынлыгы ике 

көпшәле 

исәптә, м 
(микъдары, 

шт). 

 

 
Бәяне 

нигезләү 

2014 ел 

бәяләрендә 
чаралар 

үткәрү бәясе 

НДСтан 
башка, мең 

сум. 

 
 

Чараны үтәү 

елы 

Чараларны 
үткәрү бәясе 

ел(еллар) 

бәяләрендә, 

НДСтан 
башка 

мең сум. 

 
 

1 

 

Жуков ур.-Төзүчеләр ур. 

җылылык челтәрләре 

участокларын алыштыру 

 
 

1987 

 
 

2Ø500 

 
 

850 

 
 

ЛСР 

 
 

25 813.80 

 
 

2017-2018 

 
 

29582.2 

 
 

. 

Паратск ур.1-7 кв. кот.-К. 

Маркс ур буенча   җылылык 
челтәрләре участокларын 

алыштыру 

 
 

1990 

 
 

2Ø500 

 
 

600 

 
 

ЛСР 

 
 

19 000.00 

 
 

2016-2017 

 
 

20828 

 
. 

Паратскур.  - Гоголь ур.- 
К.Маркс ур.буенча 

җылылык челтәрләре 

участокларын алыштыру 

 
1990 

 
2Ø500 

 
400 

 
ЛСР 

 
12 600.00 

 
2017-2018 

 
14439.4 

 

4 
. 
.   1-7 кв. кот.Тукай 

ур.җылылык челтәре 
участокларын алмаштыру 

 

1990 

 

2Ø300 

 

200 

 

ЛСР 

 

4 986.92 

 

2017-2018 

 

5714.9 

5 
Королёв урамындагы 

җылылык челтәрләре 
участокларын алыштыру 

1987 2Ø400 450 ЛСР 6 515.70 2015 6821.9 

6 
К.Маркс 57а торак йортына 

җылылык челтәрләре 

участокларын алмаштыру  

1991 
2Ø125 

Ø80/50 
125 ЛСР 2 226.80 2015-2016 2331.5 
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7 

Гоголь урамындагы 1-7кв. 
кот. ҮРБ котельныена кадәр 

җылылык челтәрләре-

тоташтыргычлар төзелеше 

  
Ø250 

 
450 

 
ЛСР 

 
6 137.63 

 
2014-2018 

 
6426.1 
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№ 

т/б 

 

 

Чараның атамасы 

 

 
Файдалануга 

тапшыру елы 

 

 

Диаметр 

Торба 

үткәргечнең 

озынлыгы ике 

көпшәле 
исәптә, м 

(микъдары, 

шт). 

 

 
Бәяне 

нигезләү 

2014 ел 

бәяләрендә 

чаралар 

үткәрү бәясе 
НДСтан 

башка, мең 

сум. 

 
 

Чараны үтәү 

елы 

Чараларны 

үткәрү бәясе 

ел(еллар) 
бәяләрендә, 

НДСтан 

башка 
мең сум. 

 

 
8 

 
Мәктәп-интернат кот. кадәр 
җылылык   челтәрләре- 

тоташтыргычлар  төзү  

ЦТП режимына күчереп 

 

 
1991 

 

 
Ø200 

 

 
600 

 

 
ЛСР 

 

 
9 849.17 

 

 
2014-2015 

 

 
10312.1 

 
 

9 

ППУдан ярымцилиндрда 

минват белән җир өсте 

торба үткәргечләренең 

җылылык изоляциясен 
алмаштыру 

 
 

1990 

 
 

0 

 
 

10397 

 
 

ЛСР 

 
 

7663.798 

 
 

2016-2018 

 
 

8782.6 

10 Су җылыткычларны 

алмаштыру 

0 0 24 ЛСР 15 829.77 2016-2018 17352.7 

11 
1-7кв. кот. ГПУ 2кертү .

 . . . 
2015-2023 . . 

Эксперт 

исәбе 
25500 2016 / 2020 33367,5 

12 
1-7кв. кот. ГПУ 2кертү .

 . . 
2015-2023 . . 

Эксперт 

исәбе 
17000 2016 / 2020 23668,8 

 
Барлыгы 

  
14096 

 
153123,6 

 
179627,7 
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10 бүлек. Бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешманы 

билгеләү буенча тәкъдимнәрне нигезләү 

«Җылылык белән тәэмин итү турында» 2011 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль 

законның җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын һәм сыйфатын арттыру өлешендә төп 

нигезләмәләренең берсе - җирлек яисә шәһәр округы территориясендә Бердәм җылылык белән тәэмин итү 

оешмасын (ЕТСО)  төзү таләбе тора. 

Әгәр «бердәм» сыйфатында тәэмин итү ягыннан җылылык белән тәэмин итү режимын җайга 

салуның реаль мөмкинлекләре булган оешма билгеләнсә, ЕТСО төзү турындагы законда кабул ителгән 

карар проблеманы оештыру методлары белән хәл итәргә мөмкинлек бирә. 

Җылылык белән тәэмин итүче бердәм оешма җылылык белән тәэмин итүнең гамәлдәге 

системаларының һәркайсында, шулай ук җирлек, шәһәр округы чикләрендә урнашкан җылылык белән 

тәэмин итүнең гамәлдәге берничә системасында вәкаләтле органнар тарафыннан билгеләнергә мөмкин. 

Бердәм җылылык белән тәэмин итү оешмасын сайлау критерийлары: 

- системада гидравлик һәм температура режимнарын контрольдә тоту мөмкинлеге, 

- барлык кулланучыларда тиешле гидравлик параметрларны саклау 

максатыннан системада гидравлик режимнарны үзгәртү мөмкинлеге; 
режимнар хезмәте булу; 

административ-диспетчерлык хезмәте булу, 

системада аварияләрне оператив бетерү һәм локальләштерү өчен оператив персонал булу; 

кулланучыларга элемтә һәм хәбәр итү системасы булу; 

җылылык белән тәэмин итү системасының гамәлдәге электрон моделе булу; 

- барлык кулланучылар шикаятьләренә оператив җавап бирү мөмкинлеге. 

-  РФ Хөкүмәтенең 154 номерлы карары нигезендә 22.02.2012 "Җылылык белән 

тәэмин итү схемаларына таләпләр, аларны эшләү һәм раслау тәртибе турында", Бердәм 

җылылык белән тәэмин итү оешмасы буларак билгеләгәндә төп критерийлар булып 

түбәндәгеләр тора: 

1) турыдан-туры бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешма эшчәнлеге зонасы 

чикләрендә җылылык энергиясе чыганакларының иң зур җыелма билгеләнгән 

җылылык егәрлеге кушыл торган бердәм җылылык белән тәэмин итү оешмасы 

эшчәнлеге зонасы чикләрендә җылылык энергиясе чыганакларының милек хокукында 

яисә башка закон нигезендә билгеләнгән җылылык егәрлеге иң зур булган җылылык 

энергиясе чыганакларына ия булу ; 

2) хуҗалык ширкәтенең яки җәмгыятьнең, унитар предприятиенең устав 

фондының устав (җыелма) капиталы күләме күрсәтелгән оешма милек хокукында яки 

башка законлы нигездә бердәм җылылык белән тәэмин итүче оешма эшчәнлеге зонасы 

чикләрендә булган җылылык энергиясе һәм җылылык челтәрләре чыганакларының 

баланс бәясеннән дә ким булмаска тиеш. 



2029 елга кадәр Зеленодольск шәһәрен җылылык белән тәэмин итү схемасы 1 

Том  Расланган өлеше 

118 

 

 

Җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын тәэмин итү мөмкинлеге оешманың техник 

мөмкинлекләре һәм гидравлик режимнарны көйләү, мониторинг, диспетчерлаштыру, күчерү һәм 

оператив идарә итү буенча квалификацияле персоналның булуы белән билгеләнә һәм җылылык белән 

тәэмин итү схемасында нигезләнә. 

ЕТСО булдыру кулланучыга һәм шәһәргә отышлы булырга тиеш: 

- системаның гомуми көйләнеше тулаем чыгымнарны киметә; 

- кулланучыларның барлык системалы мәсьәләләрне үзе хәл иткән оешма 

белән килешүе булу җылылык белән тәэмин итү системасының аерым 

элементларына гына йогынты ясый торган оешма белән килешү мөнәсәбәтләреннән 

күпкә нәтиҗәлерәк. 
«Җылылык белән тәэмин итү турында» 190-ФЗ номерлы Федераль закон бердәм җылылык 

белән тәэмин итүче оешманың эре системалары өчен мәҗбүри билгеләмә бирүне күздә тота, аңа, 

аерым алганда, җылылык белән тәэмин итүнең системалы ышанычлылыгын һәм сыйфатын тәэмин 

итү йөкләнә. Ул кулланучыларны җәлеп итмичә , җылылык белән тәэмин итүче башка оешмалар һәм 

җылылык челтәрләре белән мөнәсәбәтләрне мөстәкыйль рәвештә, аларны үз функцияләрен  

сыйфатлы башкаруын мотивлаштырып, җайга салырга тиеш. 

Хәзерге вакытта Зеленодольск шәһәре территориясендә  бер җылылык челтәре «Зеленодольск 

ПТС» ААҖ оешмасы эшли. Предприятие балансында Зеленодольск шәһәре җылылык челтәрләренең 

80,6%ы һәм җылылык чыганакларының 91,7%ы тора. Берләштерелгән йөкләнеш җылылык 

энергиясен кулланучыларның гомуми санының 98,9%ын тәшкил итә. 

Үз эшчәнлеген тормышка ашырганда, « Зеленодольск ПТС» ААҖ бердәм җылылык белән 

тәэмин итү оешмасын билгеләү критерийлары нигезендә, асылда, бердәм җылылык белән тәэмин 

итүче оешма бурычларын үти, ә атап әйткәндә: 

а) үз эшчәнлек зонасында җылылык энергиясен кулланучыларга мөрәҗәгать иткән барлык 

кулланучылар белән җылылык белән тәэмин итү килешүләрен төзи һәм тиешенчә башкара; 

б) үз эшчәнлеге зонасында җылылык энергиясен куллану режимнарын тикшереп торуны 

гамәлгә ашыра; 

          в) җылылык белән тәэмин итү схемасын тормышка ашыру мониторингы алып бара һәм 

җылылык белән тәэмин итү схемасын раслаган вәкаләтле органга, җылылык белән тәэмин итү 

схемасын актуальләштерү буенча тәкъдимнәрне дә кертеп, гамәлгә ашыру турында хисап 

тапшырыра. 

Зеленодольск шәһәре җылылык челтәре хуҗалыгының гамәлдәге техник торышын, аның 

ышанычлылыгын, шулай ук җылылык белән тәэмин итү хезмәтләрен күрсәтүчеләр һәм 

кулланучылар арасында хокукый, икътисадый һәм оештыру мөнәсәбәтләрен исәпкә 

алып,Зеленодольск шәһәренең «Зеленодольск ПТС» бердәм җылылык белән тәэмин итү оешмасын 

билгеләү ачык  булып тора. 
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